JKP SENTJUR,

javno komunalno podjetje d.o.o.

LETNO POROCILO 2024 - PREVORJE

St. vzorca

24712861
24123896
24/39103
24148852
24162942
24182047
24195101
24/107180
24/119050
247129012

Oznaka vzorca

Pitna voda
Pitna voda
Pitna voda
Pitna voda
Pitna voda
Pitna voda
Pitna voda
Pitna voda
Pitna voda

Pitna voda

Obmo ¢je

Vodovod Prevorje
Vodovod Prevorje
VVodovod Prevorje
Vodovod Prevorje
Vodovod Prevorje
VVodovod Prevorje
Vodovod Prevorje
Vodovod Prevorje
VVodovod Prevorje

Vodovod Prevorje

Mesto odvzema Datum odvzema

omr.Prevorje 13.02.2024
omr.Prevorje 12.03.2024
omr.Prevorje 16.04.2024
omr.Prevorje 13.05.2024
omr.Prevorje 12.06.2024
omr.Prevorje 05.08.2024
omr.Prevorje 11. 09. 2024
omr.Prevorje 9. 10. 2024
omr.Prevorje 8. 11. 2024
omr.Prevorje 2.12.2024

STEVILO PREISKANIH PARAMETROV
NAJVISIJA VREDNOST
NAJNIZJA VREDNOST

Temperatura vode

<ni mej>

°C

10
20,8
9,7

9,7

9,8
13,7
14,0
17,3
20,6
20,8
17,3
16,8
11,3




JKP SENTJUR,

javno komunalno podjetje d.o.o.

LETNO POROCILO 2024 - PREVORJE

St. vzorca Oznaka vzorca Obmo ¢je

24/12861 Pitna voda Vodovod Prevorje
24/23896 Pitna voda Vodovod Prevorje
24/39103 Pitna voda VVodovod Prevorje
24/48852 Pitna voda Vodovod Prevorje
24162942 Pitna voda Vodovod Prevorje
24/82047 Pitna voda VVodovod Prevorje
24/95101 Pitna voda Vodovod Prevorje
24/107180 Pitna voda Vodovod Prevorje
24/119050 Pitna voda VVodovod Prevorje
24/129012 Pitna voda Vodovod Prevorje

Elektri éna

pH prevodnost Vonj Okus
(20°C)
~ sprejemljiv in brez ~ sprejemljiv in brez
6.5- 9.5 < 2500 e e
neobi €ajnih sprememb  |neobi €ajnih sprememb
uS/ecm
7,9 499 brez vonja brez okusa
7,8 491 po kloru ali klorirani brez okusa
7,8 481 brez vonja brez okusa
7,9 472 brez vonja brez okusa
4 4 4 4
7,9 499
7,8 472




JKP SENTJUR,

javno komunalno podjetje d.o.o.

LETNO POROCILO 2024 - PREVORJE

St. vzorca

24712861
24123896
24/39103
24]48852
24162942
24182047
24195101
24/107180
24/119050
247129012

Oznaka vzorca

Pitna voda
Pitna voda
Pitna voda
Pitna voda
Pitna voda
Pitna voda
Pitna voda
Pitna voda
Pitna voda

Pitna voda

Obmo ¢je

Vodovod Prevorje
Vodovod Prevorje
VVodovod Prevorje
Vodovod Prevorje
Vodovod Prevorje
VVodovod Prevorje
Vodovod Prevorje
Vodovod Prevorje
VVodovod Prevorje

Vodovod Prevorje

Klor-prosti Iptenziteta vonja Brva (436 nm) Permanganatni indg
<ni mej> Kni mej> ~ brez neobi €ajnih spremgd< 5
mg/L m-1 Img/L
02
0,24 / <0,1 <0,5
0,19
0,23
0,21 rahel <0,1 <0,5
0,24
0,19 / <0,1 <0,5
0,23
0,22
0,21 / <0,1 <0,5
0,20
10 4 4 4
0,24 <0,1 <0,5
0,19 <0,1 <0,5



JKP SENTJUR,

javno komunalno podjetje d.o.o.

LETNO POROCILO 2024 - PREVORJE

St. vzorca

24712861
24123896
24/39103
24]48852
24162942
24182047
24195101
24/107180
24/119050
247129012

Oznaka vzorca

Pitna voda
Pitna voda
Pitna voda
Pitna voda
Pitna voda
Pitna voda
Pitna voda
Pitna voda
Pitna voda

Pitna voda

Obmo ¢je

Vodovod Prevorje
Vodovod Prevorje
VVodovod Prevorje
Vodovod Prevorje
Vodovod Prevorje
VVodovod Prevorje
Vodovod Prevorje
Vodovod Prevorje
VVodovod Prevorje

Vodovod Prevorje

Motnost Amonij Hscherichia coli Koliformne bakterij ¢
~ brez neobi €ajnih spreme|< 0.50 0 0
NTU mg/L ICFU/100 mL CFU/100 mL
NH4
0,1 <0,05 0 0
0 0
0 0
0,1 <0,05 0 0
0 0
<0,1 <0,013 0 0
0 0
0 0
<0,1 <0,003 0 0
0 0
4 4 10 10
0,1 <0,05 0 0
<0,1 <0,003 0 0



JKP SENTJUR,

javno komunalno podjetje d.o.o.

LETNO POROCILO 2024 - PREVORJE

St. vzorca Oznaka vzorca Obmo ¢je

24/12861 Pitna voda Vodovod Prevorje
24/23896 Pitna voda Vodovod Prevorje
24/39103 Pitna voda VVodovod Prevorje
24/48852 Pitna voda Vodovod Prevorje
24162942 Pitna voda Vodovod Prevorje
24/82047 Pitna voda VVodovod Prevorje
24/95101 Pitna voda Vodovod Prevorje
24/107180 Pitna voda Vodovod Prevorje
24/119050 Pitna voda VVodovod Prevorje
24/129012 Pitna voda Vodovod Prevorje

Enterokoki btevilo kolonij pri 22C

o

~ brez neobi €ajnih sprememb

CFU/100 mL CFU/mL

[y

10
<10
<10

o o

<10
<10
<10
<10
<10
<10
<10
<10
<10
<10




JKP SENTJUR,

javno komunalno podjetje d.o.o.

LETNO POROCILO 2024 - PREVORJE

St. vzorca Oznaka vzorca Obmo ¢je

24/12861 Pitna voda Vodovod Prevorje
24/23896 Pitna voda Vodovod Prevorje
24/39103 Pitna voda VVodovod Prevorje
24/48852 Pitna voda Vodovod Prevorje
24162942 Pitna voda Vodovod Prevorje
24/82047 Pitna voda VVodovod Prevorje
24/95101 Pitna voda Vodovod Prevorje
24/107180 Pitna voda Vodovod Prevorje
24/119050 Pitna voda VVodovod Prevorje
24/129012 Pitna voda Vodovod Prevorje

Stevilo kolonij pri 36C

Clostridium perfring

Trihalometani (vsota)

< 100

< 100

CFU/mL

CFU/100 mL

Lo/l

10
<10
<10

<10
<10
<10
<10
<10
<10
<10
<10
<10
<10

o O =

2,0

N =




JKP SENTJUR,

javno komunalno podjetje d.o.o.

LETNO POROCILO 2024 - PREVORJE

24/12861 Pitna voda Vodowod Prevorje
24/23896 Pitna voda Vodowod Prevorje
24/39103 Pitna voda Vodowod Prevorje
24/48852 Pitna voda Vodowod Prevorje
24162942 Pitna voda Vodowod Prevorje
24/82047 Pitna voda Vodowod Prevorje
24/95101 Pitna voda Vodowod Prevorje 0,37 0,26
24/107180 Pitna voda Vodowod Prevorje
24/119050 Pitna voda Vodowod Prevorje
24/129012 Pitna voda Vodowod Prevorje
1 1
0,37 0,26

0,37 0,26



JKP SENTJUR,

javno komunalno podjetje d.o.o.

LETNO POROCILO 2024 - PREVORJE

St. vzorca Oznaka vzorca Obmo ¢je

24/12861 Pitna voda Vodovod Prevorje
24/23896 Pitna voda Vodovod Prevorje
24/39103 Pitna voda VVodovod Prevorje
24/48852 Pitna voda Vodovod Prevorje
24162942 Pitna voda Vodovod Prevorje
24/82047 Pitna voda VVodovod Prevorje
24/95101 Pitna voda Vodovod Prevorje
24/107180 Pitna voda Vodovod Prevorje
24/119050 Pitna voda VVodovod Prevorje
24/129012 Pitna voda Vodovod Prevorje

Bromodiklorometan Oibromoklorometan Klgrid
<ni mej> Kni mej> £ 250
pg/L g/l ng/L
Cl
0,59 0,81 3,2
1 1 1
0,59 0,81 3,2
0,59 0,81 3,2




JKP SENTJUR,

javno komunalno podjetje d.o.o.

LETNO POROCILO 2024 - PREVORJE

24/12861 Pitna voda Vodowod Prevorje
24/23896 Pitna voda Vodowod Prevorje
24/39103 Pitna voda Vodowod Prevorje
24/48852 Pitna voda Vodowod Prevorje
24162942 Pitna voda Vodowod Prevorje
24/82047 Pitna voda Vodowod Prevorje
24/95101 Pitna voda Vodowod Prevorje <0,005 <3
24/107180 Pitna voda Vodowod Prevorje
24/119050 Pitna voda Vodowod Prevorje
24/129012 Pitna voda Vodowod Prevorje
1 1
<0,005 <3

<0,005 <3



JKP SENTJUR,

javno komunalno podjetje d.o.o.

LETNO POROCILO 2024 - PREVORJE

St. vzorca Oznaka vzorca Obmo ¢&je

24/12861 Pitna voda Vodovod Prevorje
24/23896 Pitna voda Vodovod Prevorje
24/39103 Pitna voda VVodovod Prevorje
24/48852 Pitna voda Vodovod Prevorje
24162942 Pitna voda Vodovod Prevorje
24/82047 Pitna voda VVodovod Prevorje
24/95101 Pitna voda Vodovod Prevorje
24/107180 Pitna voda Vodovod Prevorje
24/119050 Pitna voda VVodovod Prevorje

24/129012 Pitna voda Vodovod Prevorje



