
Temperatura vode pH
Elektri čna 
prevodnost 
(20°C)

<ni mej> 6.5 - 9.5 < 2500

LETNO POROČILO 2024 - ŠENTJUR °C µS/cm

Št. vzorca Oznaka vzorca Obmo čje Mesto odvzema Datum odvzema

24/7197 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Dramlje 26.01.2024 9,0 7,8 503
24/7198 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Kalobje 26.01.2024 6,0
24/7201 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Šentju 26.01.2024 9,0 7,7 494
24/12862 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Dramlje 13.02.2024 9,8
24/12863 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva 13.02.2024 8,1
24/12864 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Kalobje 13.02.2024 7,9 8,0 510
24/12865 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. stanovanjska hiša Cesta na Brdo 14, pipa v garaži13.02.2024 9,4
24/12867 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Gostišče Bohorč, Ul. Dušana Kvedra 44, Šentjur, pipa v to13.02.2024 9,9
24/15526 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Gostilna Erjavec, Kalobje 17, pipa v to19.02.2024 8,1
24/15527 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje 19.02.2024 7,9
24/17549 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Kalobje 23.02.2024 8,6
24/23897 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Dramlje 12.03.2024 10,2
24/23898 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva 12.03.2024 9,6 7,6 509
24/23899 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Kalobje 12.03.2024 8,7
24/23901 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Šentjur 12.03.2024 10,9
24/39104 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva 16.04.2024 12,6
24/39105 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Kalobje 16.04.2024 15,3 7,8 508
24/48854 Pitna voda Vodovod Šentjur omr Ponikva 13.05.2024 13,6
24/48855 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje 13.05.2024 11,9
24/48858 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Šentjur 13.05.2024 15,3 7,6 501
24/48853 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Dramlje 17.05.2024 14,0 7,8 518



Temperatura vode pH
Elektri čna 
prevodnost 
(20°C)

<ni mej> 6.5 - 9.5 < 2500

LETNO POROČILO 2024 - ŠENTJUR °C µS/cm

Št. vzorca Oznaka vzorca Obmo čje Mesto odvzema Datum odvzema

24/48856 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. stanovanjska hiša Cesta na Brdo 14,13.05.2024 15,2 7,5 513
24/62943 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Dramlje 12.06.2024 16,3
24/62944 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva 12.06.2024 17,1 7,9 519
24/62945 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje 12.06.2024 14,8 8,1 519
24/62948 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Šentjur 12.06.2024 18,7 7,7 528
24/72263 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Dramlje 08.07.2024 17,0
24/72264 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Ponikva 08.07.2024 19,2
24/72266 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Šentjur 08.07.2024 20,6 7,4 504
24/82048 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Kava bar Dramlje, Laze 12b, pipa na pomivalnem koritu v kuhinji05.08.2024 18,6
24/82049 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. stanovanjska hiša Cesta na Brdo 1405.08.2024 21,2
24/82051 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Šentjur 05.08.2024 22,3
24/95102 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Dramlje 11. 09. 2024 18,5 7,7 503
24/95103 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva 11. 09. 2024 21,6 7,7 507
24/95104 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje, 11. 09. 2024 19,3
24/95106 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Šentjur 11. 09. 2024 21,9 7,6 509
24/107181 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva 9. 10. 2024 17,9
24/107182 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Kalobje 9. 10. 2024 16,6 8,0 506
24/119051 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Dramlje 8. 11. 2024 15,0
24/119052 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Ponikva 8. 11. 2024 15,6
24/119053 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje 8. 11. 2024 13,9
24/119054 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. stanovanjska hiša Cesta na Brdo 14, 8. 11. 2024 14,3 7,8 498



Temperatura vode pH
Elektri čna 
prevodnost 
(20°C)

<ni mej> 6.5 - 9.5 < 2500

LETNO POROČILO 2024 - ŠENTJUR °C µS/cm

Št. vzorca Oznaka vzorca Obmo čje Mesto odvzema Datum odvzema

24/119056 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Šentjur 8. 11. 2024 15,1
24/129013 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Dramlje 2. 12. 2024 12,6 7,8 514
24/129014 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Ponikva 2. 12. 2024 12,2 7,8 507
24/129015 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje 2. 12. 2024 10,6 8,0 524
24/129018 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Šentjur 2. 12. 2024 11,3

ŠTEVILO PREISKANIH PARAMETROV 47 20 20
NAJVIŠJA VREDNOST 0 8,1 528
NAJNIŽJA VREDNOST 0 7,6 494



LETNO POROČILO 2024 - ŠENTJUR

Št. vzorca Oznaka vzorca Obmo čje Mesto odvzema

24/7197 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Dramlje

24/7198 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Kalobje

24/7201 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Šentju

24/12862 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Dramlje

24/12863 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva 

24/12864 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Kalobje 

24/12865 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. stanovanjska hiša Cesta na Brdo 14, pipa v garaži

24/12867 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Gostišče Bohorč, Ul. Dušana Kvedra 44, Šentjur, pipa v to

24/15526 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Gostilna Erjavec, Kalobje 17, pipa v to

24/15527 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje

24/17549 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Kalobje 

24/23897 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Dramlje

24/23898 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva

24/23899 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Kalobje

24/23901 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Šentjur

24/39104 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva

24/39105 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Kalobje

24/48854 Pitna voda Vodovod Šentjur omr Ponikva 

24/48855 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje

24/48858 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Šentjur

24/48853 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Dramlje

Vonj Okus Klor-prosti
Intenziteta 
vonja

~ sprejemljiv in brez 
neobi čajnih 
sprememb

~ sprejemljiv in brez 
neobi čajnih 
sprememb

<ni mej> <ni mej>

mg/L

brez vonja brez okusa 0,22 /

0,23

brez vonja brez okusa 0,30 /

0,23

0,24

brez vonja brez okusa 0,19 /

0,23

0,24

0,21

0,24

0,19

0,23

po kloru ali klorirani vodi brez okusa 0,21 rahel

0,19

0,23

0,24

po kloru ali klorirani vodi brez okusa 0,26 rahel

0,22

0,18

po kloru ali klorirani vodi brez okusa 0,20 rahel

po kloru ali klorirani vodi brez okusa 0,20 rahel



LETNO POROČILO 2024 - ŠENTJUR

Št. vzorca Oznaka vzorca Obmo čje Mesto odvzema

24/48856 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. stanovanjska hiša Cesta na Brdo 14,

24/62943 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Dramlje

24/62944 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva

24/62945 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje

24/62948 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Šentjur

24/72263 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Dramlje

24/72264 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Ponikva 

24/72266 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Šentjur

24/82048 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Kava bar Dramlje, Laze 12b, pipa na pomivalnem koritu v kuhinji

24/82049 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. stanovanjska hiša Cesta na Brdo 14

24/82051 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Šentjur

24/95102 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Dramlje

24/95103 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva 

24/95104 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje,

24/95106 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Šentjur

24/107181 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva

24/107182 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Kalobje 

24/119051 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Dramlje

24/119052 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Ponikva

24/119053 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje

24/119054 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. stanovanjska hiša Cesta na Brdo 14, 

Vonj Okus Klor-prosti
Intenziteta 
vonja

~ sprejemljiv in brez 
neobi čajnih 
sprememb

~ sprejemljiv in brez 
neobi čajnih 
sprememb

<ni mej> <ni mej>

mg/L

po kloru ali klorirani vodi brez okusa 0,23 rahel

0,29

po kloru ali klorirani vodi brez okusa 0,24 rahel

po kloru ali klorirani vodi brez okusa 0,21 rahel

brez vonja brez okusa 0,28 /

0,20

0,18

po kloru ali klorirani vodi brez okusa 0,23 rahel

0,24

0,23

0,22

po kloru ali klorirani vodi brez okusa 0,27 rahel

brez vonja brez okusa 0,20 /

0,16

brez vonja brez okusa 0,22 /

0,25

brez vonja brez okusa 0,19 /

0,24

0,22

0,23

po kloru ali klorirani vodi brez okusa 0,26 rahel



LETNO POROČILO 2024 - ŠENTJUR

Št. vzorca Oznaka vzorca Obmo čje Mesto odvzema

24/119056 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Šentjur

24/129013 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Dramlje

24/129014 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Ponikva 

24/129015 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje

24/129018 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Šentjur

ŠTEVILO PREISKANIH PARAMETROV
NAJVIŠJA VREDNOST
NAJNIŽJA VREDNOST

Vonj Okus Klor-prosti
Intenziteta 
vonja

~ sprejemljiv in brez 
neobi čajnih 
sprememb

~ sprejemljiv in brez 
neobi čajnih 
sprememb

<ni mej> <ni mej>

mg/L

0,25

po kloru ali klorirani vodi brez okusa 0,23 /

po kloru ali klorirani vodi brez okusa 0,23 rahel

po kloru ali klorirani vodi brez okusa 0,21 rahel

0,26

20 20 47 20
0,30
0,18



LETNO POROČILO 2024 - ŠENTJUR

Št. vzorca Oznaka vzorca Obmo čje Mesto odvzema

24/7197 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Dramlje

24/7198 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Kalobje

24/7201 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Šentju

24/12862 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Dramlje

24/12863 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva 

24/12864 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Kalobje 

24/12865 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. stanovanjska hiša Cesta na Brdo 14, pipa v garaži

24/12867 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Gostišče Bohorč, Ul. Dušana Kvedra 44, Šentjur, pipa v to

24/15526 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Gostilna Erjavec, Kalobje 17, pipa v to

24/15527 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje

24/17549 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Kalobje 

24/23897 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Dramlje

24/23898 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva

24/23899 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Kalobje

24/23901 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Šentjur

24/39104 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva

24/39105 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Kalobje

24/48854 Pitna voda Vodovod Šentjur omr Ponikva 

24/48855 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje

24/48858 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Šentjur

24/48853 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Dramlje

Escherichia coli
Koliformne 
bakterije

Enterokoki
Število kolonij 
pri 22C

Število kolonij 
pri 36C

0 0 0
~ brez 
neobi čajnih 
sprememb

< 100

CFU/100 mL CFU/100 mL CFU/100 mL CFU/mL CFU/mL

0 0 <10 <10

0 0 <10 <10

0 0 <10 <10

0 0 <10 <10

0 0 <10 <10

0 0 125 100

0 0 <10 <10

0 0 <10 <10

0 0 56 114

0 0 <10 <10

0 0 <10 <10

0 0 <10 <10

0 0 <10 <10

0 0 <10 16

0 0 <10 <10

0 0 <10 <10

0 0 <10 <10

0 0 <10 <10

0 0 <10 <10

0 0 <10 <10

0 0 <10 <10



LETNO POROČILO 2024 - ŠENTJUR

Št. vzorca Oznaka vzorca Obmo čje Mesto odvzema

24/48856 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. stanovanjska hiša Cesta na Brdo 14,

24/62943 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Dramlje

24/62944 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva

24/62945 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje

24/62948 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Šentjur

24/72263 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Dramlje

24/72264 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Ponikva 

24/72266 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Šentjur

24/82048 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Kava bar Dramlje, Laze 12b, pipa na pomivalnem koritu v kuhinji

24/82049 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. stanovanjska hiša Cesta na Brdo 14

24/82051 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Šentjur

24/95102 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Dramlje

24/95103 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva 

24/95104 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje,

24/95106 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Šentjur

24/107181 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva

24/107182 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Kalobje 

24/119051 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Dramlje

24/119052 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Ponikva

24/119053 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje

24/119054 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. stanovanjska hiša Cesta na Brdo 14, 

Escherichia coli
Koliformne 
bakterije

Enterokoki
Število kolonij 
pri 22C

Število kolonij 
pri 36C

0 0 0
~ brez 
neobi čajnih 
sprememb

< 100

CFU/100 mL CFU/100 mL CFU/100 mL CFU/mL CFU/mL

0 0 <10 34

0 0 <10 <10

0 0 <10 <10

0 0 <10 <10

0 0 <10 <10

0 0 <10 <10

0 0 <10 <10

0 0 <10 <10

0 0 <10 <10

0 0 <10 <10

0 0 <10 <10

0 0 <10 <10

0 0 <10 <10

0 0 <10 <10

0 0 14 <10

0 0 <10 <10

0 0 47 53

0 0 <10 <10

0 0 <10 <10

0 0 <10 <10

0 0 <10 <10



LETNO POROČILO 2024 - ŠENTJUR

Št. vzorca Oznaka vzorca Obmo čje Mesto odvzema

24/119056 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Šentjur

24/129013 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Dramlje

24/129014 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Ponikva 

24/129015 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje

24/129018 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Šentjur

ŠTEVILO PREISKANIH PARAMETROV
NAJVIŠJA VREDNOST
NAJNIŽJA VREDNOST

Escherichia coli
Koliformne 
bakterije

Enterokoki
Število kolonij 
pri 22C

Število kolonij 
pri 36C

0 0 0
~ brez 
neobi čajnih 
sprememb

< 100

CFU/100 mL CFU/100 mL CFU/100 mL CFU/mL CFU/mL

0 0 0 <10 <10

0 0 <10 <10

0 0 <10 <10

0 0 <10 <10

0 0 57 76

47 47 1 47 47
0 0 0 125 114
0 0 0 <10 <10



LETNO POROČILO 2024 - ŠENTJUR

Št. vzorca Oznaka vzorca Obmo čje Mesto odvzema

24/7197 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Dramlje

24/7198 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Kalobje

24/7201 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Šentju

24/12862 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Dramlje

24/12863 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva 

24/12864 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Kalobje 

24/12865 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. stanovanjska hiša Cesta na Brdo 14, pipa v garaži

24/12867 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Gostišče Bohorč, Ul. Dušana Kvedra 44, Šentjur, pipa v to

24/15526 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Gostilna Erjavec, Kalobje 17, pipa v to

24/15527 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje

24/17549 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Kalobje 

24/23897 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Dramlje

24/23898 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva

24/23899 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Kalobje

24/23901 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Šentjur

24/39104 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva

24/39105 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Kalobje

24/48854 Pitna voda Vodovod Šentjur omr Ponikva 

24/48855 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje

24/48858 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Šentjur

24/48853 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Dramlje

Clostridium 
perfringens

Barva (436 nm)
Permanganatni 
indeks 
(oksidativnost)

Motnost Amonij

0
~ brez neobi čajnih 
sprememb

< 5
~ brez 
neobi čajnih 
sprememb

< 0.50

CFU/100 mL m-1 mg/L NTU mg/L

O2 NH4

<0,1 <0,5 0,2 <0,05

<0,1 <0,5 0,1 <0,05

<0,1 <0,5 0,1 <0,05

<0,1 <0,5 0,2 <0,05

<0,1 <0,5 <0,1 <0,05

<0,1 <0,5 <0,1 <0,05

<0,1 <0,5 0,2 <0,05



LETNO POROČILO 2024 - ŠENTJUR

Št. vzorca Oznaka vzorca Obmo čje Mesto odvzema

24/48856 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. stanovanjska hiša Cesta na Brdo 14,

24/62943 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Dramlje

24/62944 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva

24/62945 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje

24/62948 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Šentjur

24/72263 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Dramlje

24/72264 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Ponikva 

24/72266 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Šentjur

24/82048 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Kava bar Dramlje, Laze 12b, pipa na pomivalnem koritu v kuhinji

24/82049 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. stanovanjska hiša Cesta na Brdo 14

24/82051 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Šentjur

24/95102 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Dramlje

24/95103 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva 

24/95104 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje,

24/95106 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Šentjur

24/107181 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva

24/107182 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Kalobje 

24/119051 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Dramlje

24/119052 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Ponikva

24/119053 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje

24/119054 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. stanovanjska hiša Cesta na Brdo 14, 

Clostridium 
perfringens

Barva (436 nm)
Permanganatni 
indeks 
(oksidativnost)

Motnost Amonij

0
~ brez neobi čajnih 
sprememb

< 5
~ brez 
neobi čajnih 
sprememb

< 0.50

CFU/100 mL m-1 mg/L NTU mg/L

O2 NH4

0,1 <0,5 <0,1 <0,05

<0,1 <0,5 0,1 <0,05

<0,1 <0,5 <0,1 <0,05

<0,1 <0,5 0,1 <0,05

<0,1 <0,5 <0,1 <0,05

<0,1 <0,5 0,1 <0,003

<0,1 <0,5 <0,1 <0,003

<0,1 <0,5 <0,1 <0,003

<0,1 <0,5 <0,1 <0,003

<0,1 <0,5 <0,1 <0,003



LETNO POROČILO 2024 - ŠENTJUR

Št. vzorca Oznaka vzorca Obmo čje Mesto odvzema

24/119056 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Šentjur

24/129013 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Dramlje

24/129014 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Ponikva 

24/129015 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje

24/129018 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Šentjur

ŠTEVILO PREISKANIH PARAMETROV
NAJVIŠJA VREDNOST
NAJNIŽJA VREDNOST

Clostridium 
perfringens

Barva (436 nm)
Permanganatni 
indeks 
(oksidativnost)

Motnost Amonij

0
~ brez neobi čajnih 
sprememb

< 5
~ brez 
neobi čajnih 
sprememb

< 0.50

CFU/100 mL m-1 mg/L NTU mg/L

O2 NH4

0

<0,1 <0,5 0,1 <0,003

<0,1 <0,5 <0,1 <0,003

<0,1 <0,5 0,1 <0,003

1 20 20 20 20
0 0,1 <0,5 0,2 <0,05
0 <0,1 <0,5 <0,1 <0,003



LETNO POROČILO 2024 - ŠENTJUR

Št. vzorca Oznaka vzorca Obmo čje Mesto odvzema

24/7197 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Dramlje

24/7198 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Kalobje

24/7201 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Šentju

24/12862 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Dramlje

24/12863 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva 

24/12864 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Kalobje 

24/12865 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. stanovanjska hiša Cesta na Brdo 14, pipa v garaži

24/12867 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Gostišče Bohorč, Ul. Dušana Kvedra 44, Šentjur, pipa v to

24/15526 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Gostilna Erjavec, Kalobje 17, pipa v to

24/15527 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje

24/17549 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Kalobje 

24/23897 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Dramlje

24/23898 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva

24/23899 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Kalobje

24/23901 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Šentjur

24/39104 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva

24/39105 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Kalobje

24/48854 Pitna voda Vodovod Šentjur omr Ponikva 

24/48855 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje

24/48858 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Šentjur

24/48853 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Dramlje

Trihalometani (vsota) Triklorometan (kloroform)Tribromometan (bromoform)BromodiklorometanDibromoklorometan

< 100 <ni mej> <ni mej> <ni mej> <ni mej>

µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L



LETNO POROČILO 2024 - ŠENTJUR

Št. vzorca Oznaka vzorca Obmo čje Mesto odvzema

24/48856 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. stanovanjska hiša Cesta na Brdo 14,

24/62943 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Dramlje

24/62944 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva

24/62945 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje

24/62948 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Šentjur

24/72263 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Dramlje

24/72264 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Ponikva 

24/72266 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Šentjur

24/82048 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Kava bar Dramlje, Laze 12b, pipa na pomivalnem koritu v kuhinji

24/82049 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. stanovanjska hiša Cesta na Brdo 14

24/82051 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Šentjur

24/95102 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Dramlje

24/95103 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva 

24/95104 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje,

24/95106 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Šentjur

24/107181 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva

24/107182 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Kalobje 

24/119051 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Dramlje

24/119052 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Ponikva

24/119053 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje

24/119054 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. stanovanjska hiša Cesta na Brdo 14, 

Trihalometani (vsota) Triklorometan (kloroform)Tribromometan (bromoform)BromodiklorometanDibromoklorometan

< 100 <ni mej> <ni mej> <ni mej> <ni mej>

µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L

4,8 1,7 <0,5 1,7 1,4

0,90 0,14 <0,2 0,37 0,39



LETNO POROČILO 2024 - ŠENTJUR

Št. vzorca Oznaka vzorca Obmo čje Mesto odvzema

24/119056 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Šentjur

24/129013 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Dramlje

24/129014 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Ponikva 

24/129015 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje

24/129018 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Šentjur

ŠTEVILO PREISKANIH PARAMETROV
NAJVIŠJA VREDNOST
NAJNIŽJA VREDNOST

Trihalometani (vsota) Triklorometan (kloroform)Tribromometan (bromoform)BromodiklorometanDibromoklorometan

< 100 <ni mej> <ni mej> <ni mej> <ni mej>

µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L

2 2 2 2 2
4,8 1,7 <0,2 1,7 1,4
0,9 0,14 <0,5 0,37 0,39



LETNO POROČILO 2024 - ŠENTJUR

Št. vzorca Oznaka vzorca Obmo čje Mesto odvzema

24/7197 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Dramlje

24/7198 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Kalobje

24/7201 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Šentju

24/12862 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Dramlje

24/12863 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva 

24/12864 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Kalobje 

24/12865 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. stanovanjska hiša Cesta na Brdo 14, pipa v garaži

24/12867 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Gostišče Bohorč, Ul. Dušana Kvedra 44, Šentjur, pipa v to

24/15526 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Gostilna Erjavec, Kalobje 17, pipa v to

24/15527 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje

24/17549 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Kalobje 

24/23897 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Dramlje

24/23898 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva

24/23899 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Kalobje

24/23901 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Šentjur

24/39104 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva

24/39105 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Kalobje

24/48854 Pitna voda Vodovod Šentjur omr Ponikva 

24/48855 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje

24/48858 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Šentjur

24/48853 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Dramlje

Policikli čni aromatski ogljikovodiki (vsota)Benzo(a)piren Benzo(b)fluorantenBenzo(k)fluorantenBenzo(ghi)perilen

< 0.1 < 0.01 <ni mej> <ni mej> <ni mej>

µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L



LETNO POROČILO 2024 - ŠENTJUR

Št. vzorca Oznaka vzorca Obmo čje Mesto odvzema

24/48856 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. stanovanjska hiša Cesta na Brdo 14,

24/62943 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Dramlje

24/62944 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva

24/62945 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje

24/62948 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Šentjur

24/72263 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Dramlje

24/72264 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Ponikva 

24/72266 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Šentjur

24/82048 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Kava bar Dramlje, Laze 12b, pipa na pomivalnem koritu v kuhinji

24/82049 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. stanovanjska hiša Cesta na Brdo 14

24/82051 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Šentjur

24/95102 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Dramlje

24/95103 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva 

24/95104 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje,

24/95106 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Šentjur

24/107181 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva

24/107182 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Kalobje 

24/119051 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Dramlje

24/119052 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Ponikva

24/119053 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje

24/119054 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. stanovanjska hiša Cesta na Brdo 14, 

Policikli čni aromatski ogljikovodiki (vsota)Benzo(a)piren Benzo(b)fluorantenBenzo(k)fluorantenBenzo(ghi)perilen

< 0.1 < 0.01 <ni mej> <ni mej> <ni mej>

µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L

<0,01 <0,004 <0,004 <0,004 <0,004



LETNO POROČILO 2024 - ŠENTJUR

Št. vzorca Oznaka vzorca Obmo čje Mesto odvzema

24/119056 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Šentjur

24/129013 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Dramlje

24/129014 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Ponikva 

24/129015 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje

24/129018 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Šentjur

ŠTEVILO PREISKANIH PARAMETROV
NAJVIŠJA VREDNOST
NAJNIŽJA VREDNOST

Policikli čni aromatski ogljikovodiki (vsota)Benzo(a)piren Benzo(b)fluorantenBenzo(k)fluorantenBenzo(ghi)perilen

< 0.1 < 0.01 <ni mej> <ni mej> <ni mej>

µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L

1 1 1 1 1



LETNO POROČILO 2024 - ŠENTJUR

Št. vzorca Oznaka vzorca Obmo čje Mesto odvzema

24/7197 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Dramlje

24/7198 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Kalobje

24/7201 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Šentju

24/12862 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Dramlje

24/12863 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva 

24/12864 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Kalobje 

24/12865 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. stanovanjska hiša Cesta na Brdo 14, pipa v garaži

24/12867 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Gostišče Bohorč, Ul. Dušana Kvedra 44, Šentjur, pipa v to

24/15526 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Gostilna Erjavec, Kalobje 17, pipa v to

24/15527 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje

24/17549 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Kalobje 

24/23897 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Dramlje

24/23898 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva

24/23899 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Kalobje

24/23901 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Šentjur

24/39104 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva

24/39105 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Kalobje

24/48854 Pitna voda Vodovod Šentjur omr Ponikva 

24/48855 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje

24/48858 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Šentjur

24/48853 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Dramlje

Indeno(1,2,3-c,d)pirenBenzen 1,2-Dikloroetan Tetrakloroeten+trikloroetenKlorid

<ni mej> < 1 < 3 < 10 < 250

µg/L µg/L µg/L µg/L mg/L

Cl



LETNO POROČILO 2024 - ŠENTJUR

Št. vzorca Oznaka vzorca Obmo čje Mesto odvzema

24/48856 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. stanovanjska hiša Cesta na Brdo 14,

24/62943 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Dramlje

24/62944 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva

24/62945 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje

24/62948 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Šentjur

24/72263 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Dramlje

24/72264 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Ponikva 

24/72266 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Šentjur

24/82048 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Kava bar Dramlje, Laze 12b, pipa na pomivalnem koritu v kuhinji

24/82049 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. stanovanjska hiša Cesta na Brdo 14

24/82051 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Šentjur

24/95102 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Dramlje

24/95103 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva 

24/95104 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje,

24/95106 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Šentjur

24/107181 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva

24/107182 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Kalobje 

24/119051 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Dramlje

24/119052 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Ponikva

24/119053 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje

24/119054 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. stanovanjska hiša Cesta na Brdo 14, 

Indeno(1,2,3-c,d)pirenBenzen 1,2-Dikloroetan Tetrakloroeten+trikloroetenKlorid

<ni mej> < 1 < 3 < 10 < 250

µg/L µg/L µg/L µg/L mg/L

Cl

<0,004 <0,1 <0,1 <0,5 3,3

4,5



LETNO POROČILO 2024 - ŠENTJUR

Št. vzorca Oznaka vzorca Obmo čje Mesto odvzema

24/119056 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Šentjur

24/129013 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Dramlje

24/129014 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Ponikva 

24/129015 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje

24/129018 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Šentjur

ŠTEVILO PREISKANIH PARAMETROV
NAJVIŠJA VREDNOST
NAJNIŽJA VREDNOST

Indeno(1,2,3-c,d)pirenBenzen 1,2-Dikloroetan Tetrakloroeten+trikloroetenKlorid

<ni mej> < 1 < 3 < 10 < 250

µg/L µg/L µg/L µg/L mg/L

Cl

1 1 1 1 2



LETNO POROČILO 2024 - ŠENTJUR

Št. vzorca Oznaka vzorca Obmo čje Mesto odvzema

24/7197 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Dramlje

24/7198 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Kalobje

24/7201 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Šentju

24/12862 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Dramlje

24/12863 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva 

24/12864 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Kalobje 

24/12865 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. stanovanjska hiša Cesta na Brdo 14, pipa v garaži

24/12867 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Gostišče Bohorč, Ul. Dušana Kvedra 44, Šentjur, pipa v to

24/15526 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Gostilna Erjavec, Kalobje 17, pipa v to

24/15527 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje

24/17549 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Kalobje 

24/23897 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Dramlje

24/23898 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva

24/23899 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Kalobje

24/23901 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Šentjur

24/39104 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva

24/39105 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Kalobje

24/48854 Pitna voda Vodovod Šentjur omr Ponikva 

24/48855 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje

24/48858 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Šentjur

24/48853 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Dramlje

Nitrit Nitrat Sulfat Fluorid Kalcij

< 0.5 < 50 < 250 < 1.5 <ni mej>

mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L

NO2 NO3 SO4 Ca



LETNO POROČILO 2024 - ŠENTJUR

Št. vzorca Oznaka vzorca Obmo čje Mesto odvzema

24/48856 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. stanovanjska hiša Cesta na Brdo 14,

24/62943 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Dramlje

24/62944 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva

24/62945 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje

24/62948 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Šentjur

24/72263 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Dramlje

24/72264 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Ponikva 

24/72266 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Šentjur

24/82048 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Kava bar Dramlje, Laze 12b, pipa na pomivalnem koritu v kuhinji

24/82049 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. stanovanjska hiša Cesta na Brdo 14

24/82051 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Šentjur

24/95102 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Dramlje

24/95103 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva 

24/95104 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje,

24/95106 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Šentjur

24/107181 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva

24/107182 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Kalobje 

24/119051 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Dramlje

24/119052 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Ponikva

24/119053 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje

24/119054 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. stanovanjska hiša Cesta na Brdo 14, 

Nitrit Nitrat Sulfat Fluorid Kalcij

< 0.5 < 50 < 250 < 1.5 <ni mej>

mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L

NO2 NO3 SO4 Ca

<0,01 3,3 24,8 <0,1 71



LETNO POROČILO 2024 - ŠENTJUR

Št. vzorca Oznaka vzorca Obmo čje Mesto odvzema

24/119056 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Šentjur

24/129013 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Dramlje

24/129014 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Ponikva 

24/129015 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje

24/129018 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Šentjur

ŠTEVILO PREISKANIH PARAMETROV
NAJVIŠJA VREDNOST
NAJNIŽJA VREDNOST

Nitrit Nitrat Sulfat Fluorid Kalcij

< 0.5 < 50 < 250 < 1.5 <ni mej>

mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L

NO2 NO3 SO4 Ca

1 1 1 1 1



LETNO POROČILO 2024 - ŠENTJUR

Št. vzorca Oznaka vzorca Obmo čje Mesto odvzema

24/7197 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Dramlje

24/7198 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Kalobje

24/7201 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Šentju

24/12862 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Dramlje

24/12863 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva 

24/12864 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Kalobje 

24/12865 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. stanovanjska hiša Cesta na Brdo 14, pipa v garaži

24/12867 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Gostišče Bohorč, Ul. Dušana Kvedra 44, Šentjur, pipa v to

24/15526 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Gostilna Erjavec, Kalobje 17, pipa v to

24/15527 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje

24/17549 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Kalobje 

24/23897 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Dramlje

24/23898 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva

24/23899 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Kalobje

24/23901 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Šentjur

24/39104 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva

24/39105 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Kalobje

24/48854 Pitna voda Vodovod Šentjur omr Ponikva 

24/48855 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje

24/48858 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Šentjur

24/48853 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Dramlje

Magnezij Kalij Natrij Železo Mangan

<ni mej> <ni mej> < 200 < 200 < 50

mg/L mg/L mg/L µg/L µg/L

Mg K Na Fe Mn



LETNO POROČILO 2024 - ŠENTJUR

Št. vzorca Oznaka vzorca Obmo čje Mesto odvzema

24/48856 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. stanovanjska hiša Cesta na Brdo 14,

24/62943 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Dramlje

24/62944 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva

24/62945 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje

24/62948 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Šentjur

24/72263 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Dramlje

24/72264 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Ponikva 

24/72266 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Šentjur

24/82048 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Kava bar Dramlje, Laze 12b, pipa na pomivalnem koritu v kuhinji

24/82049 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. stanovanjska hiša Cesta na Brdo 14

24/82051 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Šentjur

24/95102 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Dramlje

24/95103 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva 

24/95104 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje,

24/95106 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Šentjur

24/107181 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva

24/107182 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Kalobje 

24/119051 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Dramlje

24/119052 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Ponikva

24/119053 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje

24/119054 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. stanovanjska hiša Cesta na Brdo 14, 

Magnezij Kalij Natrij Železo Mangan

<ni mej> <ni mej> < 200 < 200 < 50

mg/L mg/L mg/L µg/L µg/L

Mg K Na Fe Mn

38 1,0 3,3 <5 <0,2



LETNO POROČILO 2024 - ŠENTJUR

Št. vzorca Oznaka vzorca Obmo čje Mesto odvzema

24/119056 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Šentjur

24/129013 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Dramlje

24/129014 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Ponikva 

24/129015 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje

24/129018 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Šentjur

ŠTEVILO PREISKANIH PARAMETROV
NAJVIŠJA VREDNOST
NAJNIŽJA VREDNOST

Magnezij Kalij Natrij Železo Mangan

<ni mej> <ni mej> < 200 < 200 < 50

mg/L mg/L mg/L µg/L µg/L

Mg K Na Fe Mn

1 1 1 1 1



LETNO POROČILO 2024 - ŠENTJUR

Št. vzorca Oznaka vzorca Obmo čje Mesto odvzema

24/7197 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Dramlje

24/7198 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Kalobje

24/7201 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Šentju

24/12862 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Dramlje

24/12863 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva 

24/12864 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Kalobje 

24/12865 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. stanovanjska hiša Cesta na Brdo 14, pipa v garaži

24/12867 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Gostišče Bohorč, Ul. Dušana Kvedra 44, Šentjur, pipa v to

24/15526 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Gostilna Erjavec, Kalobje 17, pipa v to

24/15527 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje

24/17549 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Kalobje 

24/23897 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Dramlje

24/23898 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva

24/23899 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Kalobje

24/23901 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Šentjur

24/39104 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva

24/39105 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Kalobje

24/48854 Pitna voda Vodovod Šentjur omr Ponikva 

24/48855 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje

24/48858 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Šentjur

24/48853 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Dramlje

Aluminij Antimon Arzen Baker Bor

< 200 < 10 < 10 < 2 < 1.5

µg/L µg/L µg/L mg/L mg/L

Al Sb As Cu B



LETNO POROČILO 2024 - ŠENTJUR

Št. vzorca Oznaka vzorca Obmo čje Mesto odvzema

24/48856 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. stanovanjska hiša Cesta na Brdo 14,

24/62943 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Dramlje

24/62944 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva

24/62945 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje

24/62948 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Šentjur

24/72263 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Dramlje

24/72264 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Ponikva 

24/72266 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Šentjur

24/82048 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Kava bar Dramlje, Laze 12b, pipa na pomivalnem koritu v kuhinji

24/82049 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. stanovanjska hiša Cesta na Brdo 14

24/82051 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Šentjur

24/95102 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Dramlje

24/95103 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva 

24/95104 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje,

24/95106 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Šentjur

24/107181 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva

24/107182 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Kalobje 

24/119051 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Dramlje

24/119052 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Ponikva

24/119053 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje

24/119054 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. stanovanjska hiša Cesta na Brdo 14, 

Aluminij Antimon Arzen Baker Bor

< 200 < 10 < 10 < 2 < 1.5

µg/L µg/L µg/L mg/L mg/L

Al Sb As Cu B

<10 <0,2 <0,8 0,018 0,01



LETNO POROČILO 2024 - ŠENTJUR

Št. vzorca Oznaka vzorca Obmo čje Mesto odvzema

24/119056 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Šentjur

24/129013 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Dramlje

24/129014 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Ponikva 

24/129015 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje

24/129018 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Šentjur

ŠTEVILO PREISKANIH PARAMETROV
NAJVIŠJA VREDNOST
NAJNIŽJA VREDNOST

Aluminij Antimon Arzen Baker Bor

< 200 < 10 < 10 < 2 < 1.5

µg/L µg/L µg/L mg/L mg/L

Al Sb As Cu B

1 1 1 1 1



LETNO POROČILO 2024 - ŠENTJUR

Št. vzorca Oznaka vzorca Obmo čje Mesto odvzema

24/7197 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Dramlje

24/7198 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Kalobje

24/7201 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Šentju

24/12862 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Dramlje

24/12863 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva 

24/12864 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Kalobje 

24/12865 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. stanovanjska hiša Cesta na Brdo 14, pipa v garaži

24/12867 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Gostišče Bohorč, Ul. Dušana Kvedra 44, Šentjur, pipa v to

24/15526 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Gostilna Erjavec, Kalobje 17, pipa v to

24/15527 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje

24/17549 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Kalobje 

24/23897 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Dramlje

24/23898 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva

24/23899 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Kalobje

24/23901 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Šentjur

24/39104 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva

24/39105 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Kalobje

24/48854 Pitna voda Vodovod Šentjur omr Ponikva 

24/48855 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje

24/48858 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Šentjur

24/48853 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Dramlje

Kadmij Krom Klorat Nikelj Selen

< 5 < 50 <ni mej> < 20 < 20

µg/L µg/L mg/L µg/L µg/L

Cd Cr ClO3 Ni Se



LETNO POROČILO 2024 - ŠENTJUR

Št. vzorca Oznaka vzorca Obmo čje Mesto odvzema

24/48856 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. stanovanjska hiša Cesta na Brdo 14,

24/62943 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Dramlje

24/62944 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva

24/62945 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje

24/62948 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Šentjur

24/72263 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Dramlje

24/72264 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Ponikva 

24/72266 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Šentjur

24/82048 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Kava bar Dramlje, Laze 12b, pipa na pomivalnem koritu v kuhinji

24/82049 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. stanovanjska hiša Cesta na Brdo 14

24/82051 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Šentjur

24/95102 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Dramlje

24/95103 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva 

24/95104 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje,

24/95106 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Šentjur

24/107181 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva

24/107182 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Kalobje 

24/119051 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Dramlje

24/119052 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Ponikva

24/119053 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje

24/119054 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. stanovanjska hiša Cesta na Brdo 14, 

Kadmij Krom Klorat Nikelj Selen

< 5 < 50 <ni mej> < 20 < 20

µg/L µg/L mg/L µg/L µg/L

Cd Cr ClO3 Ni Se

<0,03 <1 <0,05 <0,4 <0,6

<0,005



LETNO POROČILO 2024 - ŠENTJUR

Št. vzorca Oznaka vzorca Obmo čje Mesto odvzema

24/119056 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Šentjur

24/129013 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Dramlje

24/129014 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Ponikva 

24/129015 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje

24/129018 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Šentjur

ŠTEVILO PREISKANIH PARAMETROV
NAJVIŠJA VREDNOST
NAJNIŽJA VREDNOST

Kadmij Krom Klorat Nikelj Selen

< 5 < 50 <ni mej> < 20 < 20

µg/L µg/L mg/L µg/L µg/L

Cd Cr ClO3 Ni Se

1 1 2 1 1



LETNO POROČILO 2024 - ŠENTJUR

Št. vzorca Oznaka vzorca Obmo čje Mesto odvzema

24/7197 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Dramlje

24/7198 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Kalobje

24/7201 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Šentju

24/12862 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Dramlje

24/12863 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva 

24/12864 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Kalobje 

24/12865 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. stanovanjska hiša Cesta na Brdo 14, pipa v garaži

24/12867 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Gostišče Bohorč, Ul. Dušana Kvedra 44, Šentjur, pipa v to

24/15526 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Gostilna Erjavec, Kalobje 17, pipa v to

24/15527 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje

24/17549 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Kalobje 

24/23897 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Dramlje

24/23898 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva

24/23899 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Kalobje

24/23901 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Šentjur

24/39104 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva

24/39105 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Kalobje

24/48854 Pitna voda Vodovod Šentjur omr Ponikva 

24/48855 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje

24/48858 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Šentjur

24/48853 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Dramlje

Svinec Živo srebro Celotni cianid Bromat Akrilamid

< 10 < 1 < 50 < 10 < 0.1

µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L

Pb Hg CN BrO3



LETNO POROČILO 2024 - ŠENTJUR

Št. vzorca Oznaka vzorca Obmo čje Mesto odvzema

24/48856 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. stanovanjska hiša Cesta na Brdo 14,

24/62943 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Dramlje

24/62944 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva

24/62945 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje

24/62948 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Šentjur

24/72263 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Dramlje

24/72264 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Ponikva 

24/72266 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Šentjur

24/82048 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Kava bar Dramlje, Laze 12b, pipa na pomivalnem koritu v kuhinji

24/82049 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. stanovanjska hiša Cesta na Brdo 14

24/82051 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Šentjur

24/95102 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Dramlje

24/95103 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva 

24/95104 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje,

24/95106 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Šentjur

24/107181 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva

24/107182 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Kalobje 

24/119051 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Dramlje

24/119052 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Ponikva

24/119053 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje

24/119054 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. stanovanjska hiša Cesta na Brdo 14, 

Svinec Živo srebro Celotni cianid Bromat Akrilamid

< 10 < 1 < 50 < 10 < 0.1

µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L

Pb Hg CN BrO3

<1 <0,1 <10 <3 <0,03

<1



LETNO POROČILO 2024 - ŠENTJUR

Št. vzorca Oznaka vzorca Obmo čje Mesto odvzema

24/119056 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Šentjur

24/129013 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Dramlje

24/129014 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Ponikva 

24/129015 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje

24/129018 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Šentjur

ŠTEVILO PREISKANIH PARAMETROV
NAJVIŠJA VREDNOST
NAJNIŽJA VREDNOST

Svinec Živo srebro Celotni cianid Bromat Akrilamid

< 10 < 1 < 50 < 10 < 0.1

µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L

Pb Hg CN BrO3

1 1 1 2 1



LETNO POROČILO 2024 - ŠENTJUR

Št. vzorca Oznaka vzorca Obmo čje Mesto odvzema

24/7197 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Dramlje

24/7198 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Kalobje

24/7201 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Šentju

24/12862 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Dramlje

24/12863 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva 

24/12864 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Kalobje 

24/12865 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. stanovanjska hiša Cesta na Brdo 14, pipa v garaži

24/12867 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Gostišče Bohorč, Ul. Dušana Kvedra 44, Šentjur, pipa v to

24/15526 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Gostilna Erjavec, Kalobje 17, pipa v to

24/15527 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje

24/17549 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Kalobje 

24/23897 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Dramlje

24/23898 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva

24/23899 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Kalobje

24/23901 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Šentjur

24/39104 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva

24/39105 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Kalobje

24/48854 Pitna voda Vodovod Šentjur omr Ponikva 

24/48855 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje

24/48858 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Šentjur

24/48853 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Dramlje

Epiklorohidrin Vinilklorid alfa-HCH cis-Heptaklorepoksiddelta-HCH

< 0.1 < 0.5 < 0.1 < 0.03 < 0.1

µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L



LETNO POROČILO 2024 - ŠENTJUR

Št. vzorca Oznaka vzorca Obmo čje Mesto odvzema

24/48856 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. stanovanjska hiša Cesta na Brdo 14,

24/62943 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Dramlje

24/62944 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva

24/62945 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje

24/62948 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Šentjur

24/72263 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Dramlje

24/72264 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Ponikva 

24/72266 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Šentjur

24/82048 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Kava bar Dramlje, Laze 12b, pipa na pomivalnem koritu v kuhinji

24/82049 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. stanovanjska hiša Cesta na Brdo 14

24/82051 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Šentjur

24/95102 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Dramlje

24/95103 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva 

24/95104 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje,

24/95106 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Šentjur

24/107181 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva

24/107182 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Kalobje 

24/119051 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Dramlje

24/119052 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Ponikva

24/119053 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje

24/119054 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. stanovanjska hiša Cesta na Brdo 14, 

Epiklorohidrin Vinilklorid alfa-HCH cis-Heptaklorepoksiddelta-HCH

< 0.1 < 0.5 < 0.1 < 0.03 < 0.1

µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L

<0,025 <0,1 <0,001 <0,001 <0,002



LETNO POROČILO 2024 - ŠENTJUR

Št. vzorca Oznaka vzorca Obmo čje Mesto odvzema

24/119056 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Šentjur

24/129013 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Dramlje

24/129014 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Ponikva 

24/129015 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje

24/129018 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Šentjur

ŠTEVILO PREISKANIH PARAMETROV
NAJVIŠJA VREDNOST
NAJNIŽJA VREDNOST

Epiklorohidrin Vinilklorid alfa-HCH cis-Heptaklorepoksiddelta-HCH

< 0.1 < 0.5 < 0.1 < 0.03 < 0.1

µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L

1 1 1 1 1



LETNO POROČILO 2024 - ŠENTJUR

Št. vzorca Oznaka vzorca Obmo čje Mesto odvzema

24/7197 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Dramlje

24/7198 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Kalobje

24/7201 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Šentju

24/12862 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Dramlje

24/12863 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva 

24/12864 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Kalobje 

24/12865 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. stanovanjska hiša Cesta na Brdo 14, pipa v garaži

24/12867 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Gostišče Bohorč, Ul. Dušana Kvedra 44, Šentjur, pipa v to

24/15526 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Gostilna Erjavec, Kalobje 17, pipa v to

24/15527 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje

24/17549 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Kalobje 

24/23897 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Dramlje

24/23898 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva

24/23899 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Kalobje

24/23901 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Šentjur

24/39104 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva

24/39105 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Kalobje

24/48854 Pitna voda Vodovod Šentjur omr Ponikva 

24/48855 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje

24/48858 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Šentjur

24/48853 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Dramlje

trans-Heptaklorepoksidcis-Klordan gama-HCH (Lindan)alfa-endosulfan Endosulfan sulfat

< 0.03 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1

µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L



LETNO POROČILO 2024 - ŠENTJUR

Št. vzorca Oznaka vzorca Obmo čje Mesto odvzema

24/48856 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. stanovanjska hiša Cesta na Brdo 14,

24/62943 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Dramlje

24/62944 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva

24/62945 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje

24/62948 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Šentjur

24/72263 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Dramlje

24/72264 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Ponikva 

24/72266 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Šentjur

24/82048 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Kava bar Dramlje, Laze 12b, pipa na pomivalnem koritu v kuhinji

24/82049 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. stanovanjska hiša Cesta na Brdo 14

24/82051 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Šentjur

24/95102 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Dramlje

24/95103 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva 

24/95104 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje,

24/95106 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Šentjur

24/107181 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva

24/107182 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Kalobje 

24/119051 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Dramlje

24/119052 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Ponikva

24/119053 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje

24/119054 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. stanovanjska hiša Cesta na Brdo 14, 

trans-Heptaklorepoksidcis-Klordan gama-HCH (Lindan)alfa-endosulfan Endosulfan sulfat

< 0.03 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1

µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L

<0,001 <0,001 <0,002 <0,002 <0,002



LETNO POROČILO 2024 - ŠENTJUR

Št. vzorca Oznaka vzorca Obmo čje Mesto odvzema

24/119056 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Šentjur

24/129013 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Dramlje

24/129014 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Ponikva 

24/129015 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje

24/129018 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Šentjur

ŠTEVILO PREISKANIH PARAMETROV
NAJVIŠJA VREDNOST
NAJNIŽJA VREDNOST

trans-Heptaklorepoksidcis-Klordan gama-HCH (Lindan)alfa-endosulfan Endosulfan sulfat

< 0.03 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1

µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L

1 1 1 1 1



LETNO POROČILO 2024 - ŠENTJUR

Št. vzorca Oznaka vzorca Obmo čje Mesto odvzema

24/7197 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Dramlje

24/7198 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Kalobje

24/7201 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Šentju

24/12862 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Dramlje

24/12863 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva 

24/12864 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Kalobje 

24/12865 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. stanovanjska hiša Cesta na Brdo 14, pipa v garaži

24/12867 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Gostišče Bohorč, Ul. Dušana Kvedra 44, Šentjur, pipa v to

24/15526 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Gostilna Erjavec, Kalobje 17, pipa v to

24/15527 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje

24/17549 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Kalobje 

24/23897 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Dramlje

24/23898 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva

24/23899 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Kalobje

24/23901 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Šentjur

24/39104 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva

24/39105 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Kalobje

24/48854 Pitna voda Vodovod Šentjur omr Ponikva 

24/48855 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje

24/48858 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Šentjur

24/48853 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Dramlje

o,p-DDE beta-endosulfan p,p-DDE Klordan Dieldrin

< 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.03

µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L



LETNO POROČILO 2024 - ŠENTJUR

Št. vzorca Oznaka vzorca Obmo čje Mesto odvzema

24/48856 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. stanovanjska hiša Cesta na Brdo 14,

24/62943 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Dramlje

24/62944 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva

24/62945 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje

24/62948 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Šentjur

24/72263 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Dramlje

24/72264 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Ponikva 

24/72266 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Šentjur

24/82048 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Kava bar Dramlje, Laze 12b, pipa na pomivalnem koritu v kuhinji

24/82049 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. stanovanjska hiša Cesta na Brdo 14

24/82051 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Šentjur

24/95102 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Dramlje

24/95103 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva 

24/95104 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje,

24/95106 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Šentjur

24/107181 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva

24/107182 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Kalobje 

24/119051 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Dramlje

24/119052 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Ponikva

24/119053 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje

24/119054 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. stanovanjska hiša Cesta na Brdo 14, 

o,p-DDE beta-endosulfan p,p-DDE Klordan Dieldrin

< 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.03

µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L

<0,002 <0,002 <0,002 <0,001 <0,002



LETNO POROČILO 2024 - ŠENTJUR

Št. vzorca Oznaka vzorca Obmo čje Mesto odvzema

24/119056 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Šentjur

24/129013 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Dramlje

24/129014 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Ponikva 

24/129015 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje

24/129018 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Šentjur

ŠTEVILO PREISKANIH PARAMETROV
NAJVIŠJA VREDNOST
NAJNIŽJA VREDNOST

o,p-DDE beta-endosulfan p,p-DDE Klordan Dieldrin

< 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.03

µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L

1 1 1 1 1



LETNO POROČILO 2024 - ŠENTJUR

Št. vzorca Oznaka vzorca Obmo čje Mesto odvzema

24/7197 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Dramlje

24/7198 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Kalobje

24/7201 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Šentju

24/12862 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Dramlje

24/12863 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva 

24/12864 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Kalobje 

24/12865 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. stanovanjska hiša Cesta na Brdo 14, pipa v garaži

24/12867 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Gostišče Bohorč, Ul. Dušana Kvedra 44, Šentjur, pipa v to

24/15526 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Gostilna Erjavec, Kalobje 17, pipa v to

24/15527 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje

24/17549 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Kalobje 

24/23897 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Dramlje

24/23898 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva

24/23899 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Kalobje

24/23901 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Šentjur

24/39104 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva

24/39105 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Kalobje

24/48854 Pitna voda Vodovod Šentjur omr Ponikva 

24/48855 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje

24/48858 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Šentjur

24/48853 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Dramlje

p,p-DDT p,p-Metoksiklor 2,4-DP Endrin Endrin aldehid

< 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1

µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L



LETNO POROČILO 2024 - ŠENTJUR

Št. vzorca Oznaka vzorca Obmo čje Mesto odvzema

24/48856 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. stanovanjska hiša Cesta na Brdo 14,

24/62943 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Dramlje

24/62944 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva

24/62945 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje

24/62948 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Šentjur

24/72263 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Dramlje

24/72264 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Ponikva 

24/72266 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Šentjur

24/82048 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Kava bar Dramlje, Laze 12b, pipa na pomivalnem koritu v kuhinji

24/82049 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. stanovanjska hiša Cesta na Brdo 14

24/82051 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Šentjur

24/95102 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Dramlje

24/95103 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva 

24/95104 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje,

24/95106 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Šentjur

24/107181 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva

24/107182 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Kalobje 

24/119051 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Dramlje

24/119052 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Ponikva

24/119053 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje

24/119054 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. stanovanjska hiša Cesta na Brdo 14, 

p,p-DDT p,p-Metoksiklor 2,4-DP Endrin Endrin aldehid

< 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1

µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L

<0,003 <0,003 <0,001 <0,003 <0,002



LETNO POROČILO 2024 - ŠENTJUR

Št. vzorca Oznaka vzorca Obmo čje Mesto odvzema

24/119056 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Šentjur

24/129013 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Dramlje

24/129014 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Ponikva 

24/129015 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje

24/129018 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Šentjur

ŠTEVILO PREISKANIH PARAMETROV
NAJVIŠJA VREDNOST
NAJNIŽJA VREDNOST

p,p-DDT p,p-Metoksiklor 2,4-DP Endrin Endrin aldehid

< 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1

µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L

1 1 1 1 1



LETNO POROČILO 2024 - ŠENTJUR

Št. vzorca Oznaka vzorca Obmo čje Mesto odvzema

24/7197 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Dramlje

24/7198 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Kalobje

24/7201 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Šentju

24/12862 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Dramlje

24/12863 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva 

24/12864 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Kalobje 

24/12865 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. stanovanjska hiša Cesta na Brdo 14, pipa v garaži

24/12867 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Gostišče Bohorč, Ul. Dušana Kvedra 44, Šentjur, pipa v to

24/15526 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Gostilna Erjavec, Kalobje 17, pipa v to

24/15527 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje

24/17549 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Kalobje 

24/23897 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Dramlje

24/23898 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva

24/23899 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Kalobje

24/23901 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Šentjur

24/39104 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva

24/39105 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Kalobje

24/48854 Pitna voda Vodovod Šentjur omr Ponikva 

24/48855 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje

24/48858 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Šentjur

24/48853 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Dramlje

Endrin keton Aldrin o,p-DDD Epoksikonazol p,p-DDD

< 0.1 < 0.03 < 0.1 < 0.1 < 0.1

µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L



LETNO POROČILO 2024 - ŠENTJUR

Št. vzorca Oznaka vzorca Obmo čje Mesto odvzema

24/48856 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. stanovanjska hiša Cesta na Brdo 14,

24/62943 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Dramlje

24/62944 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva

24/62945 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje

24/62948 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Šentjur

24/72263 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Dramlje

24/72264 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Ponikva 

24/72266 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Šentjur

24/82048 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Kava bar Dramlje, Laze 12b, pipa na pomivalnem koritu v kuhinji

24/82049 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. stanovanjska hiša Cesta na Brdo 14

24/82051 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Šentjur

24/95102 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Dramlje

24/95103 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva 

24/95104 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje,

24/95106 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Šentjur

24/107181 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva

24/107182 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Kalobje 

24/119051 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Dramlje

24/119052 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Ponikva

24/119053 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje

24/119054 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. stanovanjska hiša Cesta na Brdo 14, 

Endrin keton Aldrin o,p-DDD Epoksikonazol p,p-DDD

< 0.1 < 0.03 < 0.1 < 0.1 < 0.1

µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L

<0,002 <0,002 <0,003 <0,007 <0,002



LETNO POROČILO 2024 - ŠENTJUR

Št. vzorca Oznaka vzorca Obmo čje Mesto odvzema

24/119056 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Šentjur

24/129013 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Dramlje

24/129014 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Ponikva 

24/129015 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje

24/129018 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Šentjur

ŠTEVILO PREISKANIH PARAMETROV
NAJVIŠJA VREDNOST
NAJNIŽJA VREDNOST

Endrin keton Aldrin o,p-DDD Epoksikonazol p,p-DDD

< 0.1 < 0.03 < 0.1 < 0.1 < 0.1

µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L

1 1 1 1 1



LETNO POROČILO 2024 - ŠENTJUR

Št. vzorca Oznaka vzorca Obmo čje Mesto odvzema

24/7197 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Dramlje

24/7198 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Kalobje

24/7201 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Šentju

24/12862 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Dramlje

24/12863 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva 

24/12864 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Kalobje 

24/12865 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. stanovanjska hiša Cesta na Brdo 14, pipa v garaži

24/12867 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Gostišče Bohorč, Ul. Dušana Kvedra 44, Šentjur, pipa v to

24/15526 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Gostilna Erjavec, Kalobje 17, pipa v to

24/15527 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje

24/17549 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Kalobje 

24/23897 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Dramlje

24/23898 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva

24/23899 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Kalobje

24/23901 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Šentjur

24/39104 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva

24/39105 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Kalobje

24/48854 Pitna voda Vodovod Šentjur omr Ponikva 

24/48855 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje

24/48858 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Šentjur

24/48853 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Dramlje

o,p-DDT o,p-Metoksiklor trans-Klordan Paration-metil Heksaklorobenzen (HCB)

< 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1

µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L



LETNO POROČILO 2024 - ŠENTJUR

Št. vzorca Oznaka vzorca Obmo čje Mesto odvzema

24/48856 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. stanovanjska hiša Cesta na Brdo 14,

24/62943 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Dramlje

24/62944 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva

24/62945 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje

24/62948 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Šentjur

24/72263 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Dramlje

24/72264 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Ponikva 

24/72266 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Šentjur

24/82048 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Kava bar Dramlje, Laze 12b, pipa na pomivalnem koritu v kuhinji

24/82049 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. stanovanjska hiša Cesta na Brdo 14

24/82051 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Šentjur

24/95102 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Dramlje

24/95103 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva 

24/95104 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje,

24/95106 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Šentjur

24/107181 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva

24/107182 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Kalobje 

24/119051 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Dramlje

24/119052 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Ponikva

24/119053 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje

24/119054 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. stanovanjska hiša Cesta na Brdo 14, 

o,p-DDT o,p-Metoksiklor trans-Klordan Paration-metil Heksaklorobenzen (HCB)

< 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1

µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L

<0,002 <0,003 <0,001 <0,002 <0,001



LETNO POROČILO 2024 - ŠENTJUR

Št. vzorca Oznaka vzorca Obmo čje Mesto odvzema

24/119056 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Šentjur

24/129013 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Dramlje

24/129014 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Ponikva 

24/129015 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje

24/129018 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Šentjur

ŠTEVILO PREISKANIH PARAMETROV
NAJVIŠJA VREDNOST
NAJNIŽJA VREDNOST

o,p-DDT o,p-Metoksiklor trans-Klordan Paration-metil Heksaklorobenzen (HCB)

< 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1

µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L

1 1 1 1 1



LETNO POROČILO 2024 - ŠENTJUR

Št. vzorca Oznaka vzorca Obmo čje Mesto odvzema

24/7197 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Dramlje

24/7198 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Kalobje

24/7201 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Šentju

24/12862 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Dramlje

24/12863 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva 

24/12864 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Kalobje 

24/12865 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. stanovanjska hiša Cesta na Brdo 14, pipa v garaži

24/12867 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Gostišče Bohorč, Ul. Dušana Kvedra 44, Šentjur, pipa v to

24/15526 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Gostilna Erjavec, Kalobje 17, pipa v to

24/15527 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje

24/17549 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Kalobje 

24/23897 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Dramlje

24/23898 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva

24/23899 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Kalobje

24/23901 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Šentjur

24/39104 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva

24/39105 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Kalobje

24/48854 Pitna voda Vodovod Šentjur omr Ponikva 

24/48855 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje

24/48858 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Šentjur

24/48853 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Dramlje

Azinfos-etil Acetoklor Heptaklor Atrazin Azinfos-metil

< 0.1 < 0.1 < 0.03 < 0.1 < 0.1

µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L



LETNO POROČILO 2024 - ŠENTJUR

Št. vzorca Oznaka vzorca Obmo čje Mesto odvzema

24/48856 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. stanovanjska hiša Cesta na Brdo 14,

24/62943 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Dramlje

24/62944 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva

24/62945 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje

24/62948 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Šentjur

24/72263 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Dramlje

24/72264 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Ponikva 

24/72266 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Šentjur

24/82048 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Kava bar Dramlje, Laze 12b, pipa na pomivalnem koritu v kuhinji

24/82049 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. stanovanjska hiša Cesta na Brdo 14

24/82051 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Šentjur

24/95102 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Dramlje

24/95103 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva 

24/95104 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje,

24/95106 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Šentjur

24/107181 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva

24/107182 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Kalobje 

24/119051 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Dramlje

24/119052 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Ponikva

24/119053 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje

24/119054 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. stanovanjska hiša Cesta na Brdo 14, 

Azinfos-etil Acetoklor Heptaklor Atrazin Azinfos-metil

< 0.1 < 0.1 < 0.03 < 0.1 < 0.1

µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L

<0,001 <0,003 <0,002 <0,01 <0,003



LETNO POROČILO 2024 - ŠENTJUR

Št. vzorca Oznaka vzorca Obmo čje Mesto odvzema

24/119056 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Šentjur

24/129013 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Dramlje

24/129014 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Ponikva 

24/129015 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje

24/129018 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Šentjur

ŠTEVILO PREISKANIH PARAMETROV
NAJVIŠJA VREDNOST
NAJNIŽJA VREDNOST

Azinfos-etil Acetoklor Heptaklor Atrazin Azinfos-metil

< 0.1 < 0.1 < 0.03 < 0.1 < 0.1

µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L

1 1 1 1 1



LETNO POROČILO 2024 - ŠENTJUR

Št. vzorca Oznaka vzorca Obmo čje Mesto odvzema

24/7197 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Dramlje

24/7198 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Kalobje

24/7201 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Šentju

24/12862 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Dramlje

24/12863 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva 

24/12864 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Kalobje 

24/12865 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. stanovanjska hiša Cesta na Brdo 14, pipa v garaži

24/12867 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Gostišče Bohorč, Ul. Dušana Kvedra 44, Šentjur, pipa v to

24/15526 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Gostilna Erjavec, Kalobje 17, pipa v to

24/15527 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje

24/17549 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Kalobje 

24/23897 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Dramlje

24/23898 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva

24/23899 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Kalobje

24/23901 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Šentjur

24/39104 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva

24/39105 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Kalobje

24/48854 Pitna voda Vodovod Šentjur omr Ponikva 

24/48855 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje

24/48858 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Šentjur

24/48853 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Dramlje

Ametrin Alaklor Cianazin Atrazin, Desetil- Azoksistrobi n

< 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1

µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L



LETNO POROČILO 2024 - ŠENTJUR

Št. vzorca Oznaka vzorca Obmo čje Mesto odvzema

24/48856 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. stanovanjska hiša Cesta na Brdo 14,

24/62943 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Dramlje

24/62944 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva

24/62945 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje

24/62948 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Šentjur

24/72263 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Dramlje

24/72264 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Ponikva 

24/72266 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Šentjur

24/82048 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Kava bar Dramlje, Laze 12b, pipa na pomivalnem koritu v kuhinji

24/82049 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. stanovanjska hiša Cesta na Brdo 14

24/82051 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Šentjur

24/95102 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Dramlje

24/95103 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva 

24/95104 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje,

24/95106 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Šentjur

24/107181 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva

24/107182 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Kalobje 

24/119051 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Dramlje

24/119052 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Ponikva

24/119053 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje

24/119054 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. stanovanjska hiša Cesta na Brdo 14, 

Ametrin Alaklor Cianazin Atrazin, Desetil- Azoksistrobi n

< 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1

µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L

<0,002 <0,003 <0,004 <0,01 <0,001



LETNO POROČILO 2024 - ŠENTJUR

Št. vzorca Oznaka vzorca Obmo čje Mesto odvzema

24/119056 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Šentjur

24/129013 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Dramlje

24/129014 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Ponikva 

24/129015 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje

24/129018 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Šentjur

ŠTEVILO PREISKANIH PARAMETROV
NAJVIŠJA VREDNOST
NAJNIŽJA VREDNOST

Ametrin Alaklor Cianazin Atrazin, Desetil- Azoksistrobi n

< 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1

µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L

1 1 1 1 1



LETNO POROČILO 2024 - ŠENTJUR

Št. vzorca Oznaka vzorca Obmo čje Mesto odvzema

24/7197 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Dramlje

24/7198 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Kalobje

24/7201 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Šentju

24/12862 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Dramlje

24/12863 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva 

24/12864 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Kalobje 

24/12865 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. stanovanjska hiša Cesta na Brdo 14, pipa v garaži

24/12867 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Gostišče Bohorč, Ul. Dušana Kvedra 44, Šentjur, pipa v to

24/15526 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Gostilna Erjavec, Kalobje 17, pipa v to

24/15527 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje

24/17549 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Kalobje 

24/23897 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Dramlje

24/23898 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva

24/23899 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Kalobje

24/23901 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Šentjur

24/39104 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva

24/39105 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Kalobje

24/48854 Pitna voda Vodovod Šentjur omr Ponikva 

24/48855 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje

24/48858 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Šentjur

24/48853 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Dramlje

Atrazin, Desizopropil-Ciprodinil Heksazinon Diazinon Difenokonazol

< 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1

µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L



LETNO POROČILO 2024 - ŠENTJUR

Št. vzorca Oznaka vzorca Obmo čje Mesto odvzema

24/48856 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. stanovanjska hiša Cesta na Brdo 14,

24/62943 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Dramlje

24/62944 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva

24/62945 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje

24/62948 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Šentjur

24/72263 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Dramlje

24/72264 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Ponikva 

24/72266 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Šentjur

24/82048 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Kava bar Dramlje, Laze 12b, pipa na pomivalnem koritu v kuhinji

24/82049 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. stanovanjska hiša Cesta na Brdo 14

24/82051 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Šentjur

24/95102 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Dramlje

24/95103 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva 

24/95104 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje,

24/95106 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Šentjur

24/107181 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva

24/107182 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Kalobje 

24/119051 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Dramlje

24/119052 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Ponikva

24/119053 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje

24/119054 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. stanovanjska hiša Cesta na Brdo 14, 

Atrazin, Desizopropil-Ciprodinil Heksazinon Diazinon Difenokonazol

< 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1

µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L

<0,007 <0,002 <0,001 <0,002 <0,003



LETNO POROČILO 2024 - ŠENTJUR

Št. vzorca Oznaka vzorca Obmo čje Mesto odvzema

24/119056 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Šentjur

24/129013 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Dramlje

24/129014 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Ponikva 

24/129015 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje

24/129018 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Šentjur

ŠTEVILO PREISKANIH PARAMETROV
NAJVIŠJA VREDNOST
NAJNIŽJA VREDNOST

Atrazin, Desizopropil-Ciprodinil Heksazinon Diazinon Difenokonazol

< 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1

µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L

1 1 1 1 1



LETNO POROČILO 2024 - ŠENTJUR

Št. vzorca Oznaka vzorca Obmo čje Mesto odvzema

24/7197 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Dramlje

24/7198 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Kalobje

24/7201 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Šentju

24/12862 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Dramlje

24/12863 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva 

24/12864 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Kalobje 

24/12865 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. stanovanjska hiša Cesta na Brdo 14, pipa v garaži

24/12867 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Gostišče Bohorč, Ul. Dušana Kvedra 44, Šentjur, pipa v to

24/15526 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Gostilna Erjavec, Kalobje 17, pipa v to

24/15527 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje

24/17549 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Kalobje 

24/23897 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Dramlje

24/23898 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva

24/23899 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Kalobje

24/23901 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Šentjur

24/39104 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva

24/39105 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Kalobje

24/48854 Pitna voda Vodovod Šentjur omr Ponikva 

24/48855 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje

24/48858 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Šentjur

24/48853 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Dramlje

2,6-DiklorobenzamidBenalaksil Diklobenil Diklofluanid Diklorfos

< 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1

µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L



LETNO POROČILO 2024 - ŠENTJUR

Št. vzorca Oznaka vzorca Obmo čje Mesto odvzema

24/48856 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. stanovanjska hiša Cesta na Brdo 14,

24/62943 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Dramlje

24/62944 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva

24/62945 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje

24/62948 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Šentjur

24/72263 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Dramlje

24/72264 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Ponikva 

24/72266 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Šentjur

24/82048 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Kava bar Dramlje, Laze 12b, pipa na pomivalnem koritu v kuhinji

24/82049 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. stanovanjska hiša Cesta na Brdo 14

24/82051 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Šentjur

24/95102 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Dramlje

24/95103 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva 

24/95104 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje,

24/95106 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Šentjur

24/107181 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva

24/107182 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Kalobje 

24/119051 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Dramlje

24/119052 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Ponikva

24/119053 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje

24/119054 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. stanovanjska hiša Cesta na Brdo 14, 

2,6-DiklorobenzamidBenalaksil Diklobenil Diklofluanid Diklorfos

< 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1

µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L

<0,01 <0,001 <0,001 <0,004 <0,01



LETNO POROČILO 2024 - ŠENTJUR

Št. vzorca Oznaka vzorca Obmo čje Mesto odvzema

24/119056 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Šentjur

24/129013 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Dramlje

24/129014 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Ponikva 

24/129015 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje

24/129018 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Šentjur

ŠTEVILO PREISKANIH PARAMETROV
NAJVIŠJA VREDNOST
NAJNIŽJA VREDNOST

2,6-DiklorobenzamidBenalaksil Diklobenil Diklofluanid Diklorfos

< 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1

µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L

1 1 1 1 1



LETNO POROČILO 2024 - ŠENTJUR

Št. vzorca Oznaka vzorca Obmo čje Mesto odvzema

24/7197 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Dramlje

24/7198 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Kalobje

24/7201 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Šentju

24/12862 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Dramlje

24/12863 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva 

24/12864 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Kalobje 

24/12865 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. stanovanjska hiša Cesta na Brdo 14, pipa v garaži

24/12867 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Gostišče Bohorč, Ul. Dušana Kvedra 44, Šentjur, pipa v to

24/15526 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Gostilna Erjavec, Kalobje 17, pipa v to

24/15527 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje

24/17549 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Kalobje 

24/23897 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Dramlje

24/23898 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva

24/23899 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Kalobje

24/23901 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Šentjur

24/39104 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva

24/39105 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Kalobje

24/48854 Pitna voda Vodovod Šentjur omr Ponikva 

24/48855 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje

24/48858 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Šentjur

24/48853 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Dramlje

Diuron Dimetaklor Dimetenamid Dimetomorf Fenheksamid

< 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1

µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L



LETNO POROČILO 2024 - ŠENTJUR

Št. vzorca Oznaka vzorca Obmo čje Mesto odvzema

24/48856 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. stanovanjska hiša Cesta na Brdo 14,

24/62943 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Dramlje

24/62944 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva

24/62945 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje

24/62948 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Šentjur

24/72263 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Dramlje

24/72264 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Ponikva 

24/72266 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Šentjur

24/82048 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Kava bar Dramlje, Laze 12b, pipa na pomivalnem koritu v kuhinji

24/82049 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. stanovanjska hiša Cesta na Brdo 14

24/82051 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Šentjur

24/95102 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Dramlje

24/95103 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva 

24/95104 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje,

24/95106 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Šentjur

24/107181 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva

24/107182 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Kalobje 

24/119051 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Dramlje

24/119052 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Ponikva

24/119053 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje

24/119054 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. stanovanjska hiša Cesta na Brdo 14, 

Diuron Dimetaklor Dimetenamid Dimetomorf Fenheksamid

< 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1

µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L

<0,001 <0,003 <0,002 <0,005 <0,003



LETNO POROČILO 2024 - ŠENTJUR

Št. vzorca Oznaka vzorca Obmo čje Mesto odvzema

24/119056 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Šentjur

24/129013 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Dramlje

24/129014 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Ponikva 

24/129015 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje

24/129018 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Šentjur

ŠTEVILO PREISKANIH PARAMETROV
NAJVIŠJA VREDNOST
NAJNIŽJA VREDNOST

Diuron Dimetaklor Dimetenamid Dimetomorf Fenheksamid

< 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1

µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L

1 1 1 1 1



LETNO POROČILO 2024 - ŠENTJUR

Št. vzorca Oznaka vzorca Obmo čje Mesto odvzema

24/7197 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Dramlje

24/7198 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Kalobje

24/7201 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Šentju

24/12862 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Dramlje

24/12863 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva 

24/12864 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Kalobje 

24/12865 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. stanovanjska hiša Cesta na Brdo 14, pipa v garaži

24/12867 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Gostišče Bohorč, Ul. Dušana Kvedra 44, Šentjur, pipa v to

24/15526 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Gostilna Erjavec, Kalobje 17, pipa v to

24/15527 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje

24/17549 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Kalobje 

24/23897 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Dramlje

24/23898 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva

24/23899 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Kalobje

24/23901 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Šentjur

24/39104 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva

24/39105 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Kalobje

24/48854 Pitna voda Vodovod Šentjur omr Ponikva 

24/48855 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje

24/48858 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Šentjur

24/48853 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Dramlje

Izoproturon Fenitrotion Linuron Fenazakvin Fenpropidin

< 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1

µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L



LETNO POROČILO 2024 - ŠENTJUR

Št. vzorca Oznaka vzorca Obmo čje Mesto odvzema

24/48856 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. stanovanjska hiša Cesta na Brdo 14,

24/62943 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Dramlje

24/62944 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva

24/62945 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje

24/62948 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Šentjur

24/72263 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Dramlje

24/72264 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Ponikva 

24/72266 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Šentjur

24/82048 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Kava bar Dramlje, Laze 12b, pipa na pomivalnem koritu v kuhinji

24/82049 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. stanovanjska hiša Cesta na Brdo 14

24/82051 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Šentjur

24/95102 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Dramlje

24/95103 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva 

24/95104 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje,

24/95106 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Šentjur

24/107181 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva

24/107182 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Kalobje 

24/119051 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Dramlje

24/119052 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Ponikva

24/119053 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje

24/119054 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. stanovanjska hiša Cesta na Brdo 14, 

Izoproturon Fenitrotion Linuron Fenazakvin Fenpropidin

< 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1

µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L

<0,003 <0,001 <0,001 <0,001 <0,01



LETNO POROČILO 2024 - ŠENTJUR

Št. vzorca Oznaka vzorca Obmo čje Mesto odvzema

24/119056 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Šentjur

24/129013 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Dramlje

24/129014 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Ponikva 

24/129015 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje

24/129018 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Šentjur

ŠTEVILO PREISKANIH PARAMETROV
NAJVIŠJA VREDNOST
NAJNIŽJA VREDNOST

Izoproturon Fenitrotion Linuron Fenazakvin Fenpropidin

< 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1

µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L

1 1 1 1 1



LETNO POROČILO 2024 - ŠENTJUR

Št. vzorca Oznaka vzorca Obmo čje Mesto odvzema

24/7197 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Dramlje

24/7198 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Kalobje

24/7201 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Šentju

24/12862 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Dramlje

24/12863 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva 

24/12864 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Kalobje 

24/12865 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. stanovanjska hiša Cesta na Brdo 14, pipa v garaži

24/12867 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Gostišče Bohorč, Ul. Dušana Kvedra 44, Šentjur, pipa v to

24/15526 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Gostilna Erjavec, Kalobje 17, pipa v to

24/15527 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje

24/17549 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Kalobje 

24/23897 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Dramlje

24/23898 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva

24/23899 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Kalobje

24/23901 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Šentjur

24/39104 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva

24/39105 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Kalobje

24/48854 Pitna voda Vodovod Šentjur omr Ponikva 

24/48855 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje

24/48858 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Šentjur

24/48853 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Dramlje

Klorpirifos-etil Klorbromuron Klorpirifos-metil Buturon Flurokloridon

< 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1

µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L



LETNO POROČILO 2024 - ŠENTJUR

Št. vzorca Oznaka vzorca Obmo čje Mesto odvzema

24/48856 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. stanovanjska hiša Cesta na Brdo 14,

24/62943 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Dramlje

24/62944 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva

24/62945 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje

24/62948 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Šentjur

24/72263 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Dramlje

24/72264 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Ponikva 

24/72266 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Šentjur

24/82048 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Kava bar Dramlje, Laze 12b, pipa na pomivalnem koritu v kuhinji

24/82049 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. stanovanjska hiša Cesta na Brdo 14

24/82051 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Šentjur

24/95102 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Dramlje

24/95103 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva 

24/95104 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje,

24/95106 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Šentjur

24/107181 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva

24/107182 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Kalobje 

24/119051 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Dramlje

24/119052 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Ponikva

24/119053 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje

24/119054 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. stanovanjska hiša Cesta na Brdo 14, 

Klorpirifos-etil Klorbromuron Klorpirifos-metil Buturon Flurokloridon

< 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1

µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L

<0,003 <0,003 <0,002 <0,002 <0,01



LETNO POROČILO 2024 - ŠENTJUR

Št. vzorca Oznaka vzorca Obmo čje Mesto odvzema

24/119056 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Šentjur

24/129013 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Dramlje

24/129014 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Ponikva 

24/129015 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje

24/129018 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Šentjur

ŠTEVILO PREISKANIH PARAMETROV
NAJVIŠJA VREDNOST
NAJNIŽJA VREDNOST

Klorpirifos-etil Klorbromuron Klorpirifos-metil Buturon Flurokloridon

< 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1

µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L

1 1 1 1 1



LETNO POROČILO 2024 - ŠENTJUR

Št. vzorca Oznaka vzorca Obmo čje Mesto odvzema

24/7197 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Dramlje

24/7198 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Kalobje

24/7201 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Šentju

24/12862 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Dramlje

24/12863 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva 

24/12864 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Kalobje 

24/12865 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. stanovanjska hiša Cesta na Brdo 14, pipa v garaži

24/12867 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Gostišče Bohorč, Ul. Dušana Kvedra 44, Šentjur, pipa v to

24/15526 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Gostilna Erjavec, Kalobje 17, pipa v to

24/15527 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje

24/17549 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Kalobje 

24/23897 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Dramlje

24/23898 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva

24/23899 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Kalobje

24/23901 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Šentjur

24/39104 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva

24/39105 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Kalobje

24/48854 Pitna voda Vodovod Šentjur omr Ponikva 

24/48855 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje

24/48858 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Šentjur

24/48853 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Dramlje

Imidakloprid Klorotoluron Metobromuron Paration-etil Fo ksim

< 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1

µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L



LETNO POROČILO 2024 - ŠENTJUR

Št. vzorca Oznaka vzorca Obmo čje Mesto odvzema

24/48856 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. stanovanjska hiša Cesta na Brdo 14,

24/62943 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Dramlje

24/62944 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva

24/62945 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje

24/62948 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Šentjur

24/72263 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Dramlje

24/72264 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Ponikva 

24/72266 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Šentjur

24/82048 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Kava bar Dramlje, Laze 12b, pipa na pomivalnem koritu v kuhinji

24/82049 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. stanovanjska hiša Cesta na Brdo 14

24/82051 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Šentjur

24/95102 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Dramlje

24/95103 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva 

24/95104 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje,

24/95106 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Šentjur

24/107181 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva

24/107182 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Kalobje 

24/119051 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Dramlje

24/119052 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Ponikva

24/119053 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje

24/119054 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. stanovanjska hiša Cesta na Brdo 14, 

Imidakloprid Klorotoluron Metobromuron Paration-etil Fo ksim

< 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1

µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L

<0,005 <0,003 <0,004 <0,002 <0,003



LETNO POROČILO 2024 - ŠENTJUR

Št. vzorca Oznaka vzorca Obmo čje Mesto odvzema

24/119056 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Šentjur

24/129013 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Dramlje

24/129014 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Ponikva 

24/129015 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje

24/129018 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Šentjur

ŠTEVILO PREISKANIH PARAMETROV
NAJVIŠJA VREDNOST
NAJNIŽJA VREDNOST

Imidakloprid Klorotoluron Metobromuron Paration-etil Fo ksim

< 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1

µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L

1 1 1 1 1



LETNO POROČILO 2024 - ŠENTJUR

Št. vzorca Oznaka vzorca Obmo čje Mesto odvzema

24/7197 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Dramlje

24/7198 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Kalobje

24/7201 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Šentju

24/12862 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Dramlje

24/12863 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva 

24/12864 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Kalobje 

24/12865 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. stanovanjska hiša Cesta na Brdo 14, pipa v garaži

24/12867 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Gostišče Bohorč, Ul. Dušana Kvedra 44, Šentjur, pipa v to

24/15526 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Gostilna Erjavec, Kalobje 17, pipa v to

24/15527 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje

24/17549 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Kalobje 

24/23897 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Dramlje

24/23898 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva

24/23899 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Kalobje

24/23901 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Šentjur

24/39104 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva

24/39105 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Kalobje

24/48854 Pitna voda Vodovod Šentjur omr Ponikva 

24/48855 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje

24/48858 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Šentjur

24/48853 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Dramlje

Izoksaflutol Folpet Izodrin Fention Kaptan

< 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1

µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L



LETNO POROČILO 2024 - ŠENTJUR

Št. vzorca Oznaka vzorca Obmo čje Mesto odvzema

24/48856 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. stanovanjska hiša Cesta na Brdo 14,

24/62943 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Dramlje

24/62944 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva

24/62945 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje

24/62948 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Šentjur

24/72263 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Dramlje

24/72264 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Ponikva 

24/72266 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Šentjur

24/82048 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Kava bar Dramlje, Laze 12b, pipa na pomivalnem koritu v kuhinji

24/82049 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. stanovanjska hiša Cesta na Brdo 14

24/82051 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Šentjur

24/95102 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Dramlje

24/95103 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva 

24/95104 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje,

24/95106 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Šentjur

24/107181 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva

24/107182 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Kalobje 

24/119051 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Dramlje

24/119052 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Ponikva

24/119053 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje

24/119054 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. stanovanjska hiša Cesta na Brdo 14, 

Izoksaflutol Folpet Izodrin Fention Kaptan

< 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1

µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L

<0,01 <0,002 <0,002 <0,006 <0,002



LETNO POROČILO 2024 - ŠENTJUR

Št. vzorca Oznaka vzorca Obmo čje Mesto odvzema

24/119056 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Šentjur

24/129013 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Dramlje

24/129014 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Ponikva 

24/129015 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje

24/129018 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Šentjur

ŠTEVILO PREISKANIH PARAMETROV
NAJVIŠJA VREDNOST
NAJNIŽJA VREDNOST

Izoksaflutol Folpet Izodrin Fention Kaptan

< 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1

µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L

1 1 1 1 1



LETNO POROČILO 2024 - ŠENTJUR

Št. vzorca Oznaka vzorca Obmo čje Mesto odvzema

24/7197 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Dramlje

24/7198 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Kalobje

24/7201 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Šentju

24/12862 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Dramlje

24/12863 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva 

24/12864 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Kalobje 

24/12865 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. stanovanjska hiša Cesta na Brdo 14, pipa v garaži

24/12867 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Gostišče Bohorč, Ul. Dušana Kvedra 44, Šentjur, pipa v to

24/15526 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Gostilna Erjavec, Kalobje 17, pipa v to

24/15527 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje

24/17549 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Kalobje 

24/23897 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Dramlje

24/23898 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva

24/23899 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Kalobje

24/23901 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Šentjur

24/39104 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva

24/39105 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Kalobje

24/48854 Pitna voda Vodovod Šentjur omr Ponikva 

24/48855 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje

24/48858 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Šentjur

24/48853 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Dramlje

Metalaksil Metolaklor Metolaklor-deskloroPrometon Simetrin

< 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1

µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L



LETNO POROČILO 2024 - ŠENTJUR

Št. vzorca Oznaka vzorca Obmo čje Mesto odvzema

24/48856 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. stanovanjska hiša Cesta na Brdo 14,

24/62943 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Dramlje

24/62944 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva

24/62945 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje

24/62948 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Šentjur

24/72263 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Dramlje

24/72264 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Ponikva 

24/72266 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Šentjur

24/82048 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Kava bar Dramlje, Laze 12b, pipa na pomivalnem koritu v kuhinji

24/82049 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. stanovanjska hiša Cesta na Brdo 14

24/82051 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Šentjur

24/95102 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Dramlje

24/95103 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva 

24/95104 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje,

24/95106 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Šentjur

24/107181 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva

24/107182 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Kalobje 

24/119051 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Dramlje

24/119052 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Ponikva

24/119053 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje

24/119054 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. stanovanjska hiša Cesta na Brdo 14, 

Metalaksil Metolaklor Metolaklor-deskloroPrometon Simetrin

< 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1

µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L

<0,002 <0,002 <0,003 <0,003 <0,002



LETNO POROČILO 2024 - ŠENTJUR

Št. vzorca Oznaka vzorca Obmo čje Mesto odvzema

24/119056 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Šentjur

24/129013 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Dramlje

24/129014 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Ponikva 

24/129015 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje

24/129018 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Šentjur

ŠTEVILO PREISKANIH PARAMETROV
NAJVIŠJA VREDNOST
NAJNIŽJA VREDNOST

Metalaksil Metolaklor Metolaklor-deskloroPrometon Simetrin

< 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1

µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L

1 1 1 1 1



LETNO POROČILO 2024 - ŠENTJUR

Št. vzorca Oznaka vzorca Obmo čje Mesto odvzema

24/7197 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Dramlje

24/7198 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Kalobje

24/7201 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Šentju

24/12862 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Dramlje

24/12863 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva 

24/12864 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Kalobje 

24/12865 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. stanovanjska hiša Cesta na Brdo 14, pipa v garaži

24/12867 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Gostišče Bohorč, Ul. Dušana Kvedra 44, Šentjur, pipa v to

24/15526 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Gostilna Erjavec, Kalobje 17, pipa v to

24/15527 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje

24/17549 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Kalobje 

24/23897 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Dramlje

24/23898 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva

24/23899 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Kalobje

24/23901 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Šentjur

24/39104 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva

24/39105 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Kalobje

24/48854 Pitna voda Vodovod Šentjur omr Ponikva 

24/48855 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje

24/48858 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Šentjur

24/48853 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Dramlje

Tiakloprid Ometoat Trifloksistrobin Prosimidon Bromacil

< 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1

µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L



LETNO POROČILO 2024 - ŠENTJUR

Št. vzorca Oznaka vzorca Obmo čje Mesto odvzema

24/48856 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. stanovanjska hiša Cesta na Brdo 14,

24/62943 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Dramlje

24/62944 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva

24/62945 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje

24/62948 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Šentjur

24/72263 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Dramlje

24/72264 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Ponikva 

24/72266 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Šentjur

24/82048 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Kava bar Dramlje, Laze 12b, pipa na pomivalnem koritu v kuhinji

24/82049 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. stanovanjska hiša Cesta na Brdo 14

24/82051 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Šentjur

24/95102 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Dramlje

24/95103 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva 

24/95104 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje,

24/95106 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Šentjur

24/107181 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva

24/107182 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Kalobje 

24/119051 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Dramlje

24/119052 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Ponikva

24/119053 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje

24/119054 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. stanovanjska hiša Cesta na Brdo 14, 

Tiakloprid Ometoat Trifloksistrobin Prosimidon Bromacil

< 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1

µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L

<0,003 <0,01 <0,003 <0,001 <0,004



LETNO POROČILO 2024 - ŠENTJUR

Št. vzorca Oznaka vzorca Obmo čje Mesto odvzema

24/119056 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Šentjur

24/129013 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Dramlje

24/129014 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Ponikva 

24/129015 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje

24/129018 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Šentjur

ŠTEVILO PREISKANIH PARAMETROV
NAJVIŠJA VREDNOST
NAJNIŽJA VREDNOST

Tiakloprid Ometoat Trifloksistrobin Prosimidon Bromacil

< 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1

µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L

1 1 1 1 1



LETNO POROČILO 2024 - ŠENTJUR

Št. vzorca Oznaka vzorca Obmo čje Mesto odvzema

24/7197 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Dramlje

24/7198 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Kalobje

24/7201 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Šentju

24/12862 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Dramlje

24/12863 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva 

24/12864 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Kalobje 

24/12865 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. stanovanjska hiša Cesta na Brdo 14, pipa v garaži

24/12867 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Gostišče Bohorč, Ul. Dušana Kvedra 44, Šentjur, pipa v to

24/15526 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Gostilna Erjavec, Kalobje 17, pipa v to

24/15527 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje

24/17549 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Kalobje 

24/23897 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Dramlje

24/23898 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva

24/23899 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Kalobje

24/23901 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Šentjur

24/39104 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva

24/39105 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Kalobje

24/48854 Pitna voda Vodovod Šentjur omr Ponikva 

24/48855 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje

24/48858 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Šentjur

24/48853 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Dramlje

Tetradifon Monuron Metazaklor Metribuzin Kloridazon

< 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1

µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L



LETNO POROČILO 2024 - ŠENTJUR

Št. vzorca Oznaka vzorca Obmo čje Mesto odvzema

24/48856 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. stanovanjska hiša Cesta na Brdo 14,

24/62943 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Dramlje

24/62944 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva

24/62945 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje

24/62948 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Šentjur

24/72263 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Dramlje

24/72264 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Ponikva 

24/72266 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Šentjur

24/82048 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Kava bar Dramlje, Laze 12b, pipa na pomivalnem koritu v kuhinji

24/82049 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. stanovanjska hiša Cesta na Brdo 14

24/82051 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Šentjur

24/95102 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Dramlje

24/95103 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva 

24/95104 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje,

24/95106 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Šentjur

24/107181 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva

24/107182 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Kalobje 

24/119051 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Dramlje

24/119052 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Ponikva

24/119053 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje

24/119054 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. stanovanjska hiša Cesta na Brdo 14, 

Tetradifon Monuron Metazaklor Metribuzin Kloridazon

< 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1

µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L

<0,006 <0,002 <0,002 <0,005 <0,004



LETNO POROČILO 2024 - ŠENTJUR

Št. vzorca Oznaka vzorca Obmo čje Mesto odvzema

24/119056 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Šentjur

24/129013 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Dramlje

24/129014 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Ponikva 

24/129015 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje

24/129018 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Šentjur

ŠTEVILO PREISKANIH PARAMETROV
NAJVIŠJA VREDNOST
NAJNIŽJA VREDNOST

Tetradifon Monuron Metazaklor Metribuzin Kloridazon

< 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1

µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L

1 1 1 1 1



LETNO POROČILO 2024 - ŠENTJUR

Št. vzorca Oznaka vzorca Obmo čje Mesto odvzema

24/7197 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Dramlje

24/7198 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Kalobje

24/7201 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Šentju

24/12862 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Dramlje

24/12863 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva 

24/12864 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Kalobje 

24/12865 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. stanovanjska hiša Cesta na Brdo 14, pipa v garaži

24/12867 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Gostišče Bohorč, Ul. Dušana Kvedra 44, Šentjur, pipa v to

24/15526 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Gostilna Erjavec, Kalobje 17, pipa v to

24/15527 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje

24/17549 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Kalobje 

24/23897 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Dramlje

24/23898 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva

24/23899 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Kalobje

24/23901 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Šentjur

24/39104 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva

24/39105 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Kalobje

24/48854 Pitna voda Vodovod Šentjur omr Ponikva 

24/48855 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje

24/48858 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Šentjur

24/48853 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Dramlje

Pendimetalin Metoksiklor Mevinfos Penkonazol Permetrin

< 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1

µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L



LETNO POROČILO 2024 - ŠENTJUR

Št. vzorca Oznaka vzorca Obmo čje Mesto odvzema

24/48856 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. stanovanjska hiša Cesta na Brdo 14,

24/62943 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Dramlje

24/62944 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva

24/62945 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje

24/62948 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Šentjur

24/72263 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Dramlje

24/72264 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Ponikva 

24/72266 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Šentjur

24/82048 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Kava bar Dramlje, Laze 12b, pipa na pomivalnem koritu v kuhinji

24/82049 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. stanovanjska hiša Cesta na Brdo 14

24/82051 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Šentjur

24/95102 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Dramlje

24/95103 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva 

24/95104 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje,

24/95106 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Šentjur

24/107181 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva

24/107182 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Kalobje 

24/119051 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Dramlje

24/119052 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Ponikva

24/119053 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje

24/119054 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. stanovanjska hiša Cesta na Brdo 14, 

Pendimetalin Metoksiklor Mevinfos Penkonazol Permetrin

< 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1

µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L

<0,002 <0,003 <0,002 <0,003 <0,002



LETNO POROČILO 2024 - ŠENTJUR

Št. vzorca Oznaka vzorca Obmo čje Mesto odvzema

24/119056 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Šentjur

24/129013 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Dramlje

24/129014 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Ponikva 

24/129015 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje

24/129018 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Šentjur

ŠTEVILO PREISKANIH PARAMETROV
NAJVIŠJA VREDNOST
NAJNIŽJA VREDNOST

Pendimetalin Metoksiklor Mevinfos Penkonazol Permetrin

< 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1

µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L

1 1 1 1 1



LETNO POROČILO 2024 - ŠENTJUR

Št. vzorca Oznaka vzorca Obmo čje Mesto odvzema

24/7197 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Dramlje

24/7198 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Kalobje

24/7201 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Šentju

24/12862 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Dramlje

24/12863 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva 

24/12864 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Kalobje 

24/12865 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. stanovanjska hiša Cesta na Brdo 14, pipa v garaži

24/12867 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Gostišče Bohorč, Ul. Dušana Kvedra 44, Šentjur, pipa v to

24/15526 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Gostilna Erjavec, Kalobje 17, pipa v to

24/15527 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje

24/17549 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Kalobje 

24/23897 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Dramlje

24/23898 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva

24/23899 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Kalobje

24/23901 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Šentjur

24/39104 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva

24/39105 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Kalobje

24/48854 Pitna voda Vodovod Šentjur omr Ponikva 

24/48855 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje

24/48858 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Šentjur

24/48853 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Dramlje

Petoksamid Pinoksaden Piridafention Monolinuron Klotian idin

< 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1

µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L



LETNO POROČILO 2024 - ŠENTJUR

Št. vzorca Oznaka vzorca Obmo čje Mesto odvzema

24/48856 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. stanovanjska hiša Cesta na Brdo 14,

24/62943 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Dramlje

24/62944 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva

24/62945 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje

24/62948 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Šentjur

24/72263 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Dramlje

24/72264 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Ponikva 

24/72266 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Šentjur

24/82048 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Kava bar Dramlje, Laze 12b, pipa na pomivalnem koritu v kuhinji

24/82049 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. stanovanjska hiša Cesta na Brdo 14

24/82051 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Šentjur

24/95102 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Dramlje

24/95103 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva 

24/95104 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje,

24/95106 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Šentjur

24/107181 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva

24/107182 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Kalobje 

24/119051 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Dramlje

24/119052 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Ponikva

24/119053 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje

24/119054 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. stanovanjska hiša Cesta na Brdo 14, 

Petoksamid Pinoksaden Piridafention Monolinuron Klotian idin

< 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1

µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L

<0,005 <0,004 <0,007 <0,001 <0,005



LETNO POROČILO 2024 - ŠENTJUR

Št. vzorca Oznaka vzorca Obmo čje Mesto odvzema

24/119056 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Šentjur

24/129013 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Dramlje

24/129014 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Ponikva 

24/129015 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje

24/129018 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Šentjur

ŠTEVILO PREISKANIH PARAMETROV
NAJVIŠJA VREDNOST
NAJNIŽJA VREDNOST

Petoksamid Pinoksaden Piridafention Monolinuron Klotian idin

< 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1

µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L

1 1 1 1 1



LETNO POROČILO 2024 - ŠENTJUR

Št. vzorca Oznaka vzorca Obmo čje Mesto odvzema

24/7197 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Dramlje

24/7198 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Kalobje

24/7201 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Šentju

24/12862 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Dramlje

24/12863 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva 

24/12864 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Kalobje 

24/12865 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. stanovanjska hiša Cesta na Brdo 14, pipa v garaži

24/12867 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Gostišče Bohorč, Ul. Dušana Kvedra 44, Šentjur, pipa v to

24/15526 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Gostilna Erjavec, Kalobje 17, pipa v to

24/15527 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje

24/17549 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Kalobje 

24/23897 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Dramlje

24/23898 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva

24/23899 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Kalobje

24/23901 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Šentjur

24/39104 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva

24/39105 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Kalobje

24/48854 Pitna voda Vodovod Šentjur omr Ponikva 

24/48855 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje

24/48858 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Šentjur

24/48853 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Dramlje

Klopiralid Mezotrion Terbumeton Dikamba Klorantraniliprol

< 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1

µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L



LETNO POROČILO 2024 - ŠENTJUR

Št. vzorca Oznaka vzorca Obmo čje Mesto odvzema

24/48856 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. stanovanjska hiša Cesta na Brdo 14,

24/62943 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Dramlje

24/62944 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva

24/62945 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje

24/62948 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Šentjur

24/72263 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Dramlje

24/72264 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Ponikva 

24/72266 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Šentjur

24/82048 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Kava bar Dramlje, Laze 12b, pipa na pomivalnem koritu v kuhinji

24/82049 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. stanovanjska hiša Cesta na Brdo 14

24/82051 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Šentjur

24/95102 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Dramlje

24/95103 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva 

24/95104 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje,

24/95106 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Šentjur

24/107181 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva

24/107182 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Kalobje 

24/119051 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Dramlje

24/119052 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Ponikva

24/119053 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje

24/119054 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. stanovanjska hiša Cesta na Brdo 14, 

Klopiralid Mezotrion Terbumeton Dikamba Klorantraniliprol

< 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1

µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L

<0,020 <0,004 <0,002 <0,002 <0,01



LETNO POROČILO 2024 - ŠENTJUR

Št. vzorca Oznaka vzorca Obmo čje Mesto odvzema

24/119056 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Šentjur

24/129013 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Dramlje

24/129014 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Ponikva 

24/129015 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje

24/129018 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Šentjur

ŠTEVILO PREISKANIH PARAMETROV
NAJVIŠJA VREDNOST
NAJNIŽJA VREDNOST

Klopiralid Mezotrion Terbumeton Dikamba Klorantraniliprol

< 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1

µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L

1 1 1 1 1



LETNO POROČILO 2024 - ŠENTJUR

Št. vzorca Oznaka vzorca Obmo čje Mesto odvzema

24/7197 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Dramlje

24/7198 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Kalobje

24/7201 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Šentju

24/12862 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Dramlje

24/12863 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva 

24/12864 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Kalobje 

24/12865 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. stanovanjska hiša Cesta na Brdo 14, pipa v garaži

24/12867 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Gostišče Bohorč, Ul. Dušana Kvedra 44, Šentjur, pipa v to

24/15526 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Gostilna Erjavec, Kalobje 17, pipa v to

24/15527 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje

24/17549 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Kalobje 

24/23897 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Dramlje

24/23898 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva

24/23899 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Kalobje

24/23901 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Šentjur

24/39104 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva

24/39105 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Kalobje

24/48854 Pitna voda Vodovod Šentjur omr Ponikva 

24/48855 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje

24/48858 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Šentjur

24/48853 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Dramlje

Klorotalonil Propikonazol Bromoksinil Fludioksonil Joks inil

< 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1

µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L



LETNO POROČILO 2024 - ŠENTJUR

Št. vzorca Oznaka vzorca Obmo čje Mesto odvzema

24/48856 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. stanovanjska hiša Cesta na Brdo 14,

24/62943 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Dramlje

24/62944 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva

24/62945 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje

24/62948 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Šentjur

24/72263 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Dramlje

24/72264 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Ponikva 

24/72266 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Šentjur

24/82048 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Kava bar Dramlje, Laze 12b, pipa na pomivalnem koritu v kuhinji

24/82049 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. stanovanjska hiša Cesta na Brdo 14

24/82051 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Šentjur

24/95102 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Dramlje

24/95103 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva 

24/95104 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje,

24/95106 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Šentjur

24/107181 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva

24/107182 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Kalobje 

24/119051 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Dramlje

24/119052 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Ponikva

24/119053 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje

24/119054 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. stanovanjska hiša Cesta na Brdo 14, 

Klorotalonil Propikonazol Bromoksinil Fludioksonil Joks inil

< 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1

µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L

<0,01 <0,003 <0,003 <0,006 <0,004



LETNO POROČILO 2024 - ŠENTJUR

Št. vzorca Oznaka vzorca Obmo čje Mesto odvzema

24/119056 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Šentjur

24/129013 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Dramlje

24/129014 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Ponikva 

24/129015 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje

24/129018 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Šentjur

ŠTEVILO PREISKANIH PARAMETROV
NAJVIŠJA VREDNOST
NAJNIŽJA VREDNOST

Klorotalonil Propikonazol Bromoksinil Fludioksonil Joks inil

< 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1

µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L

1 1 1 1 1



LETNO POROČILO 2024 - ŠENTJUR

Št. vzorca Oznaka vzorca Obmo čje Mesto odvzema

24/7197 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Dramlje

24/7198 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Kalobje

24/7201 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Šentju

24/12862 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Dramlje

24/12863 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva 

24/12864 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Kalobje 

24/12865 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. stanovanjska hiša Cesta na Brdo 14, pipa v garaži

24/12867 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Gostišče Bohorč, Ul. Dušana Kvedra 44, Šentjur, pipa v to

24/15526 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Gostilna Erjavec, Kalobje 17, pipa v to

24/15527 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje

24/17549 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Kalobje 

24/23897 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Dramlje

24/23898 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva

24/23899 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Kalobje

24/23901 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Šentjur

24/39104 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva

24/39105 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Kalobje

24/48854 Pitna voda Vodovod Šentjur omr Ponikva 

24/48855 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje

24/48858 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Šentjur

24/48853 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Dramlje

Flufenacet Fluroksipir Klorfenvinfos Kumafos Dimetoat

< 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1

µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L



LETNO POROČILO 2024 - ŠENTJUR

Št. vzorca Oznaka vzorca Obmo čje Mesto odvzema

24/48856 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. stanovanjska hiša Cesta na Brdo 14,

24/62943 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Dramlje

24/62944 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva

24/62945 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje

24/62948 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Šentjur

24/72263 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Dramlje

24/72264 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Ponikva 

24/72266 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Šentjur

24/82048 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Kava bar Dramlje, Laze 12b, pipa na pomivalnem koritu v kuhinji

24/82049 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. stanovanjska hiša Cesta na Brdo 14

24/82051 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Šentjur

24/95102 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Dramlje

24/95103 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva 

24/95104 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje,

24/95106 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Šentjur

24/107181 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva

24/107182 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Kalobje 

24/119051 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Dramlje

24/119052 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Ponikva

24/119053 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje

24/119054 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. stanovanjska hiša Cesta na Brdo 14, 

Flufenacet Fluroksipir Klorfenvinfos Kumafos Dimetoat

< 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1

µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L

<0,002 <0,005 <0,003 <0,002 <0,003



LETNO POROČILO 2024 - ŠENTJUR

Št. vzorca Oznaka vzorca Obmo čje Mesto odvzema

24/119056 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Šentjur

24/129013 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Dramlje

24/129014 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Ponikva 

24/129015 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje

24/129018 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Šentjur

ŠTEVILO PREISKANIH PARAMETROV
NAJVIŠJA VREDNOST
NAJNIŽJA VREDNOST

Flufenacet Fluroksipir Klorfenvinfos Kumafos Dimetoat

< 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1

µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L

1 1 1 1 1



LETNO POROČILO 2024 - ŠENTJUR

Št. vzorca Oznaka vzorca Obmo čje Mesto odvzema

24/7197 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Dramlje

24/7198 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Kalobje

24/7201 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Šentju

24/12862 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Dramlje

24/12863 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva 

24/12864 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Kalobje 

24/12865 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. stanovanjska hiša Cesta na Brdo 14, pipa v garaži

24/12867 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Gostišče Bohorč, Ul. Dušana Kvedra 44, Šentjur, pipa v to

24/15526 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Gostilna Erjavec, Kalobje 17, pipa v to

24/15527 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje

24/17549 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Kalobje 

24/23897 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Dramlje

24/23898 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva

24/23899 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Kalobje

24/23901 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Šentjur

24/39104 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva

24/39105 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Kalobje

24/48854 Pitna voda Vodovod Šentjur omr Ponikva 

24/48855 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje

24/48858 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Šentjur

24/48853 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Dramlje

Flukvinkonazol Fluopikolid Fluometuron Malation Pirimik arb

< 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1

µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L



LETNO POROČILO 2024 - ŠENTJUR

Št. vzorca Oznaka vzorca Obmo čje Mesto odvzema

24/48856 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. stanovanjska hiša Cesta na Brdo 14,

24/62943 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Dramlje

24/62944 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva

24/62945 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje

24/62948 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Šentjur

24/72263 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Dramlje

24/72264 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Ponikva 

24/72266 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Šentjur

24/82048 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Kava bar Dramlje, Laze 12b, pipa na pomivalnem koritu v kuhinji

24/82049 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. stanovanjska hiša Cesta na Brdo 14

24/82051 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Šentjur

24/95102 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Dramlje

24/95103 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva 

24/95104 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje,

24/95106 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Šentjur

24/107181 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva

24/107182 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Kalobje 

24/119051 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Dramlje

24/119052 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Ponikva

24/119053 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje

24/119054 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. stanovanjska hiša Cesta na Brdo 14, 

Flukvinkonazol Fluopikolid Fluometuron Malation Pirimik arb

< 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1

µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L

<0,01 <0,003 <0,004 <0,003 <0,001



LETNO POROČILO 2024 - ŠENTJUR

Št. vzorca Oznaka vzorca Obmo čje Mesto odvzema

24/119056 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Šentjur

24/129013 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Dramlje

24/129014 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Ponikva 

24/129015 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje

24/129018 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Šentjur

ŠTEVILO PREISKANIH PARAMETROV
NAJVIŠJA VREDNOST
NAJNIŽJA VREDNOST

Flukvinkonazol Fluopikolid Fluometuron Malation Pirimik arb

< 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1

µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L

1 1 1 1 1



LETNO POROČILO 2024 - ŠENTJUR

Št. vzorca Oznaka vzorca Obmo čje Mesto odvzema

24/7197 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Dramlje

24/7198 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Kalobje

24/7201 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Šentju

24/12862 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Dramlje

24/12863 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva 

24/12864 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Kalobje 

24/12865 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. stanovanjska hiša Cesta na Brdo 14, pipa v garaži

24/12867 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Gostišče Bohorč, Ul. Dušana Kvedra 44, Šentjur, pipa v to

24/15526 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Gostilna Erjavec, Kalobje 17, pipa v to

24/15527 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje

24/17549 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Kalobje 

24/23897 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Dramlje

24/23898 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva

24/23899 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Kalobje

24/23901 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Šentjur

24/39104 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva

24/39105 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Kalobje

24/48854 Pitna voda Vodovod Šentjur omr Ponikva 

24/48855 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje

24/48858 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Šentjur

24/48853 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Dramlje

Metiokarb Napropamid Simazin Tebukonazol Propazin

< 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1

µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L



LETNO POROČILO 2024 - ŠENTJUR

Št. vzorca Oznaka vzorca Obmo čje Mesto odvzema

24/48856 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. stanovanjska hiša Cesta na Brdo 14,

24/62943 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Dramlje

24/62944 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva

24/62945 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje

24/62948 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Šentjur

24/72263 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Dramlje

24/72264 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Ponikva 

24/72266 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Šentjur

24/82048 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Kava bar Dramlje, Laze 12b, pipa na pomivalnem koritu v kuhinji

24/82049 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. stanovanjska hiša Cesta na Brdo 14

24/82051 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Šentjur

24/95102 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Dramlje

24/95103 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva 

24/95104 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje,

24/95106 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Šentjur

24/107181 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva

24/107182 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Kalobje 

24/119051 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Dramlje

24/119052 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Ponikva

24/119053 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje

24/119054 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. stanovanjska hiša Cesta na Brdo 14, 

Metiokarb Napropamid Simazin Tebukonazol Propazin

< 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1

µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L

<0,002 <0,003 <0,003 <0,003 <0,002



LETNO POROČILO 2024 - ŠENTJUR

Št. vzorca Oznaka vzorca Obmo čje Mesto odvzema

24/119056 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Šentjur

24/129013 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Dramlje

24/129014 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Ponikva 

24/129015 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje

24/129018 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Šentjur

ŠTEVILO PREISKANIH PARAMETROV
NAJVIŠJA VREDNOST
NAJNIŽJA VREDNOST

Metiokarb Napropamid Simazin Tebukonazol Propazin

< 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1

µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L

1 1 1 1 1



LETNO POROČILO 2024 - ŠENTJUR

Št. vzorca Oznaka vzorca Obmo čje Mesto odvzema

24/7197 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Dramlje

24/7198 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Kalobje

24/7201 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Šentju

24/12862 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Dramlje

24/12863 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva 

24/12864 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Kalobje 

24/12865 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. stanovanjska hiša Cesta na Brdo 14, pipa v garaži

24/12867 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Gostišče Bohorč, Ul. Dušana Kvedra 44, Šentjur, pipa v to

24/15526 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Gostilna Erjavec, Kalobje 17, pipa v to

24/15527 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje

24/17549 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Kalobje 

24/23897 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Dramlje

24/23898 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva

24/23899 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Kalobje

24/23901 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Šentjur

24/39104 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva

24/39105 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Kalobje

24/48854 Pitna voda Vodovod Šentjur omr Ponikva 

24/48855 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje

24/48858 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Šentjur

24/48853 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Dramlje

Terbutilazin Terbutilazin-desetilSebutilazin Prometrin Terbutrin

< 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1

µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L



LETNO POROČILO 2024 - ŠENTJUR

Št. vzorca Oznaka vzorca Obmo čje Mesto odvzema

24/48856 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. stanovanjska hiša Cesta na Brdo 14,

24/62943 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Dramlje

24/62944 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva

24/62945 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje

24/62948 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Šentjur

24/72263 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Dramlje

24/72264 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Ponikva 

24/72266 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Šentjur

24/82048 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Kava bar Dramlje, Laze 12b, pipa na pomivalnem koritu v kuhinji

24/82049 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. stanovanjska hiša Cesta na Brdo 14

24/82051 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Šentjur

24/95102 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Dramlje

24/95103 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva 

24/95104 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje,

24/95106 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Šentjur

24/107181 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva

24/107182 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Kalobje 

24/119051 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Dramlje

24/119052 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Ponikva

24/119053 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje

24/119054 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. stanovanjska hiša Cesta na Brdo 14, 

Terbutilazin Terbutilazin-desetilSebutilazin Prometrin Terbutrin

< 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1

µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L

<0,002 <0,003 <0,002 <0,001 <0,002



LETNO POROČILO 2024 - ŠENTJUR

Št. vzorca Oznaka vzorca Obmo čje Mesto odvzema

24/119056 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Šentjur

24/129013 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Dramlje

24/129014 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Ponikva 

24/129015 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje

24/129018 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Šentjur

ŠTEVILO PREISKANIH PARAMETROV
NAJVIŠJA VREDNOST
NAJNIŽJA VREDNOST

Terbutilazin Terbutilazin-desetilSebutilazin Prometrin Terbutrin

< 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1

µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L

1 1 1 1 1



LETNO POROČILO 2024 - ŠENTJUR

Št. vzorca Oznaka vzorca Obmo čje Mesto odvzema

24/7197 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Dramlje

24/7198 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Kalobje

24/7201 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Šentju

24/12862 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Dramlje

24/12863 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva 

24/12864 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Kalobje 

24/12865 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. stanovanjska hiša Cesta na Brdo 14, pipa v garaži

24/12867 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Gostišče Bohorč, Ul. Dušana Kvedra 44, Šentjur, pipa v to

24/15526 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Gostilna Erjavec, Kalobje 17, pipa v to

24/15527 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje

24/17549 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Kalobje 

24/23897 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Dramlje

24/23898 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva

24/23899 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Kalobje

24/23901 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Šentjur

24/39104 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva

24/39105 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Kalobje

24/48854 Pitna voda Vodovod Šentjur omr Ponikva 

24/48855 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje

24/48858 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Šentjur

24/48853 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Dramlje

Vinklozolin MCPA MCPB 2,4 - DB MCPP

< 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1

µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L



LETNO POROČILO 2024 - ŠENTJUR

Št. vzorca Oznaka vzorca Obmo čje Mesto odvzema

24/48856 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. stanovanjska hiša Cesta na Brdo 14,

24/62943 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Dramlje

24/62944 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva

24/62945 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje

24/62948 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Šentjur

24/72263 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Dramlje

24/72264 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Ponikva 

24/72266 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Šentjur

24/82048 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Kava bar Dramlje, Laze 12b, pipa na pomivalnem koritu v kuhinji

24/82049 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. stanovanjska hiša Cesta na Brdo 14

24/82051 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Šentjur

24/95102 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Dramlje

24/95103 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva 

24/95104 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje,

24/95106 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Šentjur

24/107181 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva

24/107182 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Kalobje 

24/119051 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Dramlje

24/119052 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Ponikva

24/119053 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje

24/119054 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. stanovanjska hiša Cesta na Brdo 14, 

Vinklozolin MCPA MCPB 2,4 - DB MCPP

< 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1

µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L

<0,012 <0,001 <0,001 <0,004 <0,002



LETNO POROČILO 2024 - ŠENTJUR

Št. vzorca Oznaka vzorca Obmo čje Mesto odvzema

24/119056 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Šentjur

24/129013 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Dramlje

24/129014 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Ponikva 

24/129015 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje

24/129018 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Šentjur

ŠTEVILO PREISKANIH PARAMETROV
NAJVIŠJA VREDNOST
NAJNIŽJA VREDNOST

Vinklozolin MCPA MCPB 2,4 - DB MCPP

< 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1

µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L

1 1 1 1 1



LETNO POROČILO 2024 - ŠENTJUR

Št. vzorca Oznaka vzorca Obmo čje Mesto odvzema

24/7197 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Dramlje

24/7198 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Kalobje

24/7201 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Šentju

24/12862 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Dramlje

24/12863 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva 

24/12864 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Kalobje 

24/12865 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. stanovanjska hiša Cesta na Brdo 14, pipa v garaži

24/12867 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Gostišče Bohorč, Ul. Dušana Kvedra 44, Šentjur, pipa v to

24/15526 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Gostilna Erjavec, Kalobje 17, pipa v to

24/15527 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje

24/17549 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Kalobje 

24/23897 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Dramlje

24/23898 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva

24/23899 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Kalobje

24/23901 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Šentjur

24/39104 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva

24/39105 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Kalobje

24/48854 Pitna voda Vodovod Šentjur omr Ponikva 

24/48855 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje

24/48858 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Šentjur

24/48853 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Dramlje

Bentazon 2,4-D 2,4,5-T Metolaklor-ESA Metolaklor-OXA

< 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1

µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L



LETNO POROČILO 2024 - ŠENTJUR

Št. vzorca Oznaka vzorca Obmo čje Mesto odvzema

24/48856 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. stanovanjska hiša Cesta na Brdo 14,

24/62943 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Dramlje

24/62944 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva

24/62945 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje

24/62948 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Šentjur

24/72263 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Dramlje

24/72264 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Ponikva 

24/72266 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Šentjur

24/82048 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Kava bar Dramlje, Laze 12b, pipa na pomivalnem koritu v kuhinji

24/82049 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. stanovanjska hiša Cesta na Brdo 14

24/82051 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Šentjur

24/95102 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Dramlje

24/95103 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva 

24/95104 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje,

24/95106 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Šentjur

24/107181 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva

24/107182 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Kalobje 

24/119051 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Dramlje

24/119052 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Ponikva

24/119053 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje

24/119054 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. stanovanjska hiša Cesta na Brdo 14, 

Bentazon 2,4-D 2,4,5-T Metolaklor-ESA Metolaklor-OXA

< 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1

µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L

<0,001 <0,003 <0,001 <0,010 <0,010



LETNO POROČILO 2024 - ŠENTJUR

Št. vzorca Oznaka vzorca Obmo čje Mesto odvzema

24/119056 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Šentjur

24/129013 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Dramlje

24/129014 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Ponikva 

24/129015 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje

24/129018 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Šentjur

ŠTEVILO PREISKANIH PARAMETROV
NAJVIŠJA VREDNOST
NAJNIŽJA VREDNOST

Bentazon 2,4-D 2,4,5-T Metolaklor-ESA Metolaklor-OXA

< 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1

µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L

1 1 1 1 1



LETNO POROČILO 2024 - ŠENTJUR

Št. vzorca Oznaka vzorca Obmo čje Mesto odvzema

24/7197 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Dramlje

24/7198 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Kalobje

24/7201 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Šentju

24/12862 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Dramlje

24/12863 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva 

24/12864 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Kalobje 

24/12865 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. stanovanjska hiša Cesta na Brdo 14, pipa v garaži

24/12867 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Gostišče Bohorč, Ul. Dušana Kvedra 44, Šentjur, pipa v to

24/15526 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Gostilna Erjavec, Kalobje 17, pipa v to

24/15527 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje

24/17549 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Kalobje 

24/23897 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Dramlje

24/23898 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva

24/23899 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Kalobje

24/23901 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Šentjur

24/39104 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva

24/39105 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Kalobje

24/48854 Pitna voda Vodovod Šentjur omr Ponikva 

24/48855 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje

24/48858 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Šentjur

24/48853 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Dramlje

Sekbumeton Boskalid N,N-dietil-m-toluamidKlomazon Metaflumizon

< 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1

µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L



LETNO POROČILO 2024 - ŠENTJUR

Št. vzorca Oznaka vzorca Obmo čje Mesto odvzema

24/48856 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. stanovanjska hiša Cesta na Brdo 14,

24/62943 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Dramlje

24/62944 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva

24/62945 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje

24/62948 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Šentjur

24/72263 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Dramlje

24/72264 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Ponikva 

24/72266 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Šentjur

24/82048 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Kava bar Dramlje, Laze 12b, pipa na pomivalnem koritu v kuhinji

24/82049 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. stanovanjska hiša Cesta na Brdo 14

24/82051 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Šentjur

24/95102 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Dramlje

24/95103 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva 

24/95104 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje,

24/95106 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Šentjur

24/107181 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva

24/107182 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Kalobje 

24/119051 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Dramlje

24/119052 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Ponikva

24/119053 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje

24/119054 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. stanovanjska hiša Cesta na Brdo 14, 

Sekbumeton Boskalid N,N-dietil-m-toluamidKlomazon Metaflumizon

< 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1

µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L

<0,002 <0,004 <0,001 <0,01 <0,01



LETNO POROČILO 2024 - ŠENTJUR

Št. vzorca Oznaka vzorca Obmo čje Mesto odvzema

24/119056 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Šentjur

24/129013 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Dramlje

24/129014 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Ponikva 

24/129015 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje

24/129018 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Šentjur

ŠTEVILO PREISKANIH PARAMETROV
NAJVIŠJA VREDNOST
NAJNIŽJA VREDNOST

Sekbumeton Boskalid N,N-dietil-m-toluamidKlomazon Metaflumizon

< 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1

µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L

1 1 1 1 1



LETNO POROČILO 2024 - ŠENTJUR

Št. vzorca Oznaka vzorca Obmo čje Mesto odvzema

24/7197 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Dramlje

24/7198 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Kalobje

24/7201 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Šentju

24/12862 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Dramlje

24/12863 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva 

24/12864 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Kalobje 

24/12865 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. stanovanjska hiša Cesta na Brdo 14, pipa v garaži

24/12867 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Gostišče Bohorč, Ul. Dušana Kvedra 44, Šentjur, pipa v to

24/15526 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Gostilna Erjavec, Kalobje 17, pipa v to

24/15527 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje

24/17549 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Kalobje 

24/23897 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Dramlje

24/23898 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva

24/23899 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Kalobje

24/23901 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Šentjur

24/39104 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva

24/39105 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Kalobje

24/48854 Pitna voda Vodovod Šentjur omr Ponikva 

24/48855 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje

24/48858 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Šentjur

24/48853 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Dramlje

Propamokarb Prosulfokarb Neburon Tiametoksam Silvex

< 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1

µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L



LETNO POROČILO 2024 - ŠENTJUR

Št. vzorca Oznaka vzorca Obmo čje Mesto odvzema

24/48856 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. stanovanjska hiša Cesta na Brdo 14,

24/62943 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Dramlje

24/62944 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva

24/62945 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje

24/62948 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Šentjur

24/72263 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Dramlje

24/72264 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Ponikva 

24/72266 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Šentjur

24/82048 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Kava bar Dramlje, Laze 12b, pipa na pomivalnem koritu v kuhinji

24/82049 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. stanovanjska hiša Cesta na Brdo 14

24/82051 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Šentjur

24/95102 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Dramlje

24/95103 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva 

24/95104 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje,

24/95106 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Šentjur

24/107181 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva

24/107182 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Kalobje 

24/119051 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Dramlje

24/119052 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Ponikva

24/119053 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje

24/119054 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. stanovanjska hiša Cesta na Brdo 14, 

Propamokarb Prosulfokarb Neburon Tiametoksam Silvex

< 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1

µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L

<0,01 <0,002 <0,002 <0,003 <0,001



LETNO POROČILO 2024 - ŠENTJUR

Št. vzorca Oznaka vzorca Obmo čje Mesto odvzema

24/119056 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Šentjur

24/129013 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Dramlje

24/129014 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Ponikva 

24/129015 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje

24/129018 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Šentjur

ŠTEVILO PREISKANIH PARAMETROV
NAJVIŠJA VREDNOST
NAJNIŽJA VREDNOST

Propamokarb Prosulfokarb Neburon Tiametoksam Silvex

< 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1

µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L

1 1 1 1 1



LETNO POROČILO 2024 - ŠENTJUR

Št. vzorca Oznaka vzorca Obmo čje Mesto odvzema

24/7197 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Dramlje

24/7198 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Kalobje

24/7201 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Šentju

24/12862 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Dramlje

24/12863 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva 

24/12864 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Kalobje 

24/12865 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. stanovanjska hiša Cesta na Brdo 14, pipa v garaži

24/12867 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Gostišče Bohorč, Ul. Dušana Kvedra 44, Šentjur, pipa v to

24/15526 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Gostilna Erjavec, Kalobje 17, pipa v to

24/15527 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje

24/17549 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Kalobje 

24/23897 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Dramlje

24/23898 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva

24/23899 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Kalobje

24/23901 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Šentjur

24/39104 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva

24/39105 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Kalobje

24/48854 Pitna voda Vodovod Šentjur omr Ponikva 

24/48855 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje

24/48858 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Šentjur

24/48853 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Dramlje

PentaklorobenzenMetosulam Bromopropilat Triadimefon Trifluralin

< 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1

µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L



LETNO POROČILO 2024 - ŠENTJUR

Št. vzorca Oznaka vzorca Obmo čje Mesto odvzema

24/48856 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. stanovanjska hiša Cesta na Brdo 14,

24/62943 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Dramlje

24/62944 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva

24/62945 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje

24/62948 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Šentjur

24/72263 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Dramlje

24/72264 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Ponikva 

24/72266 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Šentjur

24/82048 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Kava bar Dramlje, Laze 12b, pipa na pomivalnem koritu v kuhinji

24/82049 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. stanovanjska hiša Cesta na Brdo 14

24/82051 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Šentjur

24/95102 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Dramlje

24/95103 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva 

24/95104 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje,

24/95106 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Šentjur

24/107181 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva

24/107182 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Kalobje 

24/119051 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Dramlje

24/119052 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Ponikva

24/119053 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje

24/119054 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. stanovanjska hiša Cesta na Brdo 14, 

PentaklorobenzenMetosulam Bromopropilat Triadimefon Trifluralin

< 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1

µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L

<0,002 <0,005 <0,002 <0,001 <0,001



LETNO POROČILO 2024 - ŠENTJUR

Št. vzorca Oznaka vzorca Obmo čje Mesto odvzema

24/119056 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Šentjur

24/129013 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Dramlje

24/129014 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Ponikva 

24/129015 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje

24/129018 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Šentjur

ŠTEVILO PREISKANIH PARAMETROV
NAJVIŠJA VREDNOST
NAJNIŽJA VREDNOST

PentaklorobenzenMetosulam Bromopropilat Triadimefon Trifluralin

< 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1

µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L

1 1 1 1 1



LETNO POROČILO 2024 - ŠENTJUR

Št. vzorca Oznaka vzorca Obmo čje Mesto odvzema

24/7197 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Dramlje

24/7198 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Kalobje

24/7201 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Šentju

24/12862 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Dramlje

24/12863 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva 

24/12864 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Kalobje 

24/12865 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. stanovanjska hiša Cesta na Brdo 14, pipa v garaži

24/12867 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Gostišče Bohorč, Ul. Dušana Kvedra 44, Šentjur, pipa v to

24/15526 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Gostilna Erjavec, Kalobje 17, pipa v to

24/15527 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje

24/17549 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Kalobje 

24/23897 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Dramlje

24/23898 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva

24/23899 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Kalobje

24/23901 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Šentjur

24/39104 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva

24/39105 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Kalobje

24/48854 Pitna voda Vodovod Šentjur omr Ponikva 

24/48855 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje

24/48858 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Šentjur

24/48853 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Dramlje

Fenuron Metamitron Metoksuron Mireks Tetrakonazol

< 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1

µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L



LETNO POROČILO 2024 - ŠENTJUR

Št. vzorca Oznaka vzorca Obmo čje Mesto odvzema

24/48856 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. stanovanjska hiša Cesta na Brdo 14,

24/62943 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Dramlje

24/62944 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva

24/62945 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje

24/62948 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Šentjur

24/72263 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Dramlje

24/72264 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Ponikva 

24/72266 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Šentjur

24/82048 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Kava bar Dramlje, Laze 12b, pipa na pomivalnem koritu v kuhinji

24/82049 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. stanovanjska hiša Cesta na Brdo 14

24/82051 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Šentjur

24/95102 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Dramlje

24/95103 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva 

24/95104 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje,

24/95106 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Šentjur

24/107181 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva

24/107182 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Kalobje 

24/119051 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Dramlje

24/119052 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Ponikva

24/119053 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje

24/119054 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. stanovanjska hiša Cesta na Brdo 14, 

Fenuron Metamitron Metoksuron Mireks Tetrakonazol

< 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1

µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L

<0,003 <0,001 <0,005 <0,002 <0,005



LETNO POROČILO 2024 - ŠENTJUR

Št. vzorca Oznaka vzorca Obmo čje Mesto odvzema

24/119056 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Šentjur

24/129013 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Dramlje

24/129014 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Ponikva 

24/129015 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje

24/129018 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Šentjur

ŠTEVILO PREISKANIH PARAMETROV
NAJVIŠJA VREDNOST
NAJNIŽJA VREDNOST

Fenuron Metamitron Metoksuron Mireks Tetrakonazol

< 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1

µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L

1 1 1 1 1



LETNO POROČILO 2024 - ŠENTJUR

Št. vzorca Oznaka vzorca Obmo čje Mesto odvzema

24/7197 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Dramlje

24/7198 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Kalobje

24/7201 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Šentju

24/12862 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Dramlje

24/12863 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva 

24/12864 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Kalobje 

24/12865 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. stanovanjska hiša Cesta na Brdo 14, pipa v garaži

24/12867 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Gostišče Bohorč, Ul. Dušana Kvedra 44, Šentjur, pipa v to

24/15526 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Gostilna Erjavec, Kalobje 17, pipa v to

24/15527 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje

24/17549 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Kalobje 

24/23897 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Dramlje

24/23898 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva

24/23899 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Kalobje

24/23901 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Šentjur

24/39104 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva

24/39105 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Kalobje

24/48854 Pitna voda Vodovod Šentjur omr Ponikva 

24/48855 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje

24/48858 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Šentjur

24/48853 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Dramlje

Pirimifos-metil Piridat-M Zoksamid Bifenoks Tiofanat-me til

< 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1

µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L



LETNO POROČILO 2024 - ŠENTJUR

Št. vzorca Oznaka vzorca Obmo čje Mesto odvzema

24/48856 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. stanovanjska hiša Cesta na Brdo 14,

24/62943 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Dramlje

24/62944 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva

24/62945 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje

24/62948 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Šentjur

24/72263 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Dramlje

24/72264 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Ponikva 

24/72266 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Šentjur

24/82048 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Kava bar Dramlje, Laze 12b, pipa na pomivalnem koritu v kuhinji

24/82049 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. stanovanjska hiša Cesta na Brdo 14

24/82051 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Šentjur

24/95102 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Dramlje

24/95103 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva 

24/95104 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje,

24/95106 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Šentjur

24/107181 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva

24/107182 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Kalobje 

24/119051 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Dramlje

24/119052 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Ponikva

24/119053 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje

24/119054 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. stanovanjska hiša Cesta na Brdo 14, 

Pirimifos-metil Piridat-M Zoksamid Bifenoks Tiofanat-me til

< 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1

µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L

<0,001 <0,001 <0,01 <0,004 <0,01



LETNO POROČILO 2024 - ŠENTJUR

Št. vzorca Oznaka vzorca Obmo čje Mesto odvzema

24/119056 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Šentjur

24/129013 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Dramlje

24/129014 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Ponikva 

24/129015 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje

24/129018 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Šentjur

ŠTEVILO PREISKANIH PARAMETROV
NAJVIŠJA VREDNOST
NAJNIŽJA VREDNOST

Pirimifos-metil Piridat-M Zoksamid Bifenoks Tiofanat-me til

< 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1

µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L

1 1 1 1 1



LETNO POROČILO 2024 - ŠENTJUR

Št. vzorca Oznaka vzorca Obmo čje Mesto odvzema

24/7197 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Dramlje

24/7198 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Kalobje

24/7201 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Šentju

24/12862 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Dramlje

24/12863 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva 

24/12864 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Kalobje 

24/12865 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. stanovanjska hiša Cesta na Brdo 14, pipa v garaži

24/12867 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Gostišče Bohorč, Ul. Dušana Kvedra 44, Šentjur, pipa v to

24/15526 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Gostilna Erjavec, Kalobje 17, pipa v to

24/15527 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje

24/17549 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Kalobje 

24/23897 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Dramlje

24/23898 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva

24/23899 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Kalobje

24/23901 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Šentjur

24/39104 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva

24/39105 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Kalobje

24/48854 Pitna voda Vodovod Šentjur omr Ponikva 

24/48855 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje

24/48858 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Šentjur

24/48853 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Dramlje

Flutriafol Aklonifen Cimoksanil Kvinoksifen Karbendazim

< 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1

µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L



LETNO POROČILO 2024 - ŠENTJUR

Št. vzorca Oznaka vzorca Obmo čje Mesto odvzema

24/48856 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. stanovanjska hiša Cesta na Brdo 14,

24/62943 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Dramlje

24/62944 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva

24/62945 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje

24/62948 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Šentjur

24/72263 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Dramlje

24/72264 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Ponikva 

24/72266 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Šentjur

24/82048 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Kava bar Dramlje, Laze 12b, pipa na pomivalnem koritu v kuhinji

24/82049 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. stanovanjska hiša Cesta na Brdo 14

24/82051 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Šentjur

24/95102 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Dramlje

24/95103 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva 

24/95104 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje,

24/95106 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Šentjur

24/107181 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva

24/107182 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Kalobje 

24/119051 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Dramlje

24/119052 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Ponikva

24/119053 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje

24/119054 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. stanovanjska hiša Cesta na Brdo 14, 

Flutriafol Aklonifen Cimoksanil Kvinoksifen Karbendazim

< 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1

µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L

<0,01 <0,01 <0,01 <0,003 <0,01



LETNO POROČILO 2024 - ŠENTJUR

Št. vzorca Oznaka vzorca Obmo čje Mesto odvzema

24/119056 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Šentjur

24/129013 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Dramlje

24/129014 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Ponikva 

24/129015 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje

24/129018 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Šentjur

ŠTEVILO PREISKANIH PARAMETROV
NAJVIŠJA VREDNOST
NAJNIŽJA VREDNOST

Flutriafol Aklonifen Cimoksanil Kvinoksifen Karbendazim

< 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1

µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L

1 1 1 1 1



LETNO POROČILO 2024 - ŠENTJUR

Št. vzorca Oznaka vzorca Obmo čje Mesto odvzema

24/7197 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Dramlje

24/7198 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Kalobje

24/7201 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Šentju

24/12862 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Dramlje

24/12863 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva 

24/12864 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Kalobje 

24/12865 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. stanovanjska hiša Cesta na Brdo 14, pipa v garaži

24/12867 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Gostišče Bohorč, Ul. Dušana Kvedra 44, Šentjur, pipa v to

24/15526 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Gostilna Erjavec, Kalobje 17, pipa v to

24/15527 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje

24/17549 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Kalobje 

24/23897 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Dramlje

24/23898 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva

24/23899 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Kalobje

24/23901 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Šentjur

24/39104 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva

24/39105 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Kalobje

24/48854 Pitna voda Vodovod Šentjur omr Ponikva 

24/48855 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje

24/48858 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Šentjur

24/48853 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Dramlje

Tribenuron-metil Tepraloksidim Mandipropamid Cibutrin Acetamiprid

< 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1

µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L



LETNO POROČILO 2024 - ŠENTJUR

Št. vzorca Oznaka vzorca Obmo čje Mesto odvzema

24/48856 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. stanovanjska hiša Cesta na Brdo 14,

24/62943 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Dramlje

24/62944 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva

24/62945 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje

24/62948 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Šentjur

24/72263 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Dramlje

24/72264 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Ponikva 

24/72266 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Šentjur

24/82048 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Kava bar Dramlje, Laze 12b, pipa na pomivalnem koritu v kuhinji

24/82049 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. stanovanjska hiša Cesta na Brdo 14

24/82051 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Šentjur

24/95102 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Dramlje

24/95103 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva 

24/95104 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje,

24/95106 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Šentjur

24/107181 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva

24/107182 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Kalobje 

24/119051 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Dramlje

24/119052 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Ponikva

24/119053 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje

24/119054 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. stanovanjska hiša Cesta na Brdo 14, 

Tribenuron-metil Tepraloksidim Mandipropamid Cibutrin Acetamiprid

< 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1

µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L

<0,01 <0,01 <0,01 <0,001 <0,008



LETNO POROČILO 2024 - ŠENTJUR

Št. vzorca Oznaka vzorca Obmo čje Mesto odvzema

24/119056 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Šentjur

24/129013 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Dramlje

24/129014 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Ponikva 

24/129015 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje

24/129018 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Šentjur

ŠTEVILO PREISKANIH PARAMETROV
NAJVIŠJA VREDNOST
NAJNIŽJA VREDNOST

Tribenuron-metil Tepraloksidim Mandipropamid Cibutrin Acetamiprid

< 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1

µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L

1 1 1 1 1



LETNO POROČILO 2024 - ŠENTJUR

Št. vzorca Oznaka vzorca Obmo čje Mesto odvzema

24/7197 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Dramlje

24/7198 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Kalobje

24/7201 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Šentju

24/12862 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Dramlje

24/12863 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva 

24/12864 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Kalobje 

24/12865 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. stanovanjska hiša Cesta na Brdo 14, pipa v garaži

24/12867 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Gostišče Bohorč, Ul. Dušana Kvedra 44, Šentjur, pipa v to

24/15526 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Gostilna Erjavec, Kalobje 17, pipa v to

24/15527 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje

24/17549 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Kalobje 

24/23897 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Dramlje

24/23898 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva

24/23899 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Kalobje

24/23901 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Šentjur

24/39104 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva

24/39105 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Kalobje

24/48854 Pitna voda Vodovod Šentjur omr Ponikva 

24/48855 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje

24/48858 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Šentjur

24/48853 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Dramlje

Klortoluron-desmetilBromadiolon Diflufenikan Klorbenzilat Bromofos-etil

< 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1

µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L



LETNO POROČILO 2024 - ŠENTJUR

Št. vzorca Oznaka vzorca Obmo čje Mesto odvzema

24/48856 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. stanovanjska hiša Cesta na Brdo 14,

24/62943 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Dramlje

24/62944 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva

24/62945 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje

24/62948 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Šentjur

24/72263 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Dramlje

24/72264 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Ponikva 

24/72266 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Šentjur

24/82048 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Kava bar Dramlje, Laze 12b, pipa na pomivalnem koritu v kuhinji

24/82049 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. stanovanjska hiša Cesta na Brdo 14

24/82051 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Šentjur

24/95102 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Dramlje

24/95103 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva 

24/95104 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje,

24/95106 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Šentjur

24/107181 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva

24/107182 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Kalobje 

24/119051 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Dramlje

24/119052 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Ponikva

24/119053 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje

24/119054 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. stanovanjska hiša Cesta na Brdo 14, 

Klortoluron-desmetilBromadiolon Diflufenikan Klorbenzilat Bromofos-etil

< 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1

µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L

<0,004 <0,005 <0,002 <0,01 <0,01



LETNO POROČILO 2024 - ŠENTJUR

Št. vzorca Oznaka vzorca Obmo čje Mesto odvzema

24/119056 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Šentjur

24/129013 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Dramlje

24/129014 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Ponikva 

24/129015 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje

24/129018 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Šentjur

ŠTEVILO PREISKANIH PARAMETROV
NAJVIŠJA VREDNOST
NAJNIŽJA VREDNOST

Klortoluron-desmetilBromadiolon Diflufenikan Klorbenzilat Bromofos-etil

< 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1

µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L

1 1 1 1 1



LETNO POROČILO 2024 - ŠENTJUR

Št. vzorca Oznaka vzorca Obmo čje Mesto odvzema

24/7197 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Dramlje

24/7198 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Kalobje

24/7201 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Šentju

24/12862 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Dramlje

24/12863 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva 

24/12864 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Kalobje 

24/12865 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. stanovanjska hiša Cesta na Brdo 14, pipa v garaži

24/12867 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Gostišče Bohorč, Ul. Dušana Kvedra 44, Šentjur, pipa v to

24/15526 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Gostilna Erjavec, Kalobje 17, pipa v to

24/15527 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje

24/17549 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Kalobje 

24/23897 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Dramlje

24/23898 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva

24/23899 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Kalobje

24/23901 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Šentjur

24/39104 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva

24/39105 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Kalobje

24/48854 Pitna voda Vodovod Šentjur omr Ponikva 

24/48855 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje

24/48858 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Šentjur

24/48853 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Dramlje

Disulfoton Etion Fosalon Fosmet Krezoksim-metil

< 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1

µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L



LETNO POROČILO 2024 - ŠENTJUR

Št. vzorca Oznaka vzorca Obmo čje Mesto odvzema

24/48856 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. stanovanjska hiša Cesta na Brdo 14,

24/62943 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Dramlje

24/62944 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva

24/62945 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje

24/62948 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Šentjur

24/72263 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Dramlje

24/72264 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Ponikva 

24/72266 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Šentjur

24/82048 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Kava bar Dramlje, Laze 12b, pipa na pomivalnem koritu v kuhinji

24/82049 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. stanovanjska hiša Cesta na Brdo 14

24/82051 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Šentjur

24/95102 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Dramlje

24/95103 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva 

24/95104 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje,

24/95106 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Šentjur

24/107181 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva

24/107182 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Kalobje 

24/119051 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Dramlje

24/119052 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Ponikva

24/119053 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje

24/119054 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. stanovanjska hiša Cesta na Brdo 14, 

Disulfoton Etion Fosalon Fosmet Krezoksim-metil

< 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1

µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L

<0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,002



LETNO POROČILO 2024 - ŠENTJUR

Št. vzorca Oznaka vzorca Obmo čje Mesto odvzema

24/119056 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Šentjur

24/129013 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Dramlje

24/129014 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Ponikva 

24/129015 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje

24/129018 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Šentjur

ŠTEVILO PREISKANIH PARAMETROV
NAJVIŠJA VREDNOST
NAJNIŽJA VREDNOST

Disulfoton Etion Fosalon Fosmet Krezoksim-metil

< 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1

µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L

1 1 1 1 1



LETNO POROČILO 2024 - ŠENTJUR

Št. vzorca Oznaka vzorca Obmo čje Mesto odvzema

24/7197 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Dramlje

24/7198 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Kalobje

24/7201 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Šentju

24/12862 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Dramlje

24/12863 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva 

24/12864 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Kalobje 

24/12865 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. stanovanjska hiša Cesta na Brdo 14, pipa v garaži

24/12867 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Gostišče Bohorč, Ul. Dušana Kvedra 44, Šentjur, pipa v to

24/15526 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Gostilna Erjavec, Kalobje 17, pipa v to

24/15527 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje

24/17549 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Kalobje 

24/23897 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Dramlje

24/23898 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva

24/23899 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Kalobje

24/23901 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Šentjur

24/39104 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva

24/39105 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Kalobje

24/48854 Pitna voda Vodovod Šentjur omr Ponikva 

24/48855 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje

24/48858 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Šentjur

24/48853 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Dramlje

Metidation DDT (vsota) Kvintozen Endosulfan Teknazen

< 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1

µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L



LETNO POROČILO 2024 - ŠENTJUR

Št. vzorca Oznaka vzorca Obmo čje Mesto odvzema

24/48856 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. stanovanjska hiša Cesta na Brdo 14,

24/62943 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Dramlje

24/62944 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva

24/62945 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje

24/62948 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Šentjur

24/72263 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Dramlje

24/72264 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Ponikva 

24/72266 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Šentjur

24/82048 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Kava bar Dramlje, Laze 12b, pipa na pomivalnem koritu v kuhinji

24/82049 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. stanovanjska hiša Cesta na Brdo 14

24/82051 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Šentjur

24/95102 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Dramlje

24/95103 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva 

24/95104 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje,

24/95106 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Šentjur

24/107181 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva

24/107182 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Kalobje 

24/119051 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Dramlje

24/119052 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Ponikva

24/119053 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje

24/119054 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. stanovanjska hiša Cesta na Brdo 14, 

Metidation DDT (vsota) Kvintozen Endosulfan Teknazen

< 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1

µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L

<0,01 <0,003 <0,001 <0,002 <0,001



LETNO POROČILO 2024 - ŠENTJUR

Št. vzorca Oznaka vzorca Obmo čje Mesto odvzema

24/119056 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Šentjur

24/129013 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Dramlje

24/129014 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Ponikva 

24/129015 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje

24/129018 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Šentjur

ŠTEVILO PREISKANIH PARAMETROV
NAJVIŠJA VREDNOST
NAJNIŽJA VREDNOST

Metidation DDT (vsota) Kvintozen Endosulfan Teknazen

< 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1

µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L

1 1 1 1 1



LETNO POROČILO 2024 - ŠENTJUR

Št. vzorca Oznaka vzorca Obmo čje Mesto odvzema

24/7197 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Dramlje

24/7198 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Kalobje

24/7201 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Šentju

24/12862 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Dramlje

24/12863 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva 

24/12864 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Kalobje 

24/12865 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. stanovanjska hiša Cesta na Brdo 14, pipa v garaži

24/12867 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Gostišče Bohorč, Ul. Dušana Kvedra 44, Šentjur, pipa v to

24/15526 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Gostilna Erjavec, Kalobje 17, pipa v to

24/15527 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje

24/17549 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Kalobje 

24/23897 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Dramlje

24/23898 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva

24/23899 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Kalobje

24/23901 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Šentjur

24/39104 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva

24/39105 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Kalobje

24/48854 Pitna voda Vodovod Šentjur omr Ponikva 

24/48855 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje

24/48858 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Šentjur

24/48853 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Dramlje

Pesticidi (vsota)

< 0.5

µg/L



LETNO POROČILO 2024 - ŠENTJUR

Št. vzorca Oznaka vzorca Obmo čje Mesto odvzema

24/48856 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. stanovanjska hiša Cesta na Brdo 14,

24/62943 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Dramlje

24/62944 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva

24/62945 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje

24/62948 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Šentjur

24/72263 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Dramlje

24/72264 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Ponikva 

24/72266 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Šentjur

24/82048 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Kava bar Dramlje, Laze 12b, pipa na pomivalnem koritu v kuhinji

24/82049 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. stanovanjska hiša Cesta na Brdo 14

24/82051 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Šentjur

24/95102 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Dramlje

24/95103 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva 

24/95104 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje,

24/95106 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Šentjur

24/107181 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Ponikva

24/107182 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Kalobje 

24/119051 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Dramlje

24/119052 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Ponikva

24/119053 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje

24/119054 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. stanovanjska hiša Cesta na Brdo 14, 

Pesticidi (vsota)

< 0.5

µg/L

<0,05



LETNO POROČILO 2024 - ŠENTJUR

Št. vzorca Oznaka vzorca Obmo čje Mesto odvzema

24/119056 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Šentjur

24/129013 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.Dramlje

24/129014 Pitna voda Vodovod Šentjur omr. Ponikva 

24/129015 Pitna voda Vodovod Šentjur vodohran Kalobje

24/129018 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Šentjur

ŠTEVILO PREISKANIH PARAMETROV
NAJVIŠJA VREDNOST
NAJNIŽJA VREDNOST

Pesticidi (vsota)

< 0.5

µg/L

1


