JKP SENTJUR,

javno komunalno podjetje d.o.o.

MESECNO POROCILO MAJ

St. vzorca

25/44881

25/44882
25/44883

25/44884

25/44885

25/44886

25/44887

25/44888

25/48251

Oznaka vzorca

Pitna voda

Pitna voda

Pitna voda

Pitna voda

Pitna voda

Pitna voda

Pitna voda

Pitna voda

Pitna voda

Obmo ¢je

Vodovod Loka pri Zusmu
Vodovod Planina pri Sevnici

Vodovod Prevorje
Vodovod Sentjur

Vodovod Sentjur

Vodovod Sentjur

Vodovod Sentjur

Vodovod Sentjur-HruSevec

Vodovod Sentjur-HruSevec

Datum sprejema: 7.5.2025

Datum Priprave: 30.5.2025

Mesto odvzema

omr.

omr.

omr.

omr.

omr.

omr.

omr.

omr.

omr.

Loka pri Zusmu
Planina pri Sevnici

Prevorje

Dramlje

Ponikva

Sentjur

Kalobje
Sentjur-Hrugevec

Sentjur-Hrugevec

Datum odvzema

7. 05. 2025

7. 05. 2025

7. 05. 2025

7. 05. 2025

7. 05. 2025

7. 05. 2025

7. 05. 2025

7. 05. 2025

13. 05. 2025

Temperatura vode pH
<ni mej> 6.5-9.5
°C
13,2
15,3
13,9 7,9
13,3 7,6
13,1
14,2 7,7
11,7
15,0 7,6

14,5
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25/44888

25/48251

Oznaka vzorca

Pitna voda

Pitna voda

Pitna voda

Pitna voda

Pitna voda

Pitna voda

Pitna voda

Pitna voda

Pitna voda

Obmo ¢je
Vodovod Loka pri Zusmu

Vodovod Planina pri Sevnici

Vodovod Prevorje
Vodovod Sentjur

Vodovod Sentjur

Vodovod Sentjur

Vodovod Sentjur

Vodovod Sentjur-HruSevec

Vodovod Sentjur-HruSevec

Elektri éna . .
prevodnost (20°C) Vonj Okus Klor-prosti
~ sprejemljiv in brez ~ sprejemljiv in brez R
< 2500 neobi €ajnih sprememb neobi €ajnih sprememb <nimej>
pS/cm mg/L
0,20
0,14
494 brez vonja brez okusa 0,21
512 brez vonja brez okusa 0,13
0,18
524 brez vonja brez okusa 0,14
0,18
525 brez vonja brez okusa 0,12

0,22
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Permanganatni

Intsgﬁl{:ta Barva (436 nm) indeks Motnost Amonij
I (oksidativnost)
<ni mej> ~ brez neobi €ajnih <5 <ni mej> <0.50
sprememb
m-1 mg/L NTU mg/L
02 NH4
<0,1 <0,5 <0,1 <0,003
<0,1 <0,5 0,1 <0,003
<0,1 <0,5 <0,1 <0,003
<0,1 <0,5 <0,1 <0,003
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Escherichia coli Kggﬁ;r;jr;e Enterokoki Ste\:)ilr(i) 2!(; é) nj Stevilo kolonij pri 36C
~ brez
0 0 0| neobi €ajnih <100
sprememb
CFU/100 mL CFU/100 mL  [CFU/100 mL CFU/mL CFU/mL
0 0 <10 <10
0 0 <10 <10
0 0 0 <10 <10
0 0 <10 <10
0 0 <10 <10
0 0 <10 <10
0 0 <10 <10
0 0 >300 >300
0 0 <10 <10




JKP SENTJUR,

javno komunalno podjetje d.o.o.

MESECNO POROCILO MAJ

St. vzorca
25/44881

25/44882
25/44883

25/44884
25/44885
25/44886
25/44887
25/44888

25/48251

Oznaka vzorca

Pitna voda

Pitna voda

Pitna voda

Pitna voda

Pitna voda

Pitna voda

Pitna voda

Pitna voda

Pitna voda

Obmo ¢je
Vodovod Loka pri Zusmu

Vodovod Planina pri Sevnici

Vodovod Prevorje
Vodovod Sentjur

Vodovod Sentjur

Vodovod Sentjur

Vodovod Sentjur

Vodovod Sentjur-HruSevec

Vodovod Sentjur-HruSevec

Clostridium
perfringens

CFU/100 mL




