
Datum sprejema:  5.6.2025 Temperatura vode pH

Datum Priprave: 25.7.2025 <ni mej> 6.5 - 9.5

MESEČNO POROČILO JUNIJ °C

Št. vzorca Oznaka vzorca Obmo čje Mesto odvzema Datum odvzema

25/58561 Pitna voda Vodovod Loka pri Žusmu omr.  Loka pri Žusmu 5. 06. 2025 15,2 7,6

25/58562 Pitna voda Vodovod Planina pri Sevnici omr.  Planina pri Sevnici 5. 06. 2025 18,4

25/58563 Pitna voda Vodovod Prevorje omr.  Prevorje 5. 06. 2025 16,0

25/58564 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Dramlje 5. 06. 2025 15,1

25/58565 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Ponikva 5. 06. 2025 15,1 7,8

25/58566 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Šentjur 5. 06. 2025 16,8 7,6

25/58567 Pitna voda Vodovod Šentjur omr.  Kalobje 5. 06. 2025 13,9 7,8



MESEČNO POROČILO JUNIJ

Št. vzorca Oznaka vzorca Obmo čje

25/58561 Pitna voda Vodovod Loka pri Žusmu

25/58562 Pitna voda Vodovod Planina pri Sevnici

25/58563 Pitna voda Vodovod Prevorje

25/58564 Pitna voda Vodovod Šentjur

25/58565 Pitna voda Vodovod Šentjur

25/58566 Pitna voda Vodovod Šentjur

25/58567 Pitna voda Vodovod Šentjur

Elektri čna 
prevodnost (20°C)

Vonj Okus Klor-prosti

< 2500
~ sprejemljiv in brez 

neobi čajnih sprememb
~ sprejemljiv in brez 

neobi čajnih sprememb
<ni mej>

µS/cm mg/L

539 brez vonja brez okusa 0,20

0,19

0,23

0,24

500 brez vonja brez okusa 0,23

522 po kloru ali klorirani vodi brez okusa 0,28

530 brez vonja brez okusa 0,26



MESEČNO POROČILO JUNIJ

Št. vzorca Oznaka vzorca Obmo čje

25/58561 Pitna voda Vodovod Loka pri Žusmu

25/58562 Pitna voda Vodovod Planina pri Sevnici

25/58563 Pitna voda Vodovod Prevorje

25/58564 Pitna voda Vodovod Šentjur

25/58565 Pitna voda Vodovod Šentjur

25/58566 Pitna voda Vodovod Šentjur

25/58567 Pitna voda Vodovod Šentjur

Intenziteta 
vonja

Barva (436 nm)
Permanganatni 

indeks 
(oksidativnost)

Motnost Amonij

<ni mej>
~ brez neobi čajnih 

sprememb
< 5 <ni mej> < 0.50

m-1 mg/L NTU mg/L

O2 NH4

/ <0,1 <0,5 <0,1 <0,013

/ <0,1 <0,5 0,1 <0,013

rahlo <0,1 <0,5 <0,1 <0,013

/ <0,1 <0,5 <0,1 <0,013



MESEČNO POROČILO JUNIJ

Št. vzorca Oznaka vzorca Obmo čje

25/58561 Pitna voda Vodovod Loka pri Žusmu

25/58562 Pitna voda Vodovod Planina pri Sevnici

25/58563 Pitna voda Vodovod Prevorje

25/58564 Pitna voda Vodovod Šentjur

25/58565 Pitna voda Vodovod Šentjur

25/58566 Pitna voda Vodovod Šentjur

25/58567 Pitna voda Vodovod Šentjur

Kalcij Magnezij Kalij Natrij Klorid

<ni mej> <ni mej> <ni mej> < 200 < 250

mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L

Ca Mg K Na Cl

75 41 1,1 3,5 3,4



MESEČNO POROČILO JUNIJ

Št. vzorca Oznaka vzorca Obmo čje

25/58561 Pitna voda Vodovod Loka pri Žusmu

25/58562 Pitna voda Vodovod Planina pri Sevnici

25/58563 Pitna voda Vodovod Prevorje

25/58564 Pitna voda Vodovod Šentjur

25/58565 Pitna voda Vodovod Šentjur

25/58566 Pitna voda Vodovod Šentjur

25/58567 Pitna voda Vodovod Šentjur

Nitrit Nitrat Sulfat Železo Mangan Klorit

< 0.5 < 50 < 250 < 200 < 50 <ni mej>

mg/L mg/L mg/L µg/L µg/L mg/L

NO2 NO3 SO4 Fe Mn ClO2

<0,003 3,5 25 <3 <0,2 <0,005



MESEČNO POROČILO JUNIJ

Št. vzorca Oznaka vzorca Obmo čje

25/58561 Pitna voda Vodovod Loka pri Žusmu

25/58562 Pitna voda Vodovod Planina pri Sevnici

25/58563 Pitna voda Vodovod Prevorje

25/58564 Pitna voda Vodovod Šentjur

25/58565 Pitna voda Vodovod Šentjur

25/58566 Pitna voda Vodovod Šentjur

25/58567 Pitna voda Vodovod Šentjur

Aluminij Antimon Arzen Baker Bor Kadmij

< 200 < 10 < 10 < 2 < 1.5 < 5

µg/L µg/L µg/L mg/L mg/L µg/L

Al Sb As Cu B Cd

<10 <0,2 <0,08 0,019 <0,01 0,054



MESEČNO POROČILO JUNIJ

Št. vzorca Oznaka vzorca Obmo čje

25/58561 Pitna voda Vodovod Loka pri Žusmu

25/58562 Pitna voda Vodovod Planina pri Sevnici

25/58563 Pitna voda Vodovod Prevorje

25/58564 Pitna voda Vodovod Šentjur

25/58565 Pitna voda Vodovod Šentjur

25/58566 Pitna voda Vodovod Šentjur

25/58567 Pitna voda Vodovod Šentjur

Krom Klorat Nikelj Selen Svinec
Tribromometan 

(bromoform)

< 50 <ni mej> < 20 < 20 < 10 <ni mej>

µg/L mg/L µg/L µg/L µg/L µg/L

Cr ClO3 Ni Se Pb

<0,25 <0,005 <1 <0,6 1,5 <0,5



MESEČNO POROČILO JUNIJ

Št. vzorca Oznaka vzorca Obmo čje

25/58561 Pitna voda Vodovod Loka pri Žusmu

25/58562 Pitna voda Vodovod Planina pri Sevnici

25/58563 Pitna voda Vodovod Prevorje

25/58564 Pitna voda Vodovod Šentjur

25/58565 Pitna voda Vodovod Šentjur

25/58566 Pitna voda Vodovod Šentjur

25/58567 Pitna voda Vodovod Šentjur

Bromodiklorom
etan

Dibromoklorom
etan

Benzo(b)fluora
nten

Benzo(k)fluoran
ten

Živo srebro
Benzo(ghi)peril

en

<ni mej> <ni mej> <ni mej> <ni mej> < 1 <ni mej>

µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L

Hg

0,6 0,7 <0,001 <0,001 <0,1 <0,001



MESEČNO POROČILO JUNIJ

Št. vzorca Oznaka vzorca Obmo čje

25/58561 Pitna voda Vodovod Loka pri Žusmu

25/58562 Pitna voda Vodovod Planina pri Sevnici

25/58563 Pitna voda Vodovod Prevorje

25/58564 Pitna voda Vodovod Šentjur

25/58565 Pitna voda Vodovod Šentjur

25/58566 Pitna voda Vodovod Šentjur

25/58567 Pitna voda Vodovod Šentjur

Indeno(1,2,3-
c,d)piren

Fluorid Celotni cianid Bromat
Triklorometan 

(kloroform)
Pesticidi (vsota)

<ni mej> < 1.5 < 50 < 10 <ni mej> < 0.5

µg/L mg/L µg/L µg/L µg/L µg/L

F BrO3

<0,001 <0,10 <0,1 <1 0,4 <0,05



MESEČNO POROČILO JUNIJ

Št. vzorca Oznaka vzorca Obmo čje

25/58561 Pitna voda Vodovod Loka pri Žusmu

25/58562 Pitna voda Vodovod Planina pri Sevnici

25/58563 Pitna voda Vodovod Prevorje

25/58564 Pitna voda Vodovod Šentjur

25/58565 Pitna voda Vodovod Šentjur

25/58566 Pitna voda Vodovod Šentjur

25/58567 Pitna voda Vodovod Šentjur

Benzo(a)piren Benzen
Trihalometani 

(vsota)
1,2-Dikloroetan

Tetrakloroeten+
trikloroeten

Escherichia coli

< 0.01 < 1 < 100 < 3 < 10 0

µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L CFU/100 mL

0

0

0

0

0

<0,00017 <0,1 1,7 <0,1 <0,1 0

0



MESEČNO POROČILO JUNIJ

Št. vzorca Oznaka vzorca Obmo čje

25/58561 Pitna voda Vodovod Loka pri Žusmu

25/58562 Pitna voda Vodovod Planina pri Sevnici

25/58563 Pitna voda Vodovod Prevorje

25/58564 Pitna voda Vodovod Šentjur

25/58565 Pitna voda Vodovod Šentjur

25/58566 Pitna voda Vodovod Šentjur

25/58567 Pitna voda Vodovod Šentjur

Koliformne 
bakterije

Enterokoki
Število kolonij 

pri 22C
Število kolonij 

pri 36C
Clostridium 
perfringens

Akrilamid

0 0
~ brez 

neobi čajnih 
sprememb

< 100 0 < 0.1

CFU/100 mL CFU/100 mL CFU/mL CFU/mL CFU/100 mL µg/L

0 <10 <10

0 <10 63

0 <10 <10

0 <10 <10

0 <10 <10

0 0 <10 <10 0 <0,01

0 <10 <10



MESEČNO POROČILO JUNIJ

Št. vzorca Oznaka vzorca Obmo čje

25/58561 Pitna voda Vodovod Loka pri Žusmu

25/58562 Pitna voda Vodovod Planina pri Sevnici

25/58563 Pitna voda Vodovod Prevorje

25/58564 Pitna voda Vodovod Šentjur

25/58565 Pitna voda Vodovod Šentjur

25/58566 Pitna voda Vodovod Šentjur

25/58567 Pitna voda Vodovod Šentjur

Epiklorohidrin Vinilklorid 2,4 - DB 2,4-D Bentazon Dikam ba

< 0.1 < 0.5 <ni mej> <ni mej> <ni mej> <ni mej>

µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L

<0,025 <0,015 <0,004 <0,003 <0,001 <0,002



MESEČNO POROČILO JUNIJ

Št. vzorca Oznaka vzorca Obmo čje

25/58561 Pitna voda Vodovod Loka pri Žusmu

25/58562 Pitna voda Vodovod Planina pri Sevnici

25/58563 Pitna voda Vodovod Prevorje

25/58564 Pitna voda Vodovod Šentjur

25/58565 Pitna voda Vodovod Šentjur

25/58566 Pitna voda Vodovod Šentjur

25/58567 Pitna voda Vodovod Šentjur

Klopiralid MCPA S-Metolaklor Acetamiprid Aklonifen Atraz in

<ni mej> <ni mej> <ni mej> <ni mej> <ni mej> <ni mej>

µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L

<0,02 <0,001 <0,01 <0,008 <0,01 <0,01



MESEČNO POROČILO JUNIJ

Št. vzorca Oznaka vzorca Obmo čje

25/58561 Pitna voda Vodovod Loka pri Žusmu

25/58562 Pitna voda Vodovod Planina pri Sevnici

25/58563 Pitna voda Vodovod Prevorje

25/58564 Pitna voda Vodovod Šentjur

25/58565 Pitna voda Vodovod Šentjur

25/58566 Pitna voda Vodovod Šentjur

25/58567 Pitna voda Vodovod Šentjur

Azoksistrobin Boskalid Cimoksanil Cipermetrin Ciprodini l Deltametrin

<ni mej> <ni mej> <ni mej> <ni mej> <ni mej> <ni mej>

µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L

<0,001 <0,004 <0,01 <0,03 <0,002 <0,03



MESEČNO POROČILO JUNIJ

Št. vzorca Oznaka vzorca Obmo čje

25/58561 Pitna voda Vodovod Loka pri Žusmu

25/58562 Pitna voda Vodovod Planina pri Sevnici

25/58563 Pitna voda Vodovod Prevorje

25/58564 Pitna voda Vodovod Šentjur

25/58565 Pitna voda Vodovod Šentjur

25/58566 Pitna voda Vodovod Šentjur

25/58567 Pitna voda Vodovod Šentjur

Difenokonazol Diflufenikan Dimetaklor Dimetenamid Dimet omorf Fenheksamid

<ni mej> <ni mej> <ni mej> <ni mej> <ni mej> <ni mej>

µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L

<0,003 <0,002 <0,003 <0,002 <0,005 <0,003



MESEČNO POROČILO JUNIJ

Št. vzorca Oznaka vzorca Obmo čje

25/58561 Pitna voda Vodovod Loka pri Žusmu

25/58562 Pitna voda Vodovod Planina pri Sevnici

25/58563 Pitna voda Vodovod Prevorje

25/58564 Pitna voda Vodovod Šentjur

25/58565 Pitna voda Vodovod Šentjur

25/58566 Pitna voda Vodovod Šentjur

25/58567 Pitna voda Vodovod Šentjur

Fenpropidin Fludioksonil Flufenacet Fluopikolid Fluroks ipir Folpet

<ni mej> <ni mej> <ni mej> <ni mej> <ni mej> <ni mej>

µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L

<0,01 <0,006 <0,002 <0,003 <0,005 <0,002



MESEČNO POROČILO JUNIJ

Št. vzorca Oznaka vzorca Obmo čje

25/58561 Pitna voda Vodovod Loka pri Žusmu

25/58562 Pitna voda Vodovod Planina pri Sevnici

25/58563 Pitna voda Vodovod Prevorje

25/58564 Pitna voda Vodovod Šentjur

25/58565 Pitna voda Vodovod Šentjur

25/58566 Pitna voda Vodovod Šentjur

25/58567 Pitna voda Vodovod Šentjur

Izoksaflutol Izoproturon Kaptan Klomazon
Klorantranilipro

l
Kloridazon

<ni mej> <ni mej> <ni mej> <ni mej> <ni mej> <ni mej>

µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L

<0,01 <0,003 <0,002 <0,01 <0,01 <0,004



MESEČNO POROČILO JUNIJ

Št. vzorca Oznaka vzorca Obmo čje

25/58561 Pitna voda Vodovod Loka pri Žusmu

25/58562 Pitna voda Vodovod Planina pri Sevnici

25/58563 Pitna voda Vodovod Prevorje

25/58564 Pitna voda Vodovod Šentjur

25/58565 Pitna voda Vodovod Šentjur

25/58566 Pitna voda Vodovod Šentjur

25/58567 Pitna voda Vodovod Šentjur

Klorotoluron
Krezoksim-

metil
lambda-

Cihalotrin
Linuron Mandipropamid Metaflumizon

<ni mej> <ni mej> <ni mej> <ni mej> <ni mej> <ni mej>

µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L

<0,003 <0,002 <0,003 <0,001 <0,01 <0,01



MESEČNO POROČILO JUNIJ

Št. vzorca Oznaka vzorca Obmo čje

25/58561 Pitna voda Vodovod Loka pri Žusmu

25/58562 Pitna voda Vodovod Planina pri Sevnici

25/58563 Pitna voda Vodovod Prevorje

25/58564 Pitna voda Vodovod Šentjur

25/58565 Pitna voda Vodovod Šentjur

25/58566 Pitna voda Vodovod Šentjur

25/58567 Pitna voda Vodovod Šentjur

Metalaksil Metamitron Metazaklor Metobromuron Metribuzi n Napropamid

<ni mej> <ni mej> <ni mej> <ni mej> <ni mej> <ni mej>

µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L

<0,002 <0,001 <0,002 <0,004 <0,005 <0,003



MESEČNO POROČILO JUNIJ

Št. vzorca Oznaka vzorca Obmo čje

25/58561 Pitna voda Vodovod Loka pri Žusmu

25/58562 Pitna voda Vodovod Planina pri Sevnici

25/58563 Pitna voda Vodovod Prevorje

25/58564 Pitna voda Vodovod Šentjur

25/58565 Pitna voda Vodovod Šentjur

25/58566 Pitna voda Vodovod Šentjur

25/58567 Pitna voda Vodovod Šentjur

Pendimetalin Penkonazol Petoksamid Pinoksaden Prometrin Propikonazol

<ni mej> <ni mej> <ni mej> <ni mej> <ni mej> <ni mej>

µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L

<0,002 <0,007 <0,005 <0,004 <0,001 <0,003



MESEČNO POROČILO JUNIJ

Št. vzorca Oznaka vzorca Obmo čje

25/58561 Pitna voda Vodovod Loka pri Žusmu

25/58562 Pitna voda Vodovod Planina pri Sevnici

25/58563 Pitna voda Vodovod Prevorje

25/58564 Pitna voda Vodovod Šentjur

25/58565 Pitna voda Vodovod Šentjur

25/58566 Pitna voda Vodovod Šentjur

25/58567 Pitna voda Vodovod Šentjur

Prosulfokarb Terbutilazin Tetrakonazol Trifloksistrobi n Zoksamid Amidosulfuron

<ni mej> <ni mej> <ni mej> <ni mej> <ni mej> <ni mej>

µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L

<0,002 <0,002 <0,005 <0,003 <0,01 <0,010



MESEČNO POROČILO JUNIJ

Št. vzorca Oznaka vzorca Obmo čje

25/58561 Pitna voda Vodovod Loka pri Žusmu

25/58562 Pitna voda Vodovod Planina pri Sevnici

25/58563 Pitna voda Vodovod Prevorje

25/58564 Pitna voda Vodovod Šentjur

25/58565 Pitna voda Vodovod Šentjur

25/58566 Pitna voda Vodovod Šentjur

25/58567 Pitna voda Vodovod Šentjur

Foramsulfuron Jodosulfuron Metolaklor-ESA Metolaklor-O XA Mezosulfuron Mezotrion

<ni mej> <ni mej> <ni mej> <ni mej> <ni mej> <ni mej>

µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L

<0,010 <0,010 <0,01 <0,01 <0,010 <0,004



MESEČNO POROČILO JUNIJ

Št. vzorca Oznaka vzorca Obmo čje

25/58561 Pitna voda Vodovod Loka pri Žusmu

25/58562 Pitna voda Vodovod Planina pri Sevnici

25/58563 Pitna voda Vodovod Prevorje

25/58564 Pitna voda Vodovod Šentjur

25/58565 Pitna voda Vodovod Šentjur

25/58566 Pitna voda Vodovod Šentjur

25/58567 Pitna voda Vodovod Šentjur

Nikosulfuron Piridat-M Rimsulfuron Simazin Tritosulfuro n Nitrat/50+nitrit/3

<ni mej> <ni mej> <ni mej> <ni mej> <ni mej> 1

µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L mg/L

<0,010 <0,001 <0,010 <0,003 <0,010 0,07



MESEČNO POROČILO JUNIJ

Št. vzorca Oznaka vzorca Obmo čje

25/58561 Pitna voda Vodovod Loka pri Žusmu

25/58562 Pitna voda Vodovod Planina pri Sevnici

25/58563 Pitna voda Vodovod Prevorje

25/58564 Pitna voda Vodovod Šentjur

25/58565 Pitna voda Vodovod Šentjur

25/58566 Pitna voda Vodovod Šentjur

25/58567 Pitna voda Vodovod Šentjur

Prosulfuron Atrazin, Desetil-
Atrazin, 

Desizopropil-
Tribenuron-

metil

Policikli čni 
aromatski 

ogljikovodiki 
(vsota-BbF, 
BkF, BghiP, 
I1,2,3-c,dP)

<ni mej> <ni mej> <ni mej> <ni mej> < 0.1

µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L

<0,010 0,018 <0,007 <0,01 <0,001


