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1. OSNOVNI PODATKI 

 

1.1. PODATKI O IZVAJALCU JAVNE SLUŽBE 
 

NAZIV: JKP ŠENTJUR, Javno komunalno podjetje d.o.o. 

NASLOV: Cesta Leona Dobrotinška 18, 3230 Šentjur 

ID DDV: 54691877 

ODGOVORNA OSEBA: Žmahar Matjaž 

KONTAKTNA OSEBA: Žmahar Matjaž 

TELEFONSKA ŠT.: 03 747 16 20 

E-POŠTA: info@jkp-sentjur.si 

ORGANIZACIJSKA OBLIKA 
IZVAJALCA JAVNE SLUŽBE:  

d.o.o. 
 

 
TABELA 1: PODATKI O IZVAJALCU JAVNE SLUŽBE OSKRBE S PITNO VODO 

 

1.2. PODATKI O OBČINI IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE 
 

NAZIV: OBČINA ŠENTJUR 

NASLOV: Mestni trg 10 

ID DDV: 20341253 

ODGOVORNA OSEBA: mag.Diaci Marko 

KONTAKTNA OSEBA: mag.Diaci Marko 

TELEFONSKA ŠT.: 03 747 13 10 

E-POŠTA: obcina.sentjur@sentjur.si 

 
TABELA 2: PODATKI O OBČINI IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE 

 

 

1.3. PREDPISI IN DRUGI PRAVNI AKTI, KI DOLOČAJO NAČIN IZVAJANJA 
JAVNE SLUŽBE 
 

OBČINA ŠENTJUR MID OBČINE  

PREDPIS O DOLOČITVI 
IZVAJALCA JAVNE SLUŽBE 

DATUM OBJAVE OBJAVA 

Odlok o oskrbi z pitno vodo v Občini 
Šentjur 

20.12.2011 Ur.list RS št. 108/2011 

PREDPIS O NAČINU IZVAJANJA 
JAVNE SLUŽBE 

DATUM OBJAVE OBJAVA 

Odlok o lokalnih gospodarskih javnih 
službah Občine Šentjur 

7.5.2010 Ur.list RS št. 37/2010 

DRUGI PREDPISI, KI DOLOČAJO 
IZVAJNE JAVNE SLUŽBE OSKRBE 
S PITNO VODO 

DATUM OBJAVE OBJAVA 

Pravilnik za projektiranje, tehnično 
izvedbo, uporabo in vzdrževanje 
javnega vodovodnega sistema v 
Občini Šentjur 

1.12.2021 spletna stran JKP Šentjur 

 
TABELA 3: OBČINSKI PREDPISI 
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1.4. OBMOČJE IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE 
 

IME ID ŠTEVILO ŠTEVILO PREBIVALCEV KI SE S PITNO 

OBČINE OBČINE PREBIVALCEV VODO OSKRBUJEJO V OKVIRU JS 

      

ŠENTJUR 120 19.768 16554 

TABELA 4: SEZNAM OBČIN 
 

 

OBČINA MID 
OBČINE 

IME 
NASELJA 

MID 
NASELJA 

ŠT.PREB. 
V 

NASELJU 

ŠTEVILO PREBIVALCEV 
OSKRBOVANIH 

S PITNO VODO V 
OKVIRU JS 

      

      

ŠENTJUR 11027466 BEZOVJE PRI ŠENTJURJU 10135001 121 71 

ŠENTJUR 11027466 BOBOVO PRI PONIKVI 10135010 64 61 

ŠENTJUR 11027466 BOLETINA 10135028 178 141 

ŠENTJUR 11027466 BOTRIČNICA 10135036 179 173 

ŠENTJUR 11027466 BRDO 10135044 83 0 

ŠENTJUR 11027466 BREZJE OB SLOMU 10135052 76 76 

ŠENTJUR 11027466 BUKOVJE PRI SLIVNICI 10135087 155 118 

ŠENTJUR 11027466 CEROVEC 10135095 175 154 

ŠENTJUR 11027466 ČRNOLICA 10135109 39 39 

ŠENTJUR 11027466 DOBJE PRI LESIČNEM 10135117 83 0 

ŠENTJUR 11027466 DOBOVEC PRI PONIKVI 10135133 88 84 

ŠENTJUR 11027466 DOBRINA 10135141 181 117 

ŠENTJUR 11027466 DOLE 11024173 162 162 

ŠENTJUR 11027466 DOLGA GORA 10135150 287 159 

ŠENTJUR 11027466 DOROPOLJE 10135168 167 119 

ŠENTJUR 11027466 DRAMLJE 10135176 437 418 

ŠENTJUR 11027466 DROBINSKO 10135184 52 46 

ŠENTJUR 11027466 GOLOBINJEK PRI PLANINI 10135192 41 32 

ŠENTJUR 11027466 GORICA PRI SLIVNICI 10135214 530 515 

ŠENTJUR 11027466 GORIČICA 10135222 215 210 

ŠENTJUR 11027466 GROBELNO-DEL 10135249 218 199 

ŠENTJUR 11027466 GRUŠCE 10135257 93 77 

ŠENTJUR 11027466 HOTUNJE 10135265 308 292 

ŠENTJUR 11027466 HRASTJE 10135273 141 118 

ŠENTJUR 11027466 HRUŠEVEC 10135281 34 31 

ŠENTJUR 11027466 HRUŠOVJE 10135290 19 3 

ŠENTJUR 11027466 JAKOB PRI ŠENTJURJU 10135303 158 147 

ŠENTJUR 11027466 JARMOVEC 10135311 109 102 

ŠENTJUR 11027466 JAVORJE 10135320 200 187 

ŠENTJUR 11027466 JAZBIN VRH 10135338 38 14 

ŠENTJUR 11027466 JAZBINE 10135346 53 40 

ŠENTJUR 11027466 JELCE 10135354 105 92 

ŠENTJUR 11027466 KALOBJE 10135389 75 70 

ŠENTJUR 11027466 KAMENO 10135397 174 168 

ŠENTJUR 11027466 KOSTRIVNICA 10135419 200 121 

ŠENTJUR 11027466 KOŠNICA 10135427 136 118 

ŠENTJUR 11027466 KRAJNČICA 10135435 260 206 



ŠENTJUR 11027466 KRIVICA 10135443 171 132 

ŠENTJUR 11027466 LAZE PRI DRAMLJAH 10135451 166 155 

ŠENTJUR 11027466 LOKA PRI ŽUSMU 10135478 385 262 

ŠENTJUR 11027466 LOKARJE 10135486 129 110 

ŠENTJUR 11027466 LOKE PRI PLANINI 10135494 110 0 

ŠENTJUR 11027466 LOPACA 10135508 129 105 

ŠENTJUR 11027466 LUTRJE 10135516 186 156 

ŠENTJUR 11027466 MARIJA DOBJE 10135524 201 178 

ŠENTJUR 11027466 OKROG 10135532 111 0 

ŠENTJUR 11027466 OSREDEK 10135559 82 9 

ŠENTJUR 11027466 
OSTROŽNO PRI PONIKVI-
DEL 10135567 127 42 

ŠENTJUR 11027466 PARIDOL 10135575 127 60 

ŠENTJUR 11027466 PLANINA PRI SEVNICI 10135583 384 368 

ŠENTJUR 11027466 PLANINCA 10135591 47 0 

ŠENTJUR 11027466 PLANINSKA VAS 10135605 89 0 

ŠENTJUR 11027466 PLANINSKI VRH 10135613 45 0 

ŠENTJUR 11027466 PLETOVARJE 10135621 166 139 

ŠENTJUR 11027466 PODGAJ 10135630 95 92 

ŠENTJUR 11027466 PODGRAD 10135648 252 219 

ŠENTJUR 11027466 PODLEŠJE 10135656 62 55 

ŠENTJUR 11027466 PODLOG POD BOHORJEM 10135664 75 18 

ŠENTJUR 11027466 PODPEČ NAD MAROFOM 10135672 22 9 

ŠENTJUR 11027466 PODPEČ PRI ŠENTVIDU 10135699 63 0 

ŠENTJUR 11027466 PODVINE 10135702 86 0 

ŠENTJUR 11027466 PONIKVA 10135729 451 439 

ŠENTJUR 11027466 PONKVICA 10135737 35 27 

ŠENTJUR 11027466 PRAPRETNO 10135745 84 9 

ŠENTJUR 11027466 PRIMOŽ PRI ŠENTJURJU 10135761 283 270 

ŠENTJUR 11027466 PROSENIŠKO 10135770 639 636 

ŠENTJUR 11027466 RAKITOVEC 10135788 55 49 

ŠENTJUR 11027466 RAZBOR 10135800 193 97 

ŠENTJUR 11027466 REPNO 10135818 77 77 

ŠENTJUR 11027466 RIFNIK 10135834 186 165 

ŠENTJUR 11027466 SELE 10135842 34 22 

ŠENTJUR 11027466 SLATINA PRI PONIKVI 10135877 139 117 

ŠENTJUR 11027466 SLIVNICA PRI CELJU 10135885 105 90 

ŠENTJUR 11027466 
SOTENSKO POD 
KALOBJEM 10135893 22 20 

ŠENTJUR 11027466 SPODNJE SLEMENE 10135907 21 16 

ŠENTJUR 11027466 SRŽEVICA 10135915 118 27 

ŠENTJUR 11027466 STOPČE 10135923 251 243 

ŠENTJUR 11027466 STRAŠKA GORCA 10135931 88 72 

ŠENTJUR 11027466 STRAŽA NA GORI 10135940 123 93 

ŠENTJUR 11027466 SVETELKA 10135966 221 196 

ŠENTJUR 11027466 ŠEDINA 10135974 104 96 

ŠENTJUR 11027466 ŠENTJUR 10135982 4857 4805 

ŠENTJUR 11027466 ŠENTVID PRI PLANINI 10136008 136 67 

ŠENTJUR 11027466 ŠIBENIK 10136016 110 71 

ŠENTJUR 11027466 TAJHTE 10136032 57 0 

ŠENTJUR 11027466 TRATNA OB VOGLAJNI 10136059 19 17 



ŠENTJUR 11027466 TRATNA PRI GROBELNEM 10136067 270 256 

ŠENTJUR 11027466 TRNO 10136075 39 24 

ŠENTJUR 11027466 TRNOVEC PRI DRAMLJAH 10136083 152 147 

ŠENTJUR 11027466 TRŠKA GORCA 10136091 50 37 

ŠENTJUR 11027466 TURNO 10136105 109 92 

ŠENTJUR 11027466 UNIŠE 10136113 43 36 

ŠENTJUR 11027466 VEJICE 10136130 12 9 

ŠENTJUR 11027466 VEZOVJE 10136148 55 51 

ŠENTJUR 11027466 VISOČE 10136156 53 32 

ŠENTJUR 11027466 VODICE PRI KALOBJU 10136164 67 0 

ŠENTJUR 11027466 VODICE PRI SLIVNICI 10136172 23 15 

ŠENTJUR 11027466 VODRUŽ 10136199 256 219 

ŠENTJUR 11027466 VODUCE 10136202 179 151 

ŠENTJUR 11027466 VODULE 10136229 135 121 

ŠENTJUR 11027466 VOGLAJNA 10136237 36 27 

ŠENTJUR 11027466 VRBNO 10136245 409 390 

ŠENTJUR 11027466 ZAGAJ PRI PONIKVI 10136253 118 103 

ŠENTJUR 11027466 ZALOG POD URŠULO 10136261 58 49 

ŠENTJUR 11027466 ZGORNJE SELCE 10136288 102 93 

ŠENTJUR 11027466 ZGORNJE SLEMENE 10136296 15 0 

ŠENTJUR 11027466 ZLATEČE PRI ŠENTJURJU 10136300 108 108 

ŠENTJUR 11027466 ŽEGAR 10136318 127 84 
TABELA 5: SEZNAM NASELIJ 

  



2. PODATKI O INFRASTRUKTURI IN OSNOVNIH 

SREDSTVIH 

 

2.1. PODATKI O JAVNIH VODOVODIH IN ZUNANJEM HIDRANTNEM 
OMREŽJU, KI SO DEL JAVNEGA VODOVODA 
 

EVIDENCA O: VZPOSTAVLJENA NI VZPOSTAVLJENA OPOMBA - OPIS STANJA 

NASELJIH KJER SE ZAGOTAVLJA 
STORITVE JAVNE SLUŽBE 

da 
    

STAVBAH, KI NISO 
OSKRBOVANE S PITNO VODO 
NA PODLAGI 
STORITEV JAVNE SLUŽBE  

da plačniki okoljske dajatve 

VODNIH VIRIH PITNE VODE  
V UPRAVLJANJU 

da 
    

CELOTNI KOLIČINI IZ JAVNEGA  
VODOVODA ODVZETE PITNE 
VODE ZARADI OPRAVLJANJA 
JAVNE SLUŽBE 

da 

    

CELOTNI KOLIČINI IN NAMENU 
PORABE IZ JAVNEGA 
VODOVODA ODVZETE PITNE 
VODE ZA RABO PITNE VODE, ZA 
KATERO SE NE ZAGOTAVLJAJO 
STORITVE JAVNE SLUŽBE 

da 

    
TABELA 6: VZPOSTAVLJENE EVIDENCE O JAVNIH VODOVODIH 

 

ID VS IME VS SEZNAM AGLOMERACIJ. KI 
JIH VS NAPAJA - IME 

ID 
AGLOMERACIJ 

1610 Vodovod  Šentjur BEZOVJE PRI ŠENTJURJU 9027 

1610 Vodovod Ponikva BOBOVO PRI PONIKVI   

1610 Vodovod Ponikva BOLETINA   

1610 Vodovod  Šentjur BOTRIČNICA 9142 

1610 Vodovod Ponikva BREZJE OB SLOMU   

1610 Vodovod Bukovje BUKOVJE PRI SLIVNICI   

1610 Vodovod Blagovna CEROVEC   

1610 Vodovod  Šentjur ČRNOLICA   

1610 Vodovod Dolga gora DOBOVEC PRI PONIKVI   

1610 Vodovod Hrastje DOBRINA   

1610 Vodovod Ponikva DOLE 9147 

1610 Vodovod Dramlje DRAMLJE 9165 

1610 Vodovod Lipovec DROBINSKO   

1610 Vodovod Gorica pri Slivnici GORICA PRI SLIVNICI 9179 

1610 Vodovod Blagovna GORIČICA   

1610 Vodovod  Šentjur GROBELNO-DEL 9227 

1610 Vodovod Dramlje GRUŠCE   

1610 Vodovod Ponikva HOTUNJE 9259,9253 

1610 Vodovod Hrastje HRASTJE   

1610 Vodovod  Šentjur HRUŠEVEC   

1610 Vodovod  Šentjur JAKOB PRI ŠENTJURJU   

1610 Vodovod Dramlje JARMOVEC   

1610 Vodovod Bukovje JAVORJE   



1610 Vodovod Kalobje JAZBIN VRH   

1610 Vodovod Dramlje JAZBINE   

1610 Vodovod Bukovje JELCE   

1610 Vodovod Kalobje KALOBJE   

1610 Vodovod  Šentjur KAMENO   

1610 Vodovod  Šentjur KRAJNČICA 9102 

1610 Vodovod Dramlje LAZE PRI DRAMLJAH 9165, 9114 

1610 Vodovod Dramlje LOKARJE   

1610 Vodovod Ponikva LUTRJE 9285 

1610 Vodovod Dramlje MARIJA DOBJE   

1610 Vodovod Kalobje OSREDEK   

1610 Vodovod Ponikva OSTROŽNO PRI PONIKVI-DEL   

1610 Vodovod Bukovje PARIDOL   

1610 Vodovod Dramlje PLETOVARJE   

1610 Vodovod Ponikva PODGAJ   

1610 Vodovod  Šentjur PODGRAD 9030 

1610 Vodovod Kalobje PODLEŠJE   

1610 Vodovod Planina pri Sevnici PODVINE   

1610 Vodovod Ponikva PONIKVA 9242,9253 

1610 Vodovod Ponikva PONKVICA   

1610 Vodovod Ponikva PRIMOŽ PRI ŠENTJURJU 9143,9139 

1610 Vodovod Blagovna PROSENIŠKO 9121,9123 

1610 Vodovod Šentjur RAKITOVEC   

1610 Vodovod Dramlje RAZBOR   

1610 Vodovod Blagovna REPNO   

1610 Vodovod  Šentjur RIFNIK 9234, 9102 

1610 Vodovod Ponikva SELE   

1610 Vodovod Ponikva SLATINA PRI PONIKVI   

1610 Vodovod Bukovje SLIVNICA PRI CELJU 9205 

1610 Vodovod Kalobje SOTENSKO POD KALOBJEM   

1610 Vodovod Dramlje SPODNJE SLEMENE   

1610 Vodovod  Šentjur STOPČE 9227 

1810 Vodovod Straža na Gori STRAŽA NA GORI   

1610 Vodovod Dramlje SVETELKA 9165 

1610 Vodovod Dramlje ŠEDINA 9025 

1610 Vodovod  Šentjur ŠENTJUR 

9142, 9101, 9027, 
9234, 9102, 9030 

1610 Vodovod  Šentjur ŠIBENIK 9102 

1610 Vodovod Šentjur TRATNA OB VOGLAJNI   

1610 Vodovod  Šentjur TRATNA PRI GROBELNEM 9227 

1610 Vodovod Kalobje TRNO   

1610 Vodovod Dramlje TRNOVEC PRI DRAMLJAH 9114 

1610 Vodovod Bukovje TURNO   

1610 Vodovod Ponikva UNIŠE   

1610 Vodovod Kalobje VEZOVJE   

1610 Vodovod  Šentjur VODRUŽ 9055 

1610 Vodovod Dramlje VODULE 9025 

1610 Vodovod  Šentjur VRBNO 9030, 20588,  

1610 Vodovod Ponikva ZAGAJ PRI PONIKVI   

1610 Vodovod Dramlje ZALOG POD URŠULO   



1610 Vodovod Blagovna ZLATEČE PRI ŠENTJURJU   

1624 Vodovod Planina DOROPOLJE 8939 

1624 Vodovod Planina GOLOBINJEK PRI PLANINI   

1624 Vodovod Planina PLANINA PRI SEVNICI 8846 

1624 Vodovod Planina PLANINSKA VAS   

1624 Vodovod Planina VISOČE   

1622 Vodovod Loka pri Žusmu LOKA PRI ŽUSMU 9239 

1623 Vodovod Šentjur KOSTRIVNICA   

1623 Vodovod Prevorje KOŠNICA   

1623 Vodovod Prevorje KRIVICA   

1623 Vodovod Prevorje LOPACA   

1623 Vodovod Šentjur SRŽEVICA   

1623 Vodovod Prevorje STRAŠKA GORCA   

1623 Vodovod Prevorje ŽEGAR   

1626 Vodovod Dolga Gora DOLGA GORA 9328 
TABELA 7: SEZNAM VODOVODNIH SISTEMOV V UPRAVLJANJU 

 

JAVNI VODOVOD Šentjur ID/zaporedna Št.1610/11 ŠTEVILO KOMENTAR 

DOLŽINA CEVI nad DN 80 mm (m) 149.603,18   

VODOHRAN 43   

ČRPALIŠČE 39   

NAPRAVE ZA OBDELAVO PITNE VODE da   

OBJEKT ZA BOGATENJE ALI AKTIVNO ZAŠČITO 
VODONOSNIKA 

ne   
    

DRUGA OPREMA IN OBJEKTI - NAVESTI telemetrija   

KOLIČINA VODE KI JO ZAGOTAVLJA (m3/dan) 3.830,00   

VODOVOD VPISAN V KATASTER JAVNE 
INFRASTRUKTURE 

da   
    

  

JAVNI VODOVOD Loka pri Žusmu ID/zaporedna Št.1622 ŠTEVILO KOMENTAR 

DOLŽINA CEVI nad DN 80 mm (m) 685,29   

VODOHRAN 2   

ČRPALIŠČE 0   

NAPRAVE ZA OBDELAVO PITNE VODE ne   

OBJEKT ZA BOGATENJE ALI AKTIVNO ZAŠČITO 
VODONOSNIKA 

  
  

  
  

DRUGA OPREMA IN OBJEKTI - NAVESTI ne   

KOLIČINA VODE KI JO ZAGOTAVLJA (m3/dan) 86   

VODOVOD VPISAN V KATASTER JAVNE  
INFRASTRUKTURE 

da 
  

  
  

  

JAVNI VODOVOD Prevorje ID/zaporedna Št.1623 ŠTEVILO KOMENTAR 

DOLŽINA CEVI nad DN 80 mm (m) 4.156,56   

VODOHRAN 4   

ČRPALIŠČE 3   

NAPRAVE ZA OBDELAVO PITNE VODE da   

OBJEKT ZA BOGATENJE ALI AKTIVNO ZAŠČITO 
VODONOSNIKA 

ne 
  

  
  

DRUGA OPREMA IN OBJEKTI - NAVESTI telemetrija   

KOLIČINA VODE KI JO ZAGOTAVLJA (m3/dan) 80   

VODOVOD VPISAN V KATASTER JAVNE da   



INFRASTRUKTURE     

  

JAVNI VODOVOD Planina pri Sevnici ID/zaporedna Št.1624 ŠTEVILO KOMENTAR 

DOLŽINA CEVI nad DN 80 mm (m) 12.649,36   

VODOHRAN 3   

ČRPALIŠČE 2   

NAPRAVE ZA OBDELAVO PITNE VODE ne   

OBJEKT ZA BOGATENJE ALI AKTIVNO ZAŠČITO 
VODONOSNIKA 

ne 
  

  
  

DRUGA OPREMA IN OBJEKTI - NAVESTI ne   

KOLIČINA VODE KI JO ZAGOTAVLJA (m3/dan) 220   

VODOVOD VPISAN V KATASTER JAVNE 
INFRASTRUKTURE 

da 
  

  
  

  

JAVNI VODOVOD Lipovec ID/zaporedna Št 1625 ŠTEVILO KOMENTAR 

DOLŽINA CEVI nad DN 80 mm (m) 2.372,72   

VODOHRAN 0   

ČRPALIŠČE 0   

NAPRAVE ZA OBDELAVO PITNE VODE da   

OBJEKT ZA BOGATENJE ALI AKTIVNO ZAŠČITO 
VODONOSNIKA 

ne 
  

  
  

DRUGA OPREMA IN OBJEKTI - NAVESTI ne   

KOLIČINA VODE KI JO ZAGOTAVLJA (m3/dan) 25 
nakup  OKP Rogaška 
Slatina 

VODOVOD VPISAN V KATASTER JAVNE 
INFRASTRUKTURE 

da 
  

  
  

  

JAVNI VODOVOD Dolga Gora ID/zaporedna Št.1626 ŠTEVILO KOMENTAR 

DOLŽINA CEVI nad DN 80 mm (m) 449,67   

VODOHRAN 0   

ČRPALIŠČE 0   

NAPRAVE ZA OBDELAVO PITNE VODE ne   

OBJEKT ZA BOGATENJE ALI AKTIVNO ZAŠČITO 
VODONOSNIKA 

ne 
  

  
  

DRUGA OPREMA IN OBJEKTI - NAVESTI ne   

KOLIČINA VODE KI JO ZAGOTAVLJA (m3/dan) 15 
nakup OKP Rogaška 

Slatina 

VODOVOD VPISAN V KATASTER JAVNE 
INFRASTRUKTURE 

da 
  

  
  

  

JAVNI VODOVOD Straža na Gori ID/zaporedna Št.1810 ŠTEVILO KOMENTAR 

DOLŽINA CEVI nad DN 80 mm (m) 4.951,70   

VODOHRAN 1   

ČRPALIŠČE 0   

NAPRAVE ZA OBDELAVO PITNE VODE da   

OBJEKT ZA BOGATENJE ALI AKTIVNO ZAŠČITO 
VODONOSNIKA 

ne 
  

  
  

DRUGA OPREMA IN OBJEKTI - NAVESTI ne   

KOLIČINA VODE KI JO ZAGOTAVLJA (m3/dan) 30 
nakup JKP Slovenske 
Konjice 

VODOVOD VPISAN V KATASTER JAVNE     



INFRASTRUKTURE     
TABELA 8: OBJEKTI IN OPREMA JAVNEGA VODOVODA 

Zap 
št. 

Črpališče 
ime 

ID 
vodovodnega 

sistema 

Št. 
Inštaliranih 

črpalk 
Skupna moč 

inštaliranih črpalk 

Količina 
porabljene  
električne 
energije 

2024(kWh/leto) 

1 ČRPALIŠČE BOBNAR 1614 2 8 8848 

2 
ČRPALIŠČE-VODOHRAN 
BOTRIČNICA 1 1611 2 6 12836 

3 ČRPALIŠČE BUKOVJE 1615 2 8 27033 

4 ČRPALIŠČE DOBRINA 1610 2   117423 

5 ČRPALIŠČE DOLE 1613 4 40,5 136470 

6 ČRPALIŠČE GRABNE 1611 1 7,5 1161 

7 ČRPALIŠČE GRUŠCE 1614 2 6   

8 ČRPALIŠČE HRASTNIK 1617 2 6   

9 ČRPALIŠČE JAVORJE 1615 2 8   

10 ČRPALIŠČE JELCE 1615 2   280 

11 ČRPALIŠČE JEVŠNIK 1615 2 2,2 4779 

12 ČRPALIŠČE KALOBJE 1 1612 2 15 14423 

13 ČRPALIŠČE KALOBJE 2 1612 2 11 9232 

14 ČRPALIŠČE KALOBJE 3 1612 2 8 7159 

15 
ČRPALIŠČE KLOR POSTAJA 
KOZARICA 1611 2   2997 

16 ČRPALIŠČE KRAJNČICA 1611 2 4,4   

17 ČRPALIŠČE LESKOVŠEK 1617 2 6 3414 

18 ČRPALIŠČE LOKA 1610     63617 

19 ČRPALIŠČE LOPACA 1623     40141 

20 ČRPALIŠČE PARIDOL 1615 2     

21 ČRPALIŠČE PEZDEVŠEK 1616 2     

22 ČRPALIŠČE PLANINA 1624 2 2,3 1866 

23 
ČRPALIŠČE-VODOHRAN 
PONIKVA 1613 2 13 33128 

24 ČRPALIŠČE PREVORJE 1 1623 2 6,2 1596 

25 ČRPALIŠČE PREVORJE 2 1623 2 7   

26 ČRPALIŠČE RECKO 1615 2 4,4 1427 

27 ČRPALIŠČE RAVNE 1610       

28 
ČRPALIŠČE-VODOHRAN 
RIFNIK 1 1611 2 6 13582 

29 ČRPALIŠČE RIFNIK 1611 2 4,4 429 

30 ČRPALIŠČE ROZALIJA 1616 2   10543 

31 ČRPALIŠČE SLATINA 1618 2 5,2 11 

32 
ČRPALIŠČE-VODOHRAN 
SVETELKA 1614 2 11 17441 

33 ČRPALIŠČE ŠEDINA  1614 2 11 5791 

34 ČRPALIŠČE TRATNA 1 1611 2 8,5 2599 

35 ČRPALIŠČE TRATNA 2 1611 2 8,5 1829 

36 ČRPALIŠČE TRATNA 3 1611 2 5,2 1102 

37 ČRPALIŠČE TUMF 1610     156074 

38 
ČRPALIŠČE-VODOHRAN 
URBAN 1617 2   1010 

39 ČRPALIŠČE URŠULA 1614 2 4,4 2466 

40 ČRPALIŠČE VODUŠEK 1614 2 7 5719 

41 ČRPALIŠČE VOLAVŠEK 1617 1 0,75 321 



42 ČRPALIŠČE ZAGORA 1621 2   2196 

43 ČRPALIŠČE ZELENCI 1624     22210 

44 ČRPALIŠČE-VODOHRAN ŽEGAR 1623 2   1597 

45 ČRPALIŠČE ZLATEČE 1616 2 10,5   

46 ČRPALIŠČE-VODNJAK ZDOLŠEK 1611 1 7 63306 

47 ČRPALIŠČE ZVEZDNA 1610       

48 ČRPALIŠČE ŽAMERK 1610     1986 

49 ČRPALIŠČE ŽEPINA 1610     1385 

50 ČRPALIŠČE-IZVIR FERLEŽ 1611 2     

51 
ČRPALIŠČE-VODNJAKI 
HRASTJE 1621 3 59 268382 

52 ČRPALIŠČE ŽLOF 1623 2 15   

53 
VODOVODNI ODBOR 
KRAJNČICA  1610 2 6 7029 

54 
VODOVOD VH 
BOLETINA/PONIKVA  1613 2 4 5780 

TABELA 9: LASTNOSTI ČRPALIŠČ 
 

ID št. ŠTEVILO  
HIDRANTO

V 

 

ALI SISTEM 
ZAGOTAVLJA 

DOVOLJ 
POŽARNE 

VODE 

DA/NE 

PREDVIDENI STROŠKI 
VZDRŽEVANJA ZA 2024 

(Eur/prebivalca/leto) 

ŠTEVILO 
PREIZKUSO

V 
DELOVANJA 
HIDRANTOV 

( št./leto ) 

KARTA HIDRANTNEGA 
OMREŽJA PRILOGA 

DA/NE 

1610/11 376 
DA 

  376 
v katastru vodovodnega 
omrežja 

1622 2 
DA 

  2 
v katastru vodovodnega 
omrežja 

1623 7 
NE 

  7 
v katastru vodovodnega 
omrežja 

1624 15 
DA 

  15 
v katastru vodovodnega 
omrežja 

1625 1 
NE 

  1 
v katastru vodovodnega 
omrežja 

1626 0 
NE 

  0 
v katastru vodovodnega 
omrežja 

1810 10 NE   10 
v katastru vodovodnega 
omrežja 

TABELA 10: JAVNO HIDRANTNO OMREŽJE 
 

V okviru plana dela opredelimo tri osnovne aktivnosti:  
1. Periodični letni pregled hidrantov na področju celotne občine skupaj s predstavniki 

področnih PGD-jev, izdelava poročila stanja in stroškovnika kot priprava za plan 

aktivnosti v prihodnjem proračunskem obdobju. 

2. V okviru službe za oskrbo z vodo redni periodični pregled, izpiranje, izvedba 

predpisanih meritev, vodenje evidence registra hidrantov in označbo predmetnega 

hidranta z letno identifikacijsko oznako. 

3. Na osnovi predhodne ocene za leto 2024 (kasneje v skladu z aktivnostmi 1. točke 

tega odstavka) izvedba popravil neustreznih hidrantov, označevanje in urejanje 

dostopov. 

 
 
 
 
 



 
 
2.2. PODATKI O ZAJETJIH ZA PITNO VODO IN REZERVNIH ZAJETJIH ZA PITNO 
VODO, NJIHOVIH ZMOGLJIVOSTIH IN VODNIH PRAVICAH ZA ZAJETJA 
 

IME 
VIRA 

  

ID 
VODNEGA  

VIRA 
  

X 
VODNEG

A 
VIRA 

  

Y 
VODBEG

A 
VIRA 

  

ID 
VODOVOD

. 
SISTEMA 

KOLIČINA 
ODVZETE 

VODE 
V LETU 2024 ( 

m3/leto ) 
  

ŠTEVILKA 
ODLOČBE O 

VODNI 
PRAVICI 

  

ZMOGLJIVOST 
VODNIH 
VIROV (l/s) 

IZVIR ŽLOF 1 536601 108948 1623 ni v uporabi 
35507-

198/2002   

IZVIR 
ŽAMERK 2 539285 112286 1622 ni v uporabi 

35507-
198/2002   

IZVIR FERLEŽ 3 530692 117657 1610 21.162,00 
35507-

198/2002 1,5 

VRTINA 
ZDOLŠEK Š-1 4 530709 117769 1610 81.600,00 

35507-
198/2002 4 

VRTINA 
ZDOLŠEK Š-3 5 530679 117817 1610 ni v uporabi 

35507-
198/2002   

VRTINA 
KOZARICA  K-

2 6 528368 115451 1610 ni v uporabi 

35507-
198/2002 

  

IZVIR 
RESEVNA 3-

4-5 7 529194 117001 1610 ni v uporabi 

35527-
483/2004 

  

IZVIR 
MLINAR 8 529404 117666 1610 ni v uporabi 

35527-
483/2004   

IZVIR 
RESEVNA 1-2 9 529088 117058 1610 ni v uporabi 

35527-
483/2004   

VRTINA 
HRASTJE DB 

1/94 10 536283 112445 1610 616.480,00 
35527-

54/2012 40 

VRTINA 
HRASTJE 

D3/00 11 536286 112433 1610 ni v uporabi 
35527-

54/2012   

VRTINA 
HRASTJE Db 

2/95 12 536282 112440 1610 ni v uporabi 
35527-

54/2012   

VRTINA 
VEJICE VP-2 13 530887 104135 1624 

REZERVNI 
VIR 

35527-
55/2012 3 

IZVIR 
ZELENCI 14 531096 104359 1624 26.943,00 

35527-
56/2012 1,5 

VODNJAK 
DOBRINA 

DB-4 15 537775 111050 1610 94.613,00 
35527-

59/2010 7,5 

IZVIR SVETI 
KRIŽ 16 532922 106588 1624 ni v uporabi 

35527-
63/2012   

DRENAŽNO 
ZAJETJE 

RUDENIK 17 528790 104230 1624 16.184,00 
35527-

64/2012 0,6 

VRTINA 
RUDENIK 18 528778 104195 1624 ni v uporabi 

35527-
64/2012   

ŽEPINA 

NAKUP 
VO-KA 
CELJE 
(REZERVN
I VIR)           12 



LOKA 

NAKUP 
OKP 
ROGAŠKA 
SLATINA 
(DELNO 
REZERVNI 
VIR)           9 

  

TABELA 11: SEZNAM VODNIH VIROV 

 
 
2.3. PODATKI O VODOVOVARSTVENIH OBMOČJIH, NJIHOVEM OZNAČEVANJU IN 
IZVAJANJU DRUGIH UKREPOV V SKLADU Z PREDPISI 
 
 
 

ID 
VODNEG

A 
VIRA 

PREDPIS O 
ZAVAROVANJU 

( DATUM IN OBJAVA ) 

  

VODOVARSTVEN
O 

OBMOČJE 
DA/NE 

OBSTOJEČE 
ŠTEVILO 
OZNAK 

VODOVARSTVENI
H 

OBMOČIJ  (št. ) 

NOVE  
OZNAKE VO 

( št: ) 

KOMENTAR 
  
  

1 ( Ul. RS št. 15/96 ) da        

2 ( Ul. RS št. 15/96 ) da        

3 ( Ul. RS št. 15/96 ) da        

4 ( Ul. RS št. 15/96 ) da        

6 ( Ul. RS št. 2/90 ) da        

10 ( Ul. RS št. 72/97 ) da        

11 ( Ul. RS št. 72/97 ) da       

12 ( Ul. RS št. 72/97 ) da       
TABELA 12: OZNAČEVANJE VODNIH VIROV 

 
 
 
 
 
 
 

ID ŠTEVILKA 

KOLIČINA ODVZETE 
VODE 

UPORABNIKOV 
JAVNE 

SLUŽBE  

( m3/leto ) 
  
  

KOLIČINA 
ODVZETE VODE 
NEUPORABNIKO

V JAVNE 
SLUŽBE  

( m3/leto ) 
  
  

ODLOČBA MOP 
ŠTEVILKA 

  
  
  
  
  

JAVNE POVRŠINE 
ZA KATERE  
ČIŠČENJE 
OZIROMA  

NAMAKANJE SE 
VODA 

ZAGOTAVLJA Z 
JAVNEGA 

VODOVODA ( m3 ) 

  

KOLIČINE 
ODVZETE 

ZA ČIŠČENJE OZ. 
NAMAKANJE  

VODE  
( m3/leto ) 

1610/11 741148         

1622 10468         

1623 17258         

1624 43342         

1625 2654         

1626 1444         

1810 5055        
TABELA 13: KOLIČINA ODVZETE VODE 

 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
2.4. PODATKI O CENAH OBVEZNIH STORITEV JAVNE SLUŽBE 
 
 
 
 
 

 CENIK 
 

    

OSKRBA S PITNO VODO  
(cene veljajo od 1. 4. 2023)  

OPIS STORITVE EM 

Cena brez 
DDV v 
EUR 

DDV - 
9,5% v 
EUR Cena z DDV v EUR 

 

omrežnina – voda mesec       
 

velikost 
vodomera:         

 

DN≤20   7,1594 0,6801 7,8395  

20<DN<40   21,4782 2,0404 23,5186  

40≤DN<50    71,5940 6,8014 78,3954  

50≤DN<65    107,3909 10,2021 117,5930  

65≤DN<80    214,7819 20,4043 235,1862  

80≤DN<100    357,9698 34,0071 391,9769  

100≤DN<150    715,9395 68,0143 783,9538  

150≤DN   1.431,8791 136,0285 1567,9076  

vodarina m3 1,1768 0,1118 1,2886  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

3. PODATKI O NAČINU IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE 

 

3.1. PODATKI O ŠTEVILU PRIKLJUČKOV IN ODJEMNIH MEST NA JAVNEM 
VODOVODU 
 

ID št. 
VODOVODNI 

SISTEM 
 

ŠTEVILO PRIKLJUČKOV 
2024 

1610/11 Šentjur 4917 

1622 Loka 106 

1623 Prevorje 212 

1624 Planina 233 

1625 Lipovec 36 

1626 Dolga gora 21 

1810 Straža na gori 113 

 Skupaj: 5638 

 

 

 

3.2. PODATKI O VZDRŽEVANJU IN ČIŠČENJU JAVNE INFRASTRUKTURE, 
NAMENJENE IZVAJANJU JAVNE SLUŽBE 
 

Javni vodovod za normalno delovanje celotnega sistema zahteva obširno vzdrževanje. V 
osnovi lahko ločimo vzdrževanje na redno vzdrževanje in na intervencijsko vzdrževanje. 
 
Redno vzdrževanje zagotavljamo v skladu s planom vzdrževanja opredeljenega v HACCP 
programu, kjer je zajet monitoring vodnih virov, objektov za obdelavo, transport in 
skladiščenje vode ter linijskih cevovodov in razvodnega omrežja do merilnih mest 
uporabnikov. Redno vzdrževanje izvaja tehnolog oskrbe z vodo vključno z vsemi 
zaposlenimi v enoti oskrbe z vodo. Dokumentacija v zvezi rednega vzdrževanja je 
predpisana v programu HACCP. 
 
Izredno vzdrževanje predstavlja sprejemanje obvestil o puščanjih in ostalih nepravilnostih 
na sistemu javnega vodovodnega omrežja, lociranje okvar, organizacijo potrebnih sredstev 
in služb ter izvajanje popravil in vzpostavitev normalnega delovanja vodovodnega sistema. 
Dela se izvajajo pod vodstvom tehnologa enote oskrbe z vodo s kompletno ekipo zaposlenih 
v enoti oskrbe z vodo. Postopki in dokumentacije pri večjih oziroma posebnih izpadih 
sistema (več kakor 4 ure) so opisani v programu HACCP. 
 
V sklopu rednega ali intervencijskega vzdrževanja, se poslužujemo raznih postopkov 
odkrivanja okvar. Najlažji način je obveščanje s strani uporabnikov, medtem ko si sami 
pomagamo predvsem z redno sledljivostjo pretočnosti količin vode na določenih odsekih, s 
kontrolnimi popisi na odcepnih mestih in z beleženjem jakosti šumov na mikro lokacijah 
izločenih odsekov javnega vodovoda ali priključka. Slednje izvajamo z geofonom praviloma 
v mirnejšem dnevnem časovnem obdobju. 
  



3.3. PODATKI O UKREPIH ZA ZAGOTAVLJANJE ZDRAVSTVENE 
USTREZNOSTI PITNE VODE  V JAVNIH VODOVODIH 

 
Z namenom potrditve zdravstvene ustreznosti pitne vode je izdelan letni plan vzorčenja pitne 
vode, po katerem se izvajajo preizkusi na osnovne kemijske in mikrobiološke parametre in 
je predhodno usklajen z odgovornimi osebami s strani JKP Šentjur in NLZOH Celje. 
Postopek vzorčenja, mikrobiološke preiskave in kemijske analize opravljajo strokovno 
usposobljeni delavci NLZOH Celje.  
 
Plan vzorčenja vsebuje število odvzetih vzorcev   in vrsto preiskav v določenem časovnem 
obdobju. Glede na rezultate analiz se lahko določijo dodatna mesta vzorčenja pitne vode. V 
primeru, ko na odvzemnih mestih iz različnih razlogov ni mogoče odvzeti vzorca, se na 
podlagi dogovora (NLZOH Celje – JKP Šentjur-vzorčna lokacija) določi novo vzorčno mesto. 
Po opravljenih analizah NLZOH Celje izdela poročilo o opravljenih preiskavah, ki ga takoj 
posreduje upravljavcu vodovodnega sistema (preko pošte ali elektronsko). 
 
V primeru neskladnih vzorcev (analizni izvidi), povišane motnosti, sum na vdor površinske 
vode, izredni dogodki (npr. razna izlitja)  se ukrepa v skladu z načrtom delovanja ob izrednih 
dogodkih in se izvedejo ponovna vzorčenja.  V primeru, da na določeni lokaciji ni mogoče 
odvzeti vzorca, skupaj z odgovorno osebo NLZOH Celje določimo novo oz. nadomestno 
lokacijo.  
 
V okviru vzorčenja pitne vode se vodi dokumentacija, ki obsega: 
•      Plan vzorčenja pitne vode, 
•      Poročilo o opravljenih preiskavah (v posebni mapi vodenja zapisov, kjer so shranjena 
samo ta poročila, za vsako koledarsko leto posebej) 
 

ID VODOVODNEGA 
SISTEMA 

IZVAJALEC 
NOTRANJEGA 

NADZORA 

PREDVIDENO 
ŠTEVILO ODVZETIH 

VZORCEV ZA LETO 2024 

HACCP NAČRT 
DA/NE 

PRILOGA 
DA/NE 

  

VS Šentjur NLZOH Celje 63 da  ne  

VS Planina NLZOH Celje 15 da  ne  

VS Loka pri Žusmu NLZOH Celje 14 da  ne  

VS Prevorje NLZOH Celje 14 da  ne  

VS Dolga Gora NLZOH Celje 2 da  ne  

VS STRAŽA NA GORI NLZOH Celje 0 da  ne  

VS LIPOVEC NLZOH Celje 0 da  ne  

 
TABELA 15: NOTRANJI NADZOR KAKOVOSTI PITNE VODE 

 

Glede na rezultate analiz vzorcev vode ugotavljamo, da je bila pitna voda na območju 
občine Šentjur v letu 2024 v skladu s Uredbo o pitni vodi. 
  



3.4. PODATKI O UKREPIH ZA ZMANJŠANJE VODNIH IZGUB V JAVNIH 
VODOVODIH 
 

A. Dogovor z lastnikom javne komunalne infrastrukture (vodovoda) o poenotenju 

primernih materialov ter tehnologij v zvezi gradenj in projektiranj novih sistemov 

vodovoda, z namenom izločanja slabih produktov in posledično izboljšanja stanja 

javnega vodovoda in možnosti nastajanja vodnih izgub. 

 

Ukrep:  

Sprejet Pravilnik za projektiranje, tehnično izvedbo, uporabo in vzdrževanje javnega 

vodovdnega sistem v Občini Šentjur, kjer so točno določeni materiali elementov 

vodovoda, spojni elementi in armature za zagotavljanje kvalitete izvedbe. 

 

B. Vodomeri in odčitavanje vodomerov. 

 

Ukrep: 

Leta 2016 smo začeli vgrajevati vodomere znamke Sensus z radijskim oddajnikom 

brez vidnih kabelskih povezav, ki nas v primeru neobičajnega pretoka ob popisu o 

tem tudi obvesti z opozorilom(če 14 dni pretok vode skozi vodomer ni manjši od 1,25 

l/h), o čemer obvestimo uporabnika. Vodomere odčitavamo mesečno, ker želimo 

uporabniku ponuditi točne podatke o porabi vode. S tem smo vzpostavili boljši nadzor 

nad izgubami, tako pri uporabniku, kot tudi na celotnem vodovodnem omrežju. 

 

C. Izvedba merilnih mest. 

 

Ukrep: 

Na kritičnih odsekih vodovodov se namestijo kontrolni vodomeri s telemetrijo za 

ugotavljanje povečanih porab vode in posledično ugotavljanje izgub. 

Izvedba merilnih mest se planira letno v planu glede na proračunska sredstva. 

 

D. Program DMA cone 

 

Ukrep: 

DMA cone omogočajo enostavno detektiranje vodnih izgub. Dodana je tudi funkcija 

spremljanja nočne porabe, ki lahko neodvisno od modula detektira izpuste na 

določenem odseku vodovodnega omrežja. S kontrolnimi popisa omogočamo hitrejše 

lociranje anomalij na terenu in spremljanje DMA con. Odčitane podatke vodomerov 

pa lahko uporabimo tudi pri obračunu. Kontrolni popisi omogočajo hitrejšo detekcijo 

vodnih izgub in enostaven dostop do podatkov vodomerov. Večja, kot je frekvenca 

odčitkov, hitreje odkrijemo izgube v  vodovodnem omrežju. 

Število območij spremljanja porabe vode je odvisna od izvedenih merilnih mest. Do 

sedaj imamo 33 DMA con. 

  



E. Opremljanje črpališč javnega vodovoda s telemetrijo 

 

Ukrep:  

Sledenje dogodkom v realnem času doprinese k takojšnjem ukrepanju v primeru 

večjih odstopanj od normalne porabe in na ta način zmanjšanju izgub. Prizadevamo 

si opremiti oz. optimizirati vsa črpališča s telemetrijo.  

Pri načrtovanju črpališč se v projekt vključi telemetrija z meritvami vseh ključnih 

parametrov. 

 

F. Zamenjava neustreznih vodovodov 

 

Ukrep: 

Na osnovi ugotovljenih puščanj in materialov vodovodnega omrežja se opredelijo 

odseki vodovodnega omrežja, ki ga je potrebno obnoviti, da se zmanjšajo izgube. 

Obnova vodovodov se planira letno v planu glede na proračunska sredstva. 

 

Sklopi vodne bilance za vodovod vpišite ID vodovoda in količine vode 

  

Avtorizirana poraba ( 
m3/leto )  Obračunana 

avtorizirana 
poraba 
( m3/leto ) 

Obračunana merjena 
poraba 
( vključujoč izvoz 
vode v m3/leto ) 

Prodane 
vode 
( m3/leto) 

821.669 

821.669 
821.669 

821.669 

Obračunana nemerjena 

poraba 

vode v m3/leto ) 

0 

Neobračunana 
avtorizirana 
poraba 
( m3/leto) 

Neobračunana 
merjena poraba 
( vključujoč izvoz vode 
v m3/leto ) 

Neprodane 
vode 
( m3/leto ) 

447.604 

0 

0 

Neobračunana 
nemerjena poraba 
( m3/leto ) 

0 

Vodne izgube 
( m3/leto ) 

Navidezne izgube 
( m3/leto ) 

Neavtorizirana poraba 
( m3/leto ) 

447.604 

2.000 

  

Nenatančnost meritev 

( m3/leto ) 

  

Dejanske izgube 
( m3/leto ) 

Dejanske izgube na 
vodih surove vode in 



445.604 

na sistemih za obdelavo 
vode ( če obstajajo ) 
( m3/leto ) 

  

Puščanje na transportnih 
in razdelilnih vodih 
( m3/leto ) 

  

Puščanje in prelivi na 
transportnih in/ali 
razdelilnih vodohranih 
( m3/leto ) 

  

Puščanje na priključkih 
do merilnega mesta 
( m3/leto ) 

  
TABELA 16: VODNA BILANCA VODOVODNEGA SISTEMA 

 

Velja za vodo vseh vodovodov v upravljanju JKP Šentjur d.o.o. 

 

 

 

3.5 PODATKI O UKREPIH ZA ZAGOTAVLJANJE REZERVNIH ZAJETIJ ZA 
PITNO VODO 
 

A. Za zagotavljanja dodatnih rezervnih količin pitne vode je izvedena raziskovalna 

piezometrična vrtine na območju prečrpališča Loka.. Na tem območju je možno zajeti 

dodatne količine podzemne vode za oskrbo prebivalstva s pitno vodo. Na predlagani 

lokaciji se na površini nahajajo oligocenske slabo prepustne plasti, pod njimi pa 

dolomit, v katerem je formiran nivo podzemne vode, ki je zajeta z več vrtinami na 

širšem območju. Vrtina je globine 171m. Glede na rezultate črpalnega preizkusa 

lahko predpostavimo, da bo max.odvzem pitne vode 10l/s. V pripravi je projektna 

dokumentacija za vrtino Tunf in razširitev črpališča Tunf. 

 

B. Dodatno povečanje rezervnih količin pitne vode za prebivalstvo se načrtuje z 

izgradnjo vodovoda Planina pri Sevnici  - Prevorje. S tem povezovalnim vodovodom 

bi izkoristili količine pitne vode na področju Planine za rezervno oskrbo prebivalstva 

na območju Prevorja. Gradnja navedenega vodovoda je v teku in bo končana v 

začetku leta 2026. 

 

C. Na območju Planine pri Sevnici se nahaja vrtina Vejice, neposredno ob potoku 

Sevnična, ki predstavlja zahodni rob masiva Bohor. Vrtina je bila izvedena leta 1993. 

Njeno delovanje je bilo vzpostavljeno v letu 2025 in se lahko uporablja, kot rezervni 

vir. Vrtina ima vodno dovoljenje do leta 2042, kapaciteta vrtine je 3 l/s oziroma največ 

70000 m3/leto. 

 

D. V Žepini je izvedena hidropostaja za nakup vode od VO-KA Celje v primeru 

pomanjkanja vode na področju Šentjurja. Kapaciteta je cca.12 l/h. 

 



E. V Loki pri Žusmu je izvedeno črpališče, kjer kupujemo vodo od OKP Rogaška Slatina 

za preskrbo prebivalstva s pitno vodo na področju Prevorja, Loke pri Žusmu in 

Šentjurja. Trenutni nakup znaša cca 750 m3/dan. 

 

 

 

3.6. PODATKI O REŽIMU OBRATOVANJA REZERVNIH ZAJETIJ ZA PITNO 
VODO 

 
A. Vrtina Vejice se bo uporabljala. V uporabo jo lahko vključimo glede na povečane 

potrebe po pitni vodi. 

 
B. Hidropostaja Žepina deluje na osnovi nivoja pitne vode v vodohranu Rifnik, ki 

oskrbuje  s pitno vodo območje Šentjurja. V primeru, da pade nivo v vodohranu Rifnik 

pod kritično točko se vključi hidropostaja Žepina. Pri tem lahko nadzorujemo pretok 

in časovno razdobje nakupa vode. 

 
C. Črpališče Loka pri Žusmu trenutno deluje s pretokom cca. 750 m3/dan. Možnost je 

povečanja pretočnosti na 1500 m3/dan. 

 

 

 

3.7. PODATKI O REŽIMU NADOMEŠČANJA REZERVNIH ZAJETIJ ZA PITNO 
VODO 
 

Nadomeščanje rezervnih zajetij za pitno vodo v Občini Šentjur nimamo urejeno. 
 
 
 

3.8. PODATKI O NAČINU OBVEŠČANJA UPORABNIKOV JAVNE SLUŽBE 
 

Upravljavec mora v primeru suma ali potrjene neskladnosti pitne vode obveščati uporabnike 
o ukrepih za zmanjšanje in odpravo tveganj. Opredeliti se mora tudi glede obveščanja vseh 
lastnikov in upravljavcev pomembnejših javnih objektov, ki jih oskrbuje s pitno vodo. Te 
obveščamo pisno na naslov, telefonsko ali po elektronski pošti. Posebne skupine 
uporabnikov mora upravljavec obveščati na specifične dodatne načine. 

 

  



Obveščanje uporabnikov v primerih neskladnosti pitne vode: 

 

 

1 Člen uredbe o pitni vodi (Ur.l. RS št. 61/2023).  
2 Lastnik oziroma upravljavec ali upravnik objekta je odgovoren, da obvesti o neskladnosti vse uporabnike pitne vode v 
objektu in jim posreduje ustrezna navodila.  
3Če se ukrep omejitve ali prepovedi uporabe pitne vode izvaja več kot dva tedna, se lahko dnevno radijsko obveščanje po 
dveh tednih nadomesti s tedenskim obveščanjem. Upravljavec javne službe ali vse lastnike zasebnega vodovoda se 
obvesti tudi o prenehanju izvajanja ukrepa omejitve ali prepovedi uporabe pitne vode. Lastnik oziroma upravljavec ali 
upravnik objekta je odgovoren, da obvesti o neskladnosti vse uporabnike pitne vode v objektu in jim posreduje ustrezna 
navodila.  

 

 

 

Člen
1 

Vzrok za obveščanje Čas obveščanja Način obveščanja 

 
12. 

 

 
Upravljavec vodovoda ugotovi, 
da je pitna voda neskladna ali 
zdravstveno neustrezna zaradi 
interne vodovodne napeljave. 

 
Čimprej oziroma najpozneje v treh 
dneh po ugotovitvi obvesti lastnika 
oziromaupravljavca ali upravnika 
objekta2.Če je treba razglasiti ukrep 
omejitve ali prepovedi uporabe pitne 
vode, pa najpozneje v dveh urah. 

 
1.Telefonsko 

2.Obvestilo po elektronski pošti 
 

 
17. 

 
Upravljavec vodovoda izda 
ukrep omejitve ali prepovedi 
uporabe pitne vode. 

 
Ob začetku veljavnosti ukrepa,a 
najkasneje v dveh urah obvesti 
uporabnike javne službe ali vse 
lastnike zasebnega vodovoda 
(obvešča se vsak dan do preklica)3. 

 

1.LOKALNI RADIO (Štajerski val)     
Ksenija Grobelnik  (041 327 548) 
ksenija.grobelnik@stajerskival.si, 
marketing@stajerskival.si 
Greta Kokot Rajkovič                  
 (031 359 214) 03 817 12 11 
 Anja Deučman (031 459 292) 
2.internet 
(http://www.jkp-sentjur.si) 
3.facebook 
(http://www.facebook.com/jkpsentjur/ 
3.Aplikacija 
(http://www.npv.si/ 
(Obveščanje NIJZ, ZIRS, NLZOH) 
 

 
17. 

 
Upravljavec vodovoda izda 
ukrep prekinitve oskrbe s pitno 
vodo. 

 

Takoj, ko je mogoče, a najpozneje v 
24 urah po prekinitvi oskrbe, obvesti 
uporabnike javne službe. 

 

 

 
1.internet 
(http://www.jkp-sentjur.si) 
2.facebook 
(http://www.facebook.com/jkpsentjur/ 
3.Obvestilo na elektronski naslov 
uporabnikov prednostnih prostorov ali 
telefonsko 
 

 
22. 

 

Lastnik oziroma upravljavec ali 
upravnik prednostnih prostorov 
ugotovi neskladnost pitne vode. 

 
Takoj obvesti uporabnike pitne vode 
v prednostnih prostorih. Takojšnja 
obveščenost uporabnikov pitne vode 
je še posebej pomembna, če je treba 
razglasiti ukrep omejitve ali 
prepovedi uporabe pitne vode. 

 
1.spletna stran upravnika 
2.oglasna deska prednostnega 
prostora 
3.osebno obvesti uporabnike pitne 
vode v prednostnem prostoru 
4.Obvestilo na elektronski naslov 
uporabnikov prednostnih prostorov 
 
 

 
31. 

 
Ministrstvo za zdravje izda 
upravljavcu vodovoda dovoljenje 
za odstopanje od mejnih 
vrednosti parametrov iz Dela B 
Priloge 1 Uredbe o pitni void. 

 

Na dan pridobitve dovoljenja, a 
najpozneje v sedmih dneh 
upravljavec vodovoda obvesti 
uporabnike javne službe ali vse 
lastnike zasebnega vodovoda. 

 

1.LOKALNI RADIO (Štajerski val)     
Ksenija Grobelnik  (041 327 548) 
ksenija.grobelnik@stajerskival.si, 
marketing@stajerskival.si 
Greta Kokot Rajkovič                  
 (031 359 214) 03 817 12 11 
 Anja Deučman (031 459 292) 
2.internet 
(http://www.jkp-sentjur.si) 
3.facebook 
(http://www.facebook.com/jkpsentjur/ 

mailto:ksenija.grobelnik@stajerskival.si
mailto:marketing@stajerskival.si
http://www.jkp-sentjur.si/
http://www.facebook.com/jkpsentjur/
http://www.npv.si/
http://www.jkp-sentjur.si/
http://www.facebook.com/jkpsentjur/
mailto:ksenija.grobelnik@stajerskival.si
mailto:marketing@stajerskival.si
http://www.jkp-sentjur.si/
http://www.facebook.com/


Uporabniki storitev javne službe so ustrezno obveščani o dejavnostih javne službe v zvezi 
s pitno vodo in sicer: 
 

1. Ustanovitveni in pravni akti so v skladu z zakonom objavljani v uradnem listu RS  

2. pravilniki, ceniki in navodila so objavljani na internetni strani izvajalca javne službe, 

3. dogodki oziroma dela na javnem vodovodnem omrežju so objavljani na lokalni 

radjski postaji ter na internetni strani izvajalca JS, 

4. obveščanje poteka prav tako v skladu z veljavnim HACCAP sistemom in po 

navodilih pristojne zdravtvene službe, katera izvaja kontrolo kvalitete vode v javnem 

vodovodu na našem področju, 

5. v skladu z 18. členom Uredbe o pitni vodi na spletni strani JKP Šentjur.  



4.  POTRDITEV PROGRAMA OSKRBE S PITNO VODO V 

OBČINI ŠENTJUR 2026-2029 

 

 
 
 

 


